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Κοινό 

  

Εργαζόμενοι 

  

    

Ε(kV/m) 

  

B (μΤ) 

  

Ε(kV/m) 

  

B (μΤ) 

  

  

IRPA (1990) 

  

  

5 

  

100 

  

10 

  

500 

  

  

CENELEC (1995) 

  

  

10 

  

640 

  

10 

  

1600 

  

  

ICNIRP  (1998) 

  

  

5 

  

100 

  

10 

  

500 

  

  

KYA 3060, ΦΕΚ 512/Β-25/4/2002 

Σύσταση Συμβουλίου ΕΕ L199-30/7/1999 

  

  

  

5 

  

  

100 

    

  

Οδηγία 2013/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

  

      

10 

  

1000 

Όρια ασφαλούς έκθεσης 
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Εναέριες εγκαταστάσεις Υψηλής και Μέσης τάσης  





Μαγνητική επαγωγή εναέριων γραμμών διπλού κυκλώματος  

ως συνάρτηση της απόστασης x από τον άξονα των γραμμών  

με παράμετρο y την απόσταση των κάτω αγωγών από το έδαφος.  

Β σε ύψος 2m από το έδαφος. 
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Μαγνητική Επαγωγή (Β) 
 
Μέτρο 
 
 
μ0 είναι η μαγνητική σταθερά, 
I είναι το ρεύμα, το οποίο μετριέται σε Αμπέρ, 
dI είναι το διαφορικό διάνυσμα μήκους του στοιχείου ρεύματος, 
r είναι το μοναδιαίο διάνυσμα με διεύθυνση από το στοιχείο ρεύματος στο σημείο που υπολογίζεται το πεδίο Β, 
r είναι η απόσταση από το στοιχείο ρεύματος στο σημείο του πεδίου Β.  

 

Διανυσματικό άθροισμα 
 
 

Στο πλήρως συμμετρικό τριφασικό σύστημα το 
                           →  →  → 
άθροισμα των ΒΑ, ΒB, Βc  είναι   μηδενικό. 











Εναέρια γραμμή 150kV 

Τυπικός Υποσταθμός ΥΤ/ΜΤ 

150kV 20kV 
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Κ/Δ 
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Κ/Δ 

ΤΟΜΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
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Β (μΤ) 

  

Ε (kV/m) 
  

  

Εντός Πόλης (Υ/Σ Διανομής) 

  

  

0,18÷19,42 

  

4,19÷5,16 

  

Ανοικτού τύπου  Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ 

  

  

0,077÷4,158 

  

10,774÷4496 

Κλειστού τύπου  Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ 

(Κέντρο Διανομής) 

0,04÷4,39   

                                                    γραφεία 

Ημίκλειστου τύπου  Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ  χώρος  Υ/Σ      

                                                    περίγυρος 

0,4÷2,5 

0,15÷3,35 

0,33÷2,61 

0,4÷2,5 

0,1÷41,7 

4,14÷9,84 

                                                   γραφεία 

Κλειστού τύπου Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ        χώρος Κ/Δ 

(Κέντρο Διανομής) 

0,048÷2,81 

0,465÷4,86 

  



34 

Συμπεράσματα 

 Η σύγχρονη ζωή, με την ευρεία χρήση του ηλεκτρισμού, είναι ταυτόσημη με 

την έκθεση σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία 50 Hz, έκθεση που οφείλεται 

σε όλες τις δυνατές πηγές και συντελείται, ιδιαίτερα ως προς το μαγνητικό 

πεδίο, ανεξάρτητα από τη γειτνίαση με διακριτές εγκαταστάσεις υψηλής 

τάσης  

 Οι τιμές του μαγνητικού πεδίου στο περιβάλλον των εναερίων γραμμών 

υψηλής τάσεως του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος υπολείπονται 

σημαντικά, ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες και παραδοχές, του 

επιπέδου αναφοράς για τη συνεχή έκθεση του κοινού, που ορίζεται από την 

Οδηγία της ICNIRP και τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την προστασία των ανθρώπων έναντι μαγνητικού πεδίου  

 Η, μάλλον διαδεδομένη, διαισθητική αντίληψη ότι οι υποσταθμοί 

υποβιβασμού της υψηλής τάσης συνιστούν ισχυρές πηγές πεδίων και 

μάλιστα με μεγάλη εμβέλεια, δεν είναι ορθή και δεν επαληθεύεται από τα 

αποτελέσματα πολλαπλών μετρήσεων διαφόρων φορέων. Τουναντίον, οι 

υποσταθμοί αυτοί πρακτικά δεν αποδίδουν πεδία στον άμεσο περίγυρό 

τους, λόγω της λειτουργίας του εξοπλισμού τους  οι  δε μετρούμενες τιμές 

του μαγνητικού και του ηλεκτρικού πεδίου είναι από δεκάδες έως και 

χιλιάδες φορές μικρότερες των θεσπισμένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του 

κοινού και των εργαζομένων. 

 



ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΑΣΕΩΣ 

Η ένταση του Μαγνητικού Πεδίου 
είναι ευθέως ανάλογη της Έντασης 
του Ρεύματος. 
 
 
 
   Ρεύμα                      Μαγν. Πεδίο 
 
 
   Ρεύμα                      Μαγν. Πεδίο 
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Ενδεικτική απεικόνιση των φορτίων των γραμμών 150 kV και 20 kV 

και της αντίστοιχης στάθμης του μαγνητικού πεδίου 

Γραμμές 20 kV 

Γραμμές 150 kV 
Κέντρο Διανομής 

Ν.Ιωνίας 

Μαρούσι 
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Ενδεικτική απεικόνιση των φορτίων των γραμμών 150 kV και 20 kV 

και της αντίστοιχης στάθμης του μαγνητικού πεδίου 

Γραμμές 20 kV 

Γραμμές 150 kV 

Κέντρο Διανομής 
Ν.Ιωνίας 

Γραμμές  
150 kV 

Γραμμές 20 kV 
Κέντρο Διανομής 

Αμαρουσίου 

Μαρούσι 


