
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 1,33

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 1,36

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 2 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 1,38

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 1,47

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 1,57

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 1 1 1 1 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 1,74

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 1,44

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 1,43

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 1,49

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 1,52

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 1,23

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 11 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 1,38

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Σάββατο, 12 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 1,45

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Κυριακή, 13 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 1,20

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 14 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 1,18

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Τρίτη, 15 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 1,21

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 16 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,05 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 1,19

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 17 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 1,58

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 1,56

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 1,56

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 1,55

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 1,57

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 0,06 1,52

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,06 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,06 0,06 1,55

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ 0,08 Διαθέσιμη

DOOSAN P086TI 0,085 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 2,03

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ - Βλάβη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 2,01

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ - Βλάβη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 1,99

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ - Βλάβη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 2,13

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ - Βλάβη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 2,12

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ - Βλάβη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Τρίτη, 29 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 2,06

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

VOLVO TD720GE 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

VOLVO TAD520GE 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

ΜΑΝ 2566ΜΕ - Βλάβη

DOOSAN P086TI 0,085 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 30 Ιούνιος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


	Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου 01-06-2021 έως 03-06-2021
	Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου 04-06-2021 έως 10-06-2021
	Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου 11-06-2021 έως 17-06-2021
	Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου 18-06-2021 έως 24-06-2021
	Προτεινόμενος ΗΕΠ Γαύδου 25-06-2021 έως 30-06-2021

