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ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

35,26 32,40 31,24 29,19 28,84 29,88 35,06 37,39 41,03 42,08 43,93 45,41 46,53 47,51 47,74 47,02 45,76 45,33 46,12 46,20 46,54 45,09 42,19 39,92 977,65

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (WARTSILA  W18V32) 7,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (WARTSILA  W18V32) 7,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (WARTSILA 12V32D) 3,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (WARTSILA 12V32D) 3,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (WARTSILA 12V32D) 3,5 Διαθέσιμη

G8 (WARTSILA W12V32) 5,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G30 (Α/Σ TURBOMACH) 10,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G29 (A/Σ GE10B1) - Σε βλάβη

15 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ & 7 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 22 4 3 6 11 12 14 16 18 20 20 20 18 17 17 17 17 16 13 10 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Σεπτέμβριος 2021 Προτεινόμενος ΗΕΠ Θήρας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


