
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,303 0,286 0,271 0,268 0,279 0,286 0,316 0,329 0,360 0,366 0,387 0,410 0,419 0,417 0,420 0,397 0,412 0,489 0,443 0,465 0,432 0,399 0,381 0,370 8,91

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Πέμπτη, 30 Δεκέμβριος 2021 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,330 0,309 0,288 0,283 0,283 0,289 0,324 0,314 0,351 0,382 0,418 0,403 0,429 0,437 0,428 0,435 0,424 0,459 0,441 0,440 0,438 0,423 0,379 0,327 9,04

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,18 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Παρασκευή, 31 Δεκέμβριος 2021 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,306 0,283 0,270 0,263 0,276 0,273 0,277 0,279 0,313 0,307 0,336 0,344 0,304 0,314 0,299 0,303 0,317 0,354 0,371 0,385 0,357 0,341 0,322 0,303 7,50

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Σάββατο, 1 Ιανουάριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,285 0,265 0,253 0,250 0,248 0,249 0,265 0,247 0,280 0,313 0,360 0,360 0,356 0,362 0,357 0,378 0,373 0,426 0,461 0,444 0,434 0,421 0,410 0,392 8,19

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,355 0,322 0,321 0,310 0,307 0,320 0,338 0,341 0,367 0,372 0,350 0,381 0,395 0,396 0,389 0,378 0,412 0,436 0,440 0,457 0,448 0,439 0,395 0,359 9,03

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,335 0,297 0,249 0,249 0,251 0,258 0,293 0,281 0,306 0,327 0,336 0,313 0,317 0,334 0,339 0,341 0,341 0,368 0,424 0,403 0,387 0,365 0,347 0,323 7,79

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Τρίτη, 4 Ιανουάριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,294 0,266 0,260 0,256 0,260 0,262 0,285 0,335 0,378 0,399 0,376 0,374 0,385 0,413 0,432 0,438 0,443 0,445 0,468 0,468 0,472 0,468 0,446 0,347 8,97

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


