
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

19,08 17,34 18,62 17,67 16,77 17,25 18,61 21,45 24,10 27,05 27,98 26,65 26,65 27,06 25,70 28,37 28,74 29,89 29,85 29,78 28,72 26,45 24,68 21,46 579,89

4,60 4,60 5,59 4,93 4,03 4,51 5,58 1,47 4,13 7,07 8,00 6,68 6,67 7,09 5,73 8,39 8,62 6,98 6,94 6,87 8,61 6,47 4,70 1,48 139,75

14,48 12,74 13,03 12,74 12,74 12,74 13,03 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 19,98 20,12 22,91 22,91 22,91 20,10 19,98 19,98 19,98 440,14

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Σάββατο, 1 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

19,46 17,69 18,99 18,02 17,10 17,60 18,98 21,87 24,58 27,59 28,54 27,18 27,18 27,60 26,22 28,93 29,32 30,48 30,45 30,37 29,29 26,98 25,17 21,89 591,49

5,84 4,95 5,70 5,28 4,36 4,86 5,69 3,00 5,71 8,28 8,56 8,16 8,15 8,28 7,34 8,32 8,70 8,83 8,83 8,83 8,67 8,09 6,29 3,01 163,72

13,62 12,74 13,29 12,74 12,74 12,74 13,29 18,88 18,88 19,31 19,98 19,03 19,03 19,32 18,88 20,62 20,62 21,66 21,62 21,55 20,62 18,88 18,88 18,88 427,77

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

20,23 18,39 19,75 18,74 17,78 18,30 19,74 22,75 25,57 28,70 29,68 28,27 28,27 28,71 27,26 30,09 30,49 31,70 31,67 31,59 30,46 28,06 26,18 22,77 615,15

1,36 5,52 5,93 5,62 5,05 5,49 5,92 2,77 5,59 8,61 8,83 8,30 8,29 8,61 7,29 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 7,44 5,56 6,83 165,95

18,88 12,88 13,83 13,12 12,74 12,81 13,82 19,98 19,98 20,09 20,85 19,98 19,98 20,10 19,98 21,27 21,66 22,88 22,84 22,76 21,64 20,62 20,62 15,94 449,20

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: ΧαμηλόΔευτέρα, 3 Ιανουάριος 2022



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

21,04 19,13 20,54 19,49 18,50 19,03 20,53 23,66 26,59 29,84 30,87 29,40 29,40 29,86 28,35 31,30 31,71 32,97 32,93 32,85 31,68 29,18 27,22 23,68 639,75

6,31 4,65 6,06 5,02 4,02 4,56 6,05 3,68 6,61 8,83 8,83 8,82 8,82 8,83 8,38 5,18 5,59 6,86 6,82 6,73 5,56 8,75 7,25 3,70 155,91

14,73 14,48 14,48 14,48 14,48 14,48 14,48 19,98 19,98 21,02 22,04 20,58 20,58 21,03 19,98 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 26,12 20,42 19,98 19,98 483,84

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Τρίτη, 4 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο

Ώρες Κατανομής



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

19,48 17,69 18,67 17,89 17,44 17,82 19,62 22,80 23,97 25,19 24,96 24,24 24,00 24,42 23,82 24,03 25,26 27,34 28,96 29,16 28,93 27,43 25,14 21,86 560,14

5,84 4,95 5,60 5,15 4,71 5,08 5,89 6,84 7,19 7,56 7,49 7,27 7,20 7,33 7,15 7,21 7,58 8,20 8,69 8,75 8,68 8,23 7,54 6,56 166,68

13,63 12,74 13,07 12,74 12,74 12,74 13,74 15,96 16,78 17,64 17,48 16,97 16,80 17,10 16,67 16,82 17,68 19,14 20,27 20,41 20,25 19,20 17,60 15,30 393,46

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 5 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

20,80 18,80 20,02 19,08 18,06 17,87 18,66 19,97 20,63 20,48 20,85 21,22 21,66 22,16 21,44 24,96 25,63 27,21 27,98 28,10 27,67 26,96 25,11 22,50 537,79

6,24 5,64 6,01 5,72 5,32 5,13 5,60 5,99 6,15 6,01 6,25 6,37 6,50 6,65 6,43 7,49 6,75 8,16 8,39 8,43 8,30 8,08 6,23 3,62 155,46

14,56 13,16 14,01 13,36 12,74 12,74 13,06 13,98 14,48 14,48 14,59 14,85 15,16 15,51 15,01 17,47 18,88 19,05 19,58 19,67 19,37 18,88 18,88 18,88 382,33

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 6 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

19,90 18,20 19,35 18,41 17,66 18,04 19,48 21,66 23,35 23,40 23,66 24,27 24,28 23,53 22,85 25,43 26,65 28,70 30,79 31,27 31,08 27,69 24,92 21,52 566,09

5,97 5,46 5,81 5,52 4,93 5,30 5,85 6,50 7,00 7,02 7,10 7,28 7,28 7,06 6,85 6,55 7,77 8,61 8,83 8,83 8,83 8,31 6,04 6,46 165,14

13,93 12,74 13,55 12,89 12,74 12,74 13,64 15,16 16,34 16,38 16,56 16,99 16,99 16,47 15,99 18,88 18,88 20,09 21,96 22,45 22,26 19,38 18,88 15,07 400,96

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

19,03 17,40 18,50 17,60 16,89 17,25 18,63 20,71 22,32 22,38 22,62 23,21 23,21 22,50 21,84 24,32 25,48 27,44 29,44 29,90 29,72 26,47 23,82 20,58 541,27

5,65 4,02 5,13 4,23 3,51 3,87 5,25 6,21 6,70 6,71 6,79 6,96 6,96 6,75 6,18 7,29 7,64 8,23 8,83 8,83 8,83 7,60 7,15 4,91 154,22

13,38 13,38 13,38 13,38 13,38 13,38 13,38 14,50 15,63 15,66 15,84 16,25 16,25 15,75 15,67 17,02 17,84 19,21 20,61 21,08 20,90 18,88 16,68 15,67 387,05

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: ΧαμηλόΣάββατο, 8 Ιανουάριος 2022

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

18,78 17,18 18,26 17,38 16,67 17,02 18,39 20,44 22,03 22,09 22,33 22,91 22,91 22,20 21,56 24,00 25,15 27,08 29,06 29,51 29,33 26,13 23,51 20,31 534,23

5,63 4,44 5,48 4,64 3,93 4,28 5,52 5,96 6,61 6,63 6,70 6,87 6,87 6,66 6,47 7,20 7,54 8,12 8,72 8,83 8,80 7,84 7,05 5,84 156,63

13,15 12,74 12,78 12,74 12,74 12,74 12,87 14,48 15,42 15,46 15,63 16,03 16,04 15,54 15,09 16,80 17,60 18,96 20,34 20,69 20,53 18,29 16,46 14,48 377,60

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

19,92 18,21 19,37 18,43 17,68 18,05 19,50 21,68 23,37 23,42 23,68 24,29 24,30 23,55 22,86 25,45 26,67 28,72 30,81 31,30 31,11 27,71 24,94 21,54 566,54

5,98 5,46 5,81 5,53 4,94 5,31 5,85 4,27 5,96 6,02 6,27 6,89 6,89 6,14 5,46 7,64 8,00 8,62 8,83 8,83 8,83 8,31 7,48 5,87 159,17

13,94 12,75 13,56 12,90 12,74 12,74 13,65 17,41 17,41 17,41 17,41 17,41 17,41 17,41 17,41 17,82 18,67 20,10 21,99 22,47 22,28 19,40 17,46 15,67 407,37

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

19,72 17,64 18,82 17,91 16,92 17,37 18,52 19,93 21,96 24,75 26,78 27,86 28,66 30,47 29,97 32,31 31,97 31,65 32,12 31,90 31,27 29,21 26,42 23,69 607,81

4,05 4,90 5,64 5,18 4,18 4,63 5,56 5,98 1,98 4,78 6,80 7,89 8,60 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,76 6,45 7,11 163,08

15,67 12,74 13,17 12,74 12,74 12,74 12,96 13,95 19,98 19,98 19,98 19,98 20,06 21,64 21,15 23,49 23,14 22,83 23,29 23,07 22,44 20,45 19,98 16,58 444,73

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

19,74 17,62 18,45 18,20 17,39 17,98 19,84 24,14 26,37 29,26 30,54 31,97 32,96 32,43 31,68 33,45 32,74 32,54 34,01 34,13 33,78 31,26 27,81 24,36 652,67

5,92 4,24 5,07 4,82 4,01 4,60 5,95 5,26 7,50 8,78 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 6,01 7,31 175,38

13,82 13,38 13,38 13,38 13,38 13,38 13,89 18,88 18,88 20,48 21,72 23,15 24,14 23,60 22,86 24,63 23,91 23,72 25,18 25,31 24,95 22,44 21,80 17,05 477,29

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Υψηλό



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

22,52 20,00 21,51 20,62 19,70 20,27 22,49 26,99 30,44 32,89 35,14 37,50 39,49 39,34 37,55 38,87 37,79 37,62 39,13 39,57 38,69 35,85 32,16 27,83 753,97

6,22 6,00 5,20 4,31 3,39 3,96 6,18 6,37 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 7,85 181,86

16,30 14,00 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 20,62 21,62 24,07 26,32 28,68 30,66 30,52 28,73 30,05 28,97 28,80 30,31 30,75 29,86 27,02 23,34 19,98 572,11

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Υψηλό

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

21,69 19,12 20,41 19,52 18,46 18,71 21,66 26,25 29,29 31,77 31,85 31,79 32,49 32,71 32,24 35,94 36,88 36,70 37,98 38,28 37,84 35,46 32,23 28,06 707,33

6,51 4,64 5,94 5,04 3,98 4,23 6,50 6,27 8,79 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 7,44 182,90

15,18 14,48 14,48 14,48 14,48 14,48 15,16 19,98 20,50 22,95 23,02 22,97 23,66 23,88 23,41 27,12 28,05 27,88 29,15 29,46 29,02 26,64 23,40 20,62 524,43

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

20,93 18,45 19,70 18,84 17,82 18,06 20,91 25,33 28,27 30,67 30,74 30,68 31,35 31,57 31,11 34,69 35,59 35,42 36,66 36,95 36,53 34,23 31,10 27,08 682,68

6,28 5,08 5,91 5,46 4,44 4,68 6,27 7,60 8,30 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 6,47 184,03

14,65 13,38 13,79 13,38 13,38 13,38 14,63 17,73 19,98 21,84 21,91 21,86 22,53 22,74 22,29 25,87 26,77 26,60 27,83 28,12 27,70 25,40 22,28 20,62 498,65

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

20,66 18,21 19,45 18,59 17,59 17,82 20,63 25,00 27,90 30,27 30,34 30,28 30,95 31,16 30,71 34,24 35,13 34,96 36,18 36,47 36,05 33,78 30,70 26,73 673,81

6,20 4,84 5,83 5,22 4,21 4,44 6,19 5,03 7,93 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 6,11 179,55

14,46 13,38 13,61 13,38 13,38 13,38 14,44 19,98 19,98 21,44 21,51 21,46 22,12 22,33 21,88 25,42 26,30 26,14 27,35 27,64 27,23 24,96 21,87 20,62 494,26

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: ΜέτριοΚυριακή, 16 Ιανουάριος 2022

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

21,96 19,36 20,67 19,76 18,69 18,94 21,93 26,57 29,66 32,17 32,24 32,19 32,89 33,11 32,64 36,39 37,33 37,16 38,45 38,76 38,31 35,90 32,62 28,41 716,10

6,59 5,81 6,20 5,93 5,31 5,56 6,58 7,70 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,52 190,57

15,37 13,55 14,47 13,83 13,38 13,38 15,35 18,88 20,83 23,34 23,42 23,36 24,06 24,29 23,81 27,56 28,51 28,33 29,63 29,93 29,49 27,08 23,80 19,89 525,53

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

25,38 22,61 24,05 23,17 22,43 22,90 25,99 31,46 32,75 33,10 32,46 31,80 31,46 31,49 31,39 34,56 36,62 38,09 40,23 40,06 39,03 36,47 32,96 29,12 749,57

7,61 6,78 7,21 6,95 6,73 6,87 7,80 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,50 199,66

17,77 15,83 16,83 16,22 15,70 16,03 18,19 22,63 23,92 24,28 23,63 22,98 22,64 22,66 22,57 25,74 27,80 29,26 31,41 31,24 30,20 27,65 24,14 20,62 549,91

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

23,73 21,09 22,30 21,58 20,72 21,51 24,63 29,72 30,92 31,17 30,10 29,52 30,25 30,80 31,88 35,89 36,95 36,82 38,48 38,20 37,59 35,13 31,45 27,31 717,71

7,12 5,43 6,64 5,91 5,05 5,84 4,65 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 6,70 188,54

16,61 15,66 15,66 15,66 15,66 15,66 19,98 20,89 22,10 22,35 21,28 20,69 21,42 21,97 23,05 27,06 28,12 28,00 29,66 29,37 28,76 26,30 22,62 20,62 529,17

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

22,67 20,19 21,54 20,61 19,68 20,27 22,66 28,04 30,74 33,60 36,45 38,13 38,48 35,94 33,09 35,08 36,83 37,45 40,15 40,79 39,95 37,09 33,48 28,86 751,76

6,80 4,53 5,87 4,95 4,01 4,61 6,80 8,06 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 6,97 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 7,36 8,66 183,35

15,87 15,66 15,66 15,66 15,66 15,66 15,86 19,98 21,91 24,78 27,62 29,31 29,66 27,12 26,12 26,25 28,01 28,63 31,32 31,96 31,12 28,26 26,12 20,20 568,40

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

24,21 21,61 23,05 22,30 21,53 22,12 25,24 30,84 32,70 34,64 36,48 34,79 34,85 34,95 34,70 36,79 39,26 39,97 41,27 41,34 41,07 38,57 34,83 30,25 777,37

7,26 6,48 6,92 6,69 6,46 6,64 4,62 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 195,10

16,95 15,12 16,14 15,61 15,07 15,49 20,62 22,02 23,87 25,82 27,66 25,97 26,03 26,12 25,88 27,96 30,44 31,15 32,44 32,51 32,25 29,74 26,00 21,42 582,27

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

24,84 22,14 23,51 22,65 21,84 22,37 25,32 30,60 32,89 34,83 34,45 34,85 35,97 37,63 37,94 40,09 39,97 39,04 39,75 39,42 38,42 35,61 31,98 27,47 773,56

7,45 5,83 7,05 6,35 5,53 6,06 7,60 8,83 8,83 8,83 8,83 8,73 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 5,86 8,24 192,26

17,39 16,31 16,46 16,31 16,31 16,31 17,72 21,77 24,07 26,00 25,63 26,12 27,14 28,80 29,11 31,26 31,14 30,21 30,92 30,60 29,60 26,79 26,12 19,23 581,30

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Σάββατο, 22 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

24,54 21,87 23,23 22,38 21,58 22,10 25,02 30,23 32,50 34,41 34,04 34,43 35,54 37,18 37,48 39,60 39,49 38,57 39,27 38,95 37,96 35,19 31,59 27,14 764,28

7,36 5,57 6,92 6,07 5,27 5,79 4,40 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 7,17 189,75

17,18 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 20,62 21,40 23,67 25,58 25,21 25,61 26,71 28,35 28,66 30,78 30,66 29,74 30,44 30,13 29,13 26,36 22,77 19,98 574,53

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Κυριακή, 23 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

25,73 22,94 24,36 23,47 22,63 23,17 26,23 31,70 34,08 36,08 35,69 36,10 37,26 38,98 39,30 41,53 41,41 40,44 41,18 40,84 39,80 36,89 33,13 28,46 801,40

7,72 6,88 7,31 7,04 6,79 6,95 5,62 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,83 8,48 197,99

18,01 16,05 17,05 16,43 15,84 16,22 20,62 22,87 25,25 27,25 26,87 27,28 28,44 30,16 30,48 32,70 32,58 31,62 32,35 32,02 30,98 28,07 24,30 19,98 603,41

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: ΜέτριοΔευτέρα, 24 Ιανουάριος 2022

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

25,90 23,09 24,52 23,63 22,78 23,33 26,41 31,91 34,31 36,32 35,93 36,35 37,51 39,24 39,57 41,81 41,68 40,71 41,45 41,12 40,07 37,14 33,35 28,65 806,78

7,77 5,68 7,36 7,09 6,83 7,00 5,79 9,57 10,29 10,20 9,81 10,23 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,01 8,04 219,93

18,13 17,41 17,16 16,54 15,94 16,33 20,62 22,34 24,01 26,12 26,12 26,12 27,09 28,82 29,14 31,38 31,26 30,29 31,03 30,69 29,65 26,72 23,35 20,62 586,85

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

30,20 27,01 28,58 27,56 26,41 26,98 30,25 37,13 38,09 37,60 37,64 39,08 41,37 43,73 42,78 46,07 45,94 45,27 47,30 46,80 45,66 42,58 38,31 33,45 905,77

9,06 7,04 8,58 7,59 6,43 7,00 9,08 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,03 231,60

21,14 19,98 20,01 19,98 19,98 19,98 21,18 26,70 27,66 27,17 27,22 28,65 30,95 33,30 32,35 35,64 35,52 34,84 36,87 36,37 35,23 32,16 27,89 23,41 674,17

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

30,56 27,34 28,93 27,90 26,72 27,30 30,62 37,57 38,54 38,05 38,09 39,54 41,87 44,25 43,29 46,62 46,50 45,81 47,86 47,36 46,21 43,09 38,77 33,85 916,64

9,17 7,36 8,68 7,92 6,75 7,32 9,18 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,16 233,34

21,39 19,98 20,25 19,98 19,98 19,98 21,43 27,15 28,12 27,62 27,67 29,12 31,44 33,83 32,87 36,19 36,07 35,38 37,44 36,93 35,78 32,67 28,35 23,70 683,30

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

26,95 23,77 25,09 24,48 23,51 23,79 26,40 30,84 35,69 40,56 43,30 43,40 43,45 42,33 37,64 39,20 40,40 40,94 43,19 43,09 42,40 39,22 35,60 31,18 846,40

8,07 4,89 6,21 5,60 4,63 4,91 7,52 4,72 9,57 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 9,48 9,35 210,48

18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 26,12 26,12 30,13 32,87 32,97 33,03 31,90 27,22 28,77 29,98 30,52 32,77 32,66 31,98 28,80 26,12 21,83 635,92

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

25,45 22,12 23,49 22,63 21,82 22,34 25,29 30,57 32,86 34,79 34,42 34,81 35,93 37,59 37,90 40,04 39,93 39,00 39,70 39,38 38,38 35,58 31,95 27,44 773,41

6,57 3,24 4,61 3,75 2,94 3,47 6,42 9,17 9,86 10,43 10,32 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 9,58 3,90 198,93

18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 18,88 21,40 23,00 24,36 24,09 24,39 25,51 27,16 27,47 29,62 29,50 28,57 29,28 28,96 27,96 25,15 22,36 23,55 574,48

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Σάββατο, 29 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

24,07 21,45 22,78 21,95 21,16 21,67 24,54 29,65 31,87 33,75 33,38 33,77 34,85 36,46 36,76 38,84 38,73 37,83 38,51 38,20 37,23 34,51 30,99 26,62 749,58

7,22 5,14 6,47 5,64 4,86 5,37 7,36 8,89 9,56 10,12 10,01 10,13 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,35 7,44 3,07 205,48

16,85 16,31 16,31 16,31 16,31 16,31 17,18 20,75 22,31 23,62 23,37 23,64 24,43 26,04 26,34 28,42 28,30 27,40 28,09 27,78 26,81 24,16 23,55 23,55 544,10

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: ΧαμηλόΚυριακή, 30 Ιανουάριος 2022



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

25,54 23,49 24,79 24,18 23,23 23,50 26,08 30,47 35,26 40,07 42,78 42,88 42,93 41,82 37,19 38,73 39,92 40,45 42,67 42,57 41,90 38,75 35,17 30,80 835,16

7,66 7,05 7,44 7,25 6,92 7,05 7,83 9,14 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43 9,05 9,24 224,58

17,88 16,44 17,35 16,93 16,31 16,45 18,26 21,33 24,84 29,65 32,35 32,45 32,51 31,40 26,77 28,30 29,49 30,03 32,25 32,15 31,47 28,33 26,12 21,56 610,58

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 4,5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συντήρηση

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής
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