
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,395 0,346 0,319 0,314 0,316 0,318 0,332 0,372 0,385 0,393 0,375 0,375 0,394 0,431 0,417 0,461 0,477 0,495 0,547 0,605 0,590 0,567 0,509 0,459 10,19

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σε βλάβη

Πέμπτη, 17 Μάρτιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,371 0,327 0,310 0,297 0,286 0,314 0,329 0,354 0,410 0,427 0,427 0,412 0,397 0,394 0,428 0,478 0,524 0,550 0,561 0,561 0,573 0,556 0,510 0,460 10,25

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σε βλάβη

Παρασκευή, 18 Μάρτιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,418 0,384 0,345 0,326 0,310 0,322 0,315 0,332 0,411 0,420 0,450 0,403 0,385 0,424 0,415 0,420 0,428 0,463 0,529 0,573 0,563 0,550 0,464 0,408 10,06

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σε βλάβη

Σάββατο, 19 Μάρτιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,380 0,356 0,345 0,332 0,318 0,336 0,330 0,367 0,397 0,478 0,504 0,499 0,460 0,462 0,484 0,515 0,525 0,522 0,588 0,630 0,610 0,573 0,511 0,461 10,98

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σε βλάβη

Κυριακή, 20 Μάρτιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,414 0,333 0,313 0,298 0,301 0,316 0,321 0,368 0,405 0,414 0,365 0,362 0,409 0,379 0,410 0,448 0,436 0,460 0,530 0,580 0,551 0,534 0,483 0,421 9,85

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σε βλάβη

Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,366 0,317 0,300 0,295 0,300 0,310 0,353 0,408 0,517 0,565 0,538 0,485 0,477 0,479 0,517 0,543 0,554 0,600 0,649 0,688 0,666 0,636 0,592 0,512 11,67

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σε βλάβη

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Τρίτη, 22 Μάρτιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,470 0,431 0,390 0,381 0,376 0,394 0,419 0,465 0,495 0,522 0,522 0,491 0,501 0,492 0,466 0,530 0,562 0,523 0,565 0,584 0,561 0,515 0,488 0,437 11,58

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σε βλάβη

Ζήτηση (MWh)

Τετάρτη, 23 Μάρτιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής


