
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,523 0,480 0,459 0,446 0,434 0,427 0,448 0,473 0,525 0,586 0,626 0,619 0,618 0,631 0,674 0,670 0,650 0,650 0,646 0,636 0,634 0,644 0,608 0,554 13,66

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,524 0,484 0,464 0,454 0,436 0,424 0,449 0,500 0,595 0,637 0,661 0,654 0,699 0,714 0,706 0,699 0,698 0,734 0,718 0,714 0,693 0,693 0,680 0,641 14,67

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,578 0,557 0,525 0,503 0,484 0,463 0,468 0,510 0,571 0,616 0,653 0,670 0,687 0,702 0,707 0,689 0,701 0,705 0,721 0,699 0,688 0,720 0,712 0,646 14,97

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,604 0,552 0,522 0,503 0,499 0,493 0,474 0,532 0,593 0,627 0,672 0,683 0,648 0,684 0,682 0,673 0,682 0,663 0,651 0,642 0,638 0,665 0,630 0,586 14,60

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,538 0,506 0,482 0,464 0,451 0,434 0,444 0,515 0,592 0,642 0,673 0,686 0,695 0,737 0,735 0,716 0,682 0,674 0,670 0,654 0,645 0,679 0,643 0,604 14,56

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,547 0,499 0,469 0,453 0,436 0,427 0,432 0,519 0,588 0,626 0,655 0,647 0,668 0,691 0,705 0,705 0,689 0,698 0,712 0,702 0,680 0,699 0,657 0,658 14,56

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,597 0,544 0,516 0,473 0,449 0,435 0,447 0,527 0,601 0,649 0,665 0,676 0,700 0,745 0,749 0,741 0,729 0,745 0,730 0,701 0,685 0,674 0,658 0,631 15,07

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,32 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ζήτηση (MWh)

Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής


