
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,002 1,778 1,694 1,628 1,564 1,559 1,587 1,729 2,107 2,246 2,293 2,267 2,350 2,324 2,361 2,239 2,229 2,313 2,435 2,646 2,792 2,759 2,532 2,286 51,72

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Αύγουστος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,063 1,838 1,716 1,675 1,618 1,540 1,579 1,697 1,972 2,269 2,323 2,304 2,303 2,357 2,384 2,316 2,292 2,316 2,481 2,697 2,812 2,739 2,514 2,253 52,06

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Αύγουστος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,068 1,881 1,755 1,662 1,588 1,569 1,579 1,721 1,902 2,151 2,246 2,285 2,388 2,467 2,443 2,336 2,299 2,351 2,599 2,823 2,974 2,926 2,634 2,394 53,04

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Αύγουστος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,118 1,941 1,821 1,752 1,715 1,716 1,713 1,818 2,031 2,181 2,317 2,387 2,413 2,404 2,348 2,274 2,260 2,409 2,526 2,675 2,748 2,787 2,634 2,380 53,37

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Αύγουστος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,109 1,913 1,762 1,690 1,647 1,591 1,620 1,732 2,047 2,261 2,369 2,408 2,384 2,383 2,425 2,352 2,409 2,446 2,657 2,708 2,818 2,876 2,717 2,434 53,76

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Αύγουστος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,124 1,862 1,744 1,700 1,649 1,615 1,638 1,734 2,051 2,297 2,485 2,498 2,466 2,475 2,506 2,461 2,427 2,458 2,601 2,765 3,054 2,995 2,787 2,537 54,93

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Αύγουστος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,290 2,001 1,898 1,809 1,737 1,718 1,752 1,870 2,091 2,195 2,337 2,267 2,305 2,309 2,359 2,299 2,327 2,270 2,470 2,782 2,995 2,967 2,779 2,509 54,34

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


