
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,041 1,838 1,736 1,636 1,625 1,666 1,699 1,909 2,182 2,258 2,367 2,428 2,561 2,598 2,530 2,425 2,323 2,347 2,604 2,641 2,799 2,597 2,401 2,290 53,50

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,7 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,105 1,990 1,839 1,745 1,700 1,726 1,747 1,881 2,195 2,256 2,323 2,380 2,449 2,413 2,222 2,055 2,087 2,166 2,376 2,542 2,622 2,493 2,308 2,172 51,79

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,7 Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,038 1,826 1,653 1,605 1,628 1,687 1,746 1,859 2,070 2,217 2,286 2,246 2,218 2,291 2,142 2,049 1,990 2,208 2,238 2,405 2,579 2,492 2,274 2,098 49,84

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,7 Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,887 1,725 1,659 1,626 1,589 1,606 1,642 1,831 2,015 2,087 2,076 2,076 2,048 2,139 2,053 1,799 1,770 1,766 1,977 2,128 2,431 2,415 2,125 1,863 46,33

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,7 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,659 1,542 1,465 1,431 1,400 1,418 1,500 1,630 1,791 1,850 1,855 1,840 1,890 1,867 1,874 1,687 1,670 1,778 1,994 2,191 2,421 2,289 2,009 1,801 42,85

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,7 Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,623 1,469 1,432 1,441 1,414 1,426 1,547 1,677 1,864 1,918 1,891 1,872 1,974 1,980 1,890 1,760 1,656 1,825 1,995 2,181 2,356 2,250 2,054 1,827 43,32

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,7 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,641 1,506 1,449 1,436 1,407 1,429 1,524 1,654 1,827 1,884 1,873 1,856 1,932 1,963 1,882 1,723 1,663 1,802 1,994 2,186 2,388 2,270 2,031 1,814 43,13

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,7 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


