
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

22,71 20,98 19,97 19,28 19,02 18,94 18,94 20,21 22,63 25,25 24,97 25,31 27,01 27,58 26,45 25,94 25,19 26,46 26,35 26,52 27,98 27,14 25,11 26,51 576,46

6,81 6,29 5,50 4,81 5,65 5,56 5,57 6,06 6,79 7,57 7,49 7,59 8,10 8,27 7,94 7,78 7,56 7,94 7,90 7,96 8,39 8,14 7,53 7,95 171,17

15,90 14,69 14,48 14,48 13,38 13,38 13,38 14,15 15,84 17,67 17,48 17,71 18,91 19,31 18,52 18,16 17,64 18,52 18,44 18,56 19,59 19,00 17,58 18,56 405,30

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

23,90 21,91 20,84 19,85 19,35 19,46 19,57 20,87 22,64 25,11 24,35 26,37 28,58 31,20 30,77 27,33 27,01 27,36 27,46 30,50 30,39 29,64 27,58 25,22 607,26

7,17 6,57 6,25 5,95 5,80 5,84 5,87 6,26 3,77 6,24 5,48 7,49 8,57 9,36 9,23 8,20 8,10 8,21 8,24 9,15 9,12 8,89 8,27 6,34 174,38

16,73 15,33 14,59 13,89 13,54 13,62 13,70 14,61 18,88 18,88 18,88 18,88 20,01 21,84 21,54 19,13 18,91 19,15 19,22 21,35 21,27 20,75 19,30 18,88 432,88

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

23,25 21,72 20,26 19,50 19,04 19,02 19,55 20,77 23,16 24,75 25,22 25,63 26,33 27,13 26,52 25,10 24,85 25,51 27,06 27,49 29,22 27,57 25,69 24,24 578,55

6,97 6,52 5,18 5,85 5,71 5,71 5,87 6,23 6,95 7,43 7,56 7,69 7,90 8,14 7,96 7,53 7,46 7,65 8,12 8,25 8,77 8,27 7,71 7,27 172,67

16,27 15,20 15,08 13,65 13,33 13,32 13,69 14,54 16,21 17,33 17,65 17,94 18,43 18,99 18,56 17,57 17,40 17,86 18,94 19,24 20,46 19,30 17,98 16,96 405,89

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Σάββατο, 3 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

22,87 21,37 19,93 19,19 18,74 18,72 19,24 20,43 22,79 24,36 24,81 25,22 25,91 26,69 26,09 24,70 24,46 25,10 26,62 27,05 28,76 27,13 25,27 23,85 569,30

6,86 6,41 5,98 5,76 5,62 5,62 5,77 5,96 6,84 7,31 7,44 7,57 7,77 8,01 7,83 7,41 7,34 7,53 7,99 8,11 8,63 8,14 7,58 7,15 170,62

16,01 14,96 13,95 13,43 13,12 13,10 13,47 14,48 15,95 17,05 17,37 17,65 18,14 18,68 18,27 17,29 17,12 17,57 18,64 18,93 20,13 18,99 17,69 16,69 398,68

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Κυριακή, 4 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

23,44 21,89 20,42 19,66 19,20 19,18 19,71 20,94 23,35 24,96 25,42 25,84 26,55 27,35 26,74 25,30 25,06 25,72 27,28 27,71 29,46 27,79 25,90 24,43 583,28

7,03 6,57 6,13 5,90 5,76 5,75 5,91 6,28 7,00 7,49 7,63 7,75 7,96 8,20 8,02 7,59 7,52 7,72 8,18 8,31 8,84 8,34 7,77 7,33 174,98

16,40 15,33 14,30 13,76 13,44 13,42 13,80 14,66 16,34 17,47 17,79 18,09 18,58 19,14 18,71 17,71 17,54 18,00 19,10 19,40 20,62 19,45 18,13 17,10 408,29

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: ΜέτριοΔευτέρα, 5 Σεπτέμβριος 2022



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

22,28 20,71 19,80 19,17 18,75 18,55 18,60 19,86 22,13 24,35 25,20 25,55 27,31 28,52 28,15 26,84 26,32 26,91 28,06 28,54 30,37 28,37 26,59 25,08 586,02

6,68 6,21 5,94 5,75 5,63 5,57 5,58 5,96 6,64 7,31 7,56 7,66 8,19 8,56 8,44 8,05 7,90 8,07 8,42 8,56 9,11 8,51 7,98 7,52 175,81

15,60 14,50 13,86 13,42 13,13 12,99 13,02 13,90 15,49 17,05 17,64 17,88 19,12 19,97 19,70 18,79 18,42 18,84 19,64 19,98 21,26 19,86 18,61 17,55 410,22

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τρίτη, 6 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Υψηλό



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

21,25 19,45 18,70 17,86 16,06 16,20 16,51 17,78 19,77 21,40 21,74 22,06 22,58 22,92 22,11 19,13 18,70 19,98 21,24 22,19 24,27 22,65 20,50 18,45 483,49

6,37 5,83 5,32 4,48 4,82 4,86 4,95 5,33 5,93 6,42 6,52 6,62 6,77 6,88 6,63 5,74 5,61 5,99 6,37 6,66 7,28 6,80 6,15 5,53 143,88

14,87 13,61 13,38 13,38 11,24 11,34 11,56 12,45 13,84 14,98 15,22 15,44 15,81 16,04 15,48 13,39 13,09 13,98 14,87 15,53 16,99 15,86 14,35 12,91 339,60

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 7 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Υψηλό

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

16,16 15,00 14,23 13,74 13,68 14,07 14,35 16,00 17,57 18,68 18,44 17,99 18,64 19,25 18,38 16,34 16,67 18,24 20,10 20,82 22,43 21,22 20,12 18,55 420,65

4,85 4,50 4,27 4,12 4,10 4,22 4,30 4,80 4,83 5,60 5,53 5,25 5,59 5,77 5,52 3,60 3,93 5,47 6,03 6,25 6,73 6,14 6,04 5,56 123,02

11,31 10,50 9,96 9,62 9,58 9,85 10,04 11,20 12,74 13,07 12,91 12,74 13,05 13,47 12,87 12,74 12,74 12,77 14,07 14,57 15,70 15,08 14,09 12,98 297,63

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

17,23 15,82 15,17 14,97 15,01 15,24 15,68 17,59 19,37 20,42 20,28 20,12 20,12 20,25 19,61 18,38 18,75 19,25 20,58 21,82 23,92 22,81 21,46 19,66 453,50

4,49 4,74 4,55 4,49 4,50 4,57 4,71 4,85 5,81 6,12 6,09 6,04 6,04 6,07 5,88 5,51 5,62 5,77 6,17 6,54 7,18 6,84 6,38 5,90 134,89

12,74 11,07 10,62 10,48 10,50 10,67 10,98 12,74 13,56 14,29 14,20 14,08 14,09 14,17 13,73 12,87 13,12 13,47 14,40 15,27 16,75 15,97 15,08 13,76 318,61

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

17,58 16,17 15,46 15,18 15,08 15,64 16,16 17,73 19,01 19,59 19,71 20,10 20,87 21,36 19,44 17,83 18,46 20,05 22,12 23,18 24,68 22,96 21,37 19,86 459,59

4,84 4,85 4,64 4,55 4,52 4,69 4,85 4,99 5,70 5,88 5,91 6,03 6,26 6,41 5,83 5,09 5,54 6,01 6,64 6,95 7,40 6,89 6,41 5,38 136,28

12,74 11,32 10,82 10,63 10,56 10,95 11,31 12,74 13,31 13,71 13,80 14,07 14,61 14,95 13,61 12,74 12,92 14,03 15,49 16,23 17,28 16,07 14,96 14,48 323,31

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Σάββατο, 10 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

17,24 15,86 15,17 14,89 14,79 15,35 15,85 17,39 18,65 19,21 19,34 19,72 20,48 20,96 19,07 17,49 18,11 19,67 21,70 22,74 24,21 22,52 20,97 19,48 450,86

2,77 4,76 4,55 4,47 4,44 4,60 4,76 4,65 5,59 5,76 5,80 5,92 6,14 6,29 5,72 4,76 5,37 5,90 6,51 6,82 7,26 6,76 5,89 5,84 131,33

14,48 11,10 10,62 10,42 10,35 10,74 11,10 12,74 13,05 13,45 13,54 13,80 14,33 14,67 13,35 12,74 12,74 13,77 15,19 15,92 16,95 15,77 15,08 13,64 319,53

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 21X1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Κυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

17,79 16,37 15,65 15,37 15,26 15,83 16,36 17,95 19,24 19,83 19,96 20,35 21,13 21,62 19,68 18,05 18,69 20,30 22,39 23,46 24,98 23,24 21,64 20,10 465,25

5,05 4,91 4,70 4,61 4,58 4,75 4,91 5,21 5,77 5,95 5,99 6,10 6,34 6,49 5,90 5,31 5,61 6,09 6,72 7,04 7,49 6,97 6,49 6,03 139,01

12,74 11,46 10,96 10,76 10,69 11,08 11,45 12,74 13,47 13,88 13,97 14,24 14,79 15,14 13,78 12,74 13,08 14,21 15,68 16,42 17,49 16,27 15,15 14,07 326,24

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 21X1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: ΜέτριοΔευτέρα, 12 Σεπτέμβριος 2022

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

18,54 16,94 16,34 16,09 15,88 16,14 16,57 18,52 20,12 21,00 21,37 21,55 21,65 22,09 21,03 19,61 19,96 21,20 23,16 24,09 25,40 23,64 21,69 20,10 482,67

5,56 5,08 4,70 4,45 4,24 4,50 4,93 5,56 6,04 6,30 6,41 6,46 6,49 6,63 6,31 5,88 5,99 6,36 6,95 7,23 7,62 7,09 6,51 6,03 143,32

12,98 11,85 11,64 11,64 11,64 11,64 11,64 12,97 14,08 14,70 14,96 15,08 15,15 15,46 14,72 13,73 13,97 14,84 16,21 16,86 17,78 16,55 15,18 14,07 339,35

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

18,95 17,73 17,00 16,55 16,31 16,49 17,02 18,71 20,50 21,51 21,77 22,12 23,93 24,14 22,23 20,68 20,42 21,03 22,38 23,67 25,49 23,75 21,56 19,77 493,71

5,57 5,32 5,10 4,91 4,67 4,85 5,11 5,33 6,15 6,45 6,53 6,64 7,18 7,24 6,52 6,20 6,13 6,31 6,71 7,10 7,65 7,12 6,47 5,93 147,19

13,38 12,41 11,90 11,64 11,64 11,64 11,91 13,38 14,35 15,06 15,24 15,49 16,75 16,90 15,72 14,47 14,29 14,72 15,66 16,57 17,84 16,62 15,09 13,84 346,52

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Μέτριο



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

17,52 16,11 15,42 15,13 15,12 15,77 16,54 18,42 19,96 21,05 21,00 20,80 21,16 21,42 19,79 18,58 18,47 19,69 21,75 23,02 24,73 22,86 20,33 18,63 463,27

4,78 4,83 4,63 4,54 4,54 4,73 4,96 3,94 5,49 6,31 6,30 6,24 6,35 6,42 5,32 4,10 4,00 5,21 6,53 6,90 7,42 6,86 5,86 4,15 130,41

12,74 11,28 10,79 10,59 10,58 11,04 11,58 14,48 14,48 14,73 14,70 14,56 14,81 14,99 14,48 14,48 14,48 14,48 15,23 16,11 17,31 16,01 14,48 14,48 332,86

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

17,11 15,70 15,01 14,69 14,59 15,41 16,33 18,71 19,53 19,77 19,59 19,54 19,76 19,27 17,96 16,91 17,40 18,67 20,49 22,05 23,83 22,06 20,04 18,08 442,52

2,63 4,71 4,50 4,41 4,38 4,62 4,90 2,99 5,86 5,93 5,88 5,86 5,93 5,78 4,58 3,53 4,03 5,29 6,15 6,62 7,15 6,35 6,01 4,70 122,79

14,48 10,99 10,51 10,28 10,21 10,79 11,43 15,72 13,67 13,84 13,72 13,68 13,83 13,49 13,38 13,38 13,38 13,38 14,34 15,44 16,68 15,72 14,03 13,38 319,73

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

16,29 15,07 14,65 14,35 14,18 14,82 15,76 17,66 18,80 19,75 20,22 20,44 20,99 21,18 19,46 17,90 17,86 19,00 20,99 22,68 23,95 21,98 19,80 17,99 445,76

4,89 4,52 4,40 4,31 4,25 4,45 4,73 4,92 5,64 5,92 6,07 6,13 6,30 6,35 5,84 4,52 4,48 5,63 6,30 6,80 7,19 6,59 5,94 4,61 130,76

11,40 10,55 10,26 10,05 9,93 10,37 11,03 12,74 13,16 13,82 14,16 14,31 14,70 14,83 13,62 13,38 13,38 13,38 14,69 15,87 16,77 15,39 13,86 13,38 315,00

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Σάββατο, 17 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό

Ώρες Κατανομής

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

16,06 14,86 14,45 14,15 13,98 14,61 15,54 17,41 18,54 19,47 19,94 20,15 20,70 20,88 19,19 17,65 17,61 18,74 20,69 22,36 23,62 21,67 19,53 17,73 439,52

4,82 4,46 4,33 4,24 4,19 4,38 4,66 4,03 5,16 5,84 5,98 6,05 6,21 6,27 5,76 4,27 4,23 5,36 6,21 6,64 7,08 6,50 5,86 4,36 126,89

11,24 10,40 10,11 9,90 9,79 10,23 10,88 13,38 13,38 13,63 13,96 14,11 14,49 14,62 13,43 13,38 13,38 13,38 14,48 15,72 16,53 15,17 13,67 13,38 312,62

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 21X1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Κυριακή, 18 Σεπτέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

16,37 15,15 14,73 14,42 14,25 14,89 15,84 17,75 18,90 19,85 20,33 20,54 21,10 21,29 19,56 17,99 17,95 19,10 21,09 22,79 24,07 22,09 19,90 18,08 448,03

4,91 4,54 4,42 4,33 4,28 4,47 2,46 4,37 5,52 5,95 6,10 6,16 6,33 6,39 5,87 4,61 4,57 5,72 6,33 6,84 7,22 6,63 5,97 4,70 128,68

11,46 10,60 10,31 10,10 9,98 10,43 13,38 13,38 13,38 13,89 14,23 14,38 14,77 14,90 13,69 13,38 13,38 13,38 14,76 15,95 16,85 15,46 13,93 13,38 319,35

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (CEGIELSKI 9RTAF58) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (CEGIELSKI 9RTAF58) 11 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (H.S.D/MAN 9K60) 14,476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Διαθέσιμη

G7 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G8 (GMT - FIAT C4212ESS) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G9 (GMT A420.12) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G10 (GMT A420.12) 3,5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Μισθωμένη ισχύς 21X1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)

Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης 

αιολικής ενέργειας (MWh)

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Προτεινόμενος ΗΕΠ Χίου Αιολικό δυναμικό: ΧαμηλόΔευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2022



9,00 11,00 14,48 14,48 3,50 2,50 2,50 3,50 3,50

00:00 16,52 15,56 0,96 1 1

01:00 15,17 14,41 0,76 1 1

02:00 14,74 13,88 0,86 1 1

03:00 14,65 13,79 0,85 1 1

04:00 14,79 13,99 0,80 1 1

05:00 15,37 14,49 0,88 1 1

06:00 16,45 14,95 1,50 1 1

07:00 18,36 16,83 1,53 1 1

08:00 20,12 18,44 1,68 1 1

09:00 22,02 20,01 2,01 1 1

10:00 22,93 21,49 1,44 1 1

11:00 23,04 22,07 0,97 1 1

12:00 23,41 22,60 0,82 1 1

13:00 23,15 22,39 0,76 1 1

14:00 21,63 20,05 1,58 1 1

15:00 20,40 17,33 3,07 1 1

16:00 20,65 16,65 4,00 1 1

17:00 21,63 18,00 3,63 1 1

18:00 22,88 19,74 3,14 1 1

19:00 23,92 21,16 2,76 1 1

20:00 25,28 22,18 3,09 1 1

21:00 23,33 19,83 3,50 1 1

22:00 21,32 18,12 3,20 1 1

23:00 19,54 15,74 3,79 1 1

G1

20/9/2022

G7 G8 G9 G10G2 G3 G4 G6



9,00 11,00 14,48 14,48 3,50 2,50 2,50 3,50 3,50

00:00 17,01 14,82 2,19 1 1

01:00 15,99 13,60 2,39 1 1

02:00 15,46 12,01 3,45 1

03:00 15,12 11,96 3,16 1

04:00 15,18 12,10 3,08 1

05:00 15,44 12,33 3,11 1

06:00 16,03 12,78 3,25 1

07:00 17,01 12,40 4,61 1

08:00 18,88 13,72 5,16 1 1

09:00 20,67 15,87 4,80 1 1

10:00 21,79 18,14 3,65 1 1

11:00 22,00 19,77 2,23 1 1

12:00 22,97 21,69 1,27 1 1 1

13:00 23,10 22,50 0,60 1 1 1

14:00 22,41 21,55 0,85 1 1 1

15:00 21,15 20,00 1,15 1 1

16:00 20,82 19,07 1,75 1 1

17:00 20,92 17,64 3,28 1 1

18:00 21,63 15,12 6,51 1 1

19:00 22,96 15,76 7,20 1 1

20:00 24,32 18,12 6,20 1 1

21:00 22,75 16,56 6,19 1 1

22:00 21,21 16,33 4,88 1 1

23:00 19,51 15,73 3,79 1 1

G1

21/9/2022

G7 G8 G9 G10G2 G3 G4 G6



9,00 11,00 14,48 14,48 3,50 2,50 2,50 3,50 3,50

00:00 17,40 14,58 2,82 1 1

01:00 16,49 13,36 3,13 1 1

02:00 15,74 13,36 2,38 1 1

03:00 15,24 13,03 2,21 1 1

04:00 15,18 13,09 2,08 1 1

05:00 15,67 12,87 2,80 1 1

06:00 16,75 13,66 3,09 1 1

07:00 18,12 15,37 2,75 1 1

08:00 19,78 17,57 2,21 1 1

09:00 21,03 19,20 1,83 1 1

10:00 21,41 19,72 1,69 1 1

11:00 21,44 20,15 1,29 1 1

12:00 21,92 20,96 0,96 1 1

13:00 22,17 21,10 1,07 1 1

14:00 20,89 18,92 1,97 1 1

15:00 19,34 17,18 2,16 1 1

16:00 18,95 14,52 4,42 1 1

17:00 19,78 15,63 4,15 1 1

18:00 20,90 16,35 4,54 1 1

19:00 22,83 17,43 5,39 1 1

20:00 24,19 18,85 5,35 1 1

21:00 22,19 16,56 5,63 1 1

22:00 20,05 14,02 6,03 1 1

23:00 18,02 12,31 5,71 1 1

G1

22/9/2022

G7 G8 G9 G10G2 G3 G4 G6



9,00 11,00 14,48 14,48 3,50 2,50 2,50 3,50 3,50

00:00 16,06 10,74 5,31 1

01:00 14,99 9,92 5,08 1

02:00 14,47 9,65 4,82 1

03:00 14,01 9,28 4,73 1

04:00 14,05 9,40 4,65 1

05:00 14,66 9,48 5,19 1

06:00 15,92 10,12 5,80 1

07:00 17,82 11,56 6,26 1

08:00 19,47 12,84 6,63 1

09:00 20,94 14,86 6,09 1 1

10:00 20,71 15,52 5,19 1 1

11:00 20,58 16,21 4,37 1 1

12:00 21,13 17,34 3,79 1 1

13:00 21,34 17,83 3,51 1 1

14:00 19,94 16,23 3,71 1 1

15:00 18,36 14,66 3,70 1 1

16:00 18,63 14,24 4,39 1 1

17:00 19,56 14,58 4,98 1 1

18:00 20,90 15,46 5,43 1 1

19:00 22,99 17,39 5,60 1 1

20:00 24,36 18,42 5,94 1 1

21:00 21,92 15,59 6,33 1 1

22:00 19,61 12,96 6,65 1 1

23:00 17,67 10,64 7,03 1

G1

23/9/2022

G7 G8 G9 G10G2 G3 G4 G6



9,00 11,00 14,48 14,48 3,50 2,50 2,50 3,50 3,50

00:00 15,02 10,86 4,15 1 1

01:00 14,19 12,33 1,86 1 1

02:00 13,96 12,56 1,40 1 1

03:00 13,45 11,99 1,46 1 1

04:00 13,56 11,72 1,84 1 1

05:00 14,20 12,03 2,18 1 1

06:00 15,36 13,11 2,25 1 1

07:00 17,04 15,10 1,94 1 1

08:00 18,49 17,10 1,40 1 1

09:00 19,42 18,29 1,13 1 1

10:00 19,19 18,47 0,72 1 1

11:00 19,73 19,20 0,53 1 1

12:00 20,04 19,80 0,24 1 1

13:00 20,09 19,95 0,14 1 1

14:00 18,74 18,62 0,12 1 1

15:00 17,32 17,19 0,12 1 1

16:00 16,84 16,48 0,37 1 1

17:00 18,00 17,68 0,32 1 1

18:00 19,02 18,69 0,32 1 1

19:00 21,40 21,20 0,19 1 1 1

20:00 22,63 22,31 0,32 1 1 1

21:00 20,71 20,35 0,36 1 1

22:00 18,38 18,00 0,37 1 1

23:00 16,79 16,41 0,38 1 1

G1

24/9/2022

G7 G8 G9 G10G2 G3 G4 G6



9,50 11,28 14,48 14,48 4,50 3,50 3,50 4,50 4,20

00:00 14,84 14,48 0,35 1 1

01:00 14,02 13,69 0,33 1 1

02:00 13,79 13,48 0,31 1 1

03:00 13,28 12,91 0,38 1 1

04:00 13,40 13,00 0,39 1 1

05:00 14,03 13,61 0,43 1 1

06:00 15,17 14,79 0,38 1 1

07:00 16,84 16,41 0,43 1 1

08:00 18,27 17,56 0,71 1 1

09:00 19,19 18,40 0,79 1 1

10:00 18,96 18,29 0,67 1 1

11:00 19,49 18,90 0,59 1 1

12:00 19,80 19,31 0,49 1 1

13:00 19,85 19,45 0,39 1 1

14:00 18,51 18,27 0,25 1 1

15:00 17,11 16,91 0,20 1 1

16:00 16,64 16,54 0,11 1 1

17:00 17,78 17,65 0,13 1 1

18:00 18,79 18,56 0,23 1 1

19:00 21,14 21,04 0,10 1 1 1

20:00 22,36 22,22 0,14 1 1 1

21:00 20,46 20,35 0,11 1 1

22:00 18,16 18,14 0,02 1 1

23:00 16,58 16,58 0,00 1 1

G1

25/9/2022

G7 G8 G9 G10G2 G3 G4 G6



9,00 11,00 14,48 14,48 3,50 2,50 2,50 3,50 3,50

00:00 15,12 15,12 0,00 1

01:00 14,29 14,29 0,00 1

02:00 14,06 14,06 0,00 1

03:00 13,54 13,54 0,00 1

04:00 13,66 13,66 0,00 1

05:00 14,31 14,31 0,00 1

06:00 15,47 15,47 0,00 1

07:00 17,16 17,16 0,00 1

08:00 18,62 18,62 0,00 1 1

09:00 19,56 19,56 0,00 1 1

10:00 19,33 19,33 0,00 1 1

11:00 19,87 19,87 0,00 1 1

12:00 20,18 20,18 0,00 1 1

13:00 20,23 20,23 0,00 1 1

14:00 18,87 18,87 0,00 1 1

15:00 17,44 17,44 0,00 1 1

16:00 16,96 16,96 0,00 1 1

17:00 18,12 18,12 0,00 1 1

18:00 19,15 19,08 0,07 1 1

19:00 21,55 21,55 0,00 1 1 1

20:00 22,79 22,79 0,00 1 1 1

21:00 20,86 20,85 0,00 1 1

22:00 18,51 18,51 0,00 1 1

23:00 16,91 16,90 0,00 1 1

G1

26/9/2022

G7 G8 G9 G10G2 G3 G4 G6



9,00 11,00 14,48 14,48 3,50 2,50 2,50 3,50 3,50

00:00 14,33 9,70 4,63 1

01:00 13,47 9,57 3,90 1

02:00 12,87 8,96 3,92 1

03:00 12,77 8,52 4,26 1

04:00 12,92 7,75 5,17 1

05:00 13,62 8,17 5,45 1

06:00 14,55 8,73 5,82 1

07:00 16,02 9,61 6,41 1

08:00 17,47 10,48 6,99 1

09:00 18,30 10,98 7,32 1

10:00 18,22 10,93 7,29 1

11:00 18,31 10,99 7,32 1

12:00 18,80 11,28 7,52 1

13:00 18,65 11,19 7,46 1

14:00 17,61 10,56 7,04 1

15:00 16,69 10,01 6,67 1

16:00 16,60 9,96 6,64 1

17:00 17,45 10,47 6,98 1

18:00 18,86 11,32 7,54 1

19:00 21,35 12,81 8,54 1 1

20:00 22,09 13,25 8,83 1 1

21:00 20,08 12,05 8,03 1 1

22:00 17,90 10,74 7,16 1

23:00 16,28 9,77 6,51 1

G1

27/9/2022

G7 G8 G9 G10G2 G3 G4 G6



9,00 11,00 14,48 14,48 3,50 2,50 2,50 3,50 3,50

00:00 14,37 8,62 5,75 1

01:00 13,44 8,06 5,38 1

02:00 13,06 7,83 5,22 1

03:00 12,83 7,70 5,13 1

04:00 12,99 7,79 5,19 1

05:00 13,60 8,16 5,44 1

06:00 15,09 12,74 2,35 1 1

07:00 16,80 14,38 2,42 1 1

08:00 17,80 16,90 0,90 1 1

09:00 18,42 18,21 0,21 1 1

10:00 18,32 18,11 0,21 1 1

11:00 18,70 18,15 0,56 1 1

12:00 19,51 18,74 0,78 1 1

13:00 19,85 18,85 1,00 1 1

14:00 18,85 17,97 0,88 1 1

15:00 17,05 16,57 0,49 1 1

16:00 16,79 15,81 0,98 1 1

17:00 17,63 16,22 1,41 1 1

18:00 18,94 16,83 2,10 1 1

19:00 21,64 18,70 2,94 1 1

20:00 22,54 17,79 4,76 1 1

21:00 21,05 12,93 8,13 1

22:00 18,47 11,08 7,39 1

23:00 16,70 10,02 6,68 1

G1

28/9/2022

G7 G8 G9 G10G2 G3 G4 G6



9,00 11,00 14,48 14,48 3,50 2,50 2,50 3,50 3,50

00:00 14,60 8,76 5,84 1

01:00 13,83 8,30 5,53 1

02:00 13,23 7,94 5,29 1

03:00 12,98 7,79 5,19 1

04:00 13,18 7,91 5,27 1

05:00 13,84 8,56 5,28 1

06:00 15,12 12,74 2,38 1 1

07:00 17,03 14,50 2,53 1 1

08:00 18,93 16,95 1,98 1 1

09:00 20,77 18,78 1,99 1 1

10:00 21,19 18,30 2,90 1 1

11:00 21,98 18,35 3,63 1 1

12:00 22,90 19,40 3,50 1 1

13:00 22,30 19,28 3,02 1 1

14:00 21,37 19,07 2,30 1 1

15:00 19,78 17,74 2,05 1 1

16:00 19,19 16,79 2,40 1 1

17:00 19,42 17,21 2,21 1 1

18:00 20,58 18,74 1,84 1 1

19:00 23,43 22,04 1,39 1 1 1

20:00 24,11 22,88 1,23 1 1 1

21:00 22,08 20,86 1,22 1 1

22:00 19,45 18,36 1,10 1 1

23:00 16,96 16,11 0,85 1 1

G1

29/9/2022

G7 G8 G9 G10G2 G3 G4 G6



9,00 11,00 14,48 14,48 3,50 2,50 2,50 3,50 3,50

00:00 14,81 8,88 5,92 1

01:00 14,05 8,43 5,62 1

02:00 13,53 10,52 3,01 1

03:00 13,24 10,97 2,27 1

04:00 13,27 11,22 2,05 1

05:00 13,89 11,02 2,87 1

06:00 15,39 12,51 2,88 1

07:00 17,31 14,65 2,66 1 1

08:00 19,05 17,81 1,24 1 1

09:00 19,99 19,41 0,57 1 1

10:00 21,28 20,80 0,48 1 1

11:00 21,54 21,12 0,42 1 1

12:00 22,11 21,59 0,52 1 1

13:00 22,05 21,58 0,47 1 1

14:00 20,79 20,42 0,37 1 1

15:00 18,77 18,44 0,34 1 1

16:00 18,63 18,31 0,32 1 1

17:00 19,30 19,02 0,27 1 1

18:00 20,36 20,17 0,19 1 1

19:00 22,91 22,65 0,26 1 1 1

20:00 23,75 23,60 0,14 1 1 1

21:00 21,90 21,83 0,07 1 1 1

22:00 19,71 19,62 0,10 1 1

23:00 17,51 17,43 0,08 1 1

G1

30/9/2022

G7 G8 G9 G10G2 G3 G4 G6
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