
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,144 1,044 1,003 0,976 0,964 1,020 1,109 1,128 1,269 1,276 1,271 1,257 1,270 1,218 1,065 1,042 1,070 1,226 1,441 1,620 1,627 1,589 1,409 1,260 29,30

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,7 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Οκτώβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,147 1,078 1,071 1,082 1,058 1,093 1,161 1,254 1,363 1,408 1,300 1,321 1,300 1,294 1,196 1,121 1,137 1,213 1,376 1,590 1,638 1,589 1,463 1,290 30,54

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,7 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,192 1,117 1,094 1,099 1,050 1,079 1,107 1,144 1,316 1,302 1,324 1,272 1,308 1,317 1,206 1,127 1,108 1,262 1,401 1,565 1,611 1,530 1,357 1,304 30,19

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,7 Διαθέσιμη

Σάββατο, 22 Οκτώβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,187 1,109 1,068 1,066 1,081 1,078 1,094 1,140 1,253 1,358 1,403 1,376 1,357 1,288 1,179 1,073 1,080 1,160 1,399 1,599 1,590 1,480 1,341 1,224 29,98

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,7 Διαθέσιμη

Κυριακή, 23 Οκτώβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,149 1,091 1,055 1,024 1,026 1,097 1,152 1,229 1,380 1,332 1,329 1,332 1,306 1,314 1,236 1,167 1,184 1,189 1,410 1,674 1,677 1,596 1,379 1,234 30,56

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,7 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,144 1,081 1,062 1,015 1,016 1,048 1,130 1,211 1,327 1,368 1,354 1,293 1,296 1,348 1,261 1,151 1,127 1,271 1,380 1,645 1,633 1,589 1,372 1,263 30,39

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,7 Διαθέσιμη

Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,125 1,107 1,019 1,070 1,014 1,045 1,118 1,251 1,350 1,347 1,350 1,305 1,365 1,371 1,260 1,214 1,188 1,249 1,435 1,639 1,580 1,478 1,361 1,264 30,50

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,7 Διαθέσιμη

Ζήτηση (MWh)

Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής


