
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,030 0,030 0,031 0,033 0,029 0,030 0,026 0,026 0,027 0,013 0,008 0,008 0,018 0,028 0,024 0,029 0,025 0,026 0,036 0,033 0,036 0,036 0,034 0,033 0,65

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

HYUNDAI D6AU 0,09 1 1 1 Διαθέσιμη

HYUNDAI D6AU 0,09 1 1 1 Διαθέσιμη

HYUNDAI D6AU - 1 1 1 Βλάβη

ΙVECO 8061 SRI 26 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε διακοπή κατά το διάστημα από 09:00-12:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Τετάρτη, 2 Νοέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αντικυθήρων

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,031 0,030 0,031 0,032 0,030 0,029 0,026 0,026 0,024 0,023 0,024 0,024 0,024 0,023 0,023 0,027 0,027 0,025 0,034 0,033 0,032 0,034 0,030 0,030 0,67

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

HYUNDAI D6AU 0,09 Διαθέσιμη

HYUNDAI D6AU 0,09 Διαθέσιμη

HYUNDAI D6AU - Βλάβη

ΙVECO 8061 SRI 26 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 3 Νοέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αντικυθήρων

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,031 0,031 0,032 0,034 0,030 0,029 0,027 0,025 0,021 0,023 0,021 0,024 0,024 0,023 0,025 0,027 0,010 0,027 0,034 0,032 0,032 0,032 0,031 0,034 0,66

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

HYUNDAI D6AU 0,09 1 Διαθέσιμη

HYUNDAI D6AU 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

HYUNDAI D6AU - 1 Βλάβη

ΙVECO 8061 SRI 26 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρξε διακοπή κατά το διάστημα από 16:00-17:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Παρασκευή, 4 Νοέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αντικυθήρων

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,030 0,030 0,030 0,028 0,027 0,031 0,026 0,022 0,022 0,020 0,021 0,022 0,024 0,023 0,021 0,022 0,024 0,024 0,035 0,032 0,031 0,030 0,029 0,028 0,63

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

HYUNDAI D6AU 0,09 Διαθέσιμη

HYUNDAI D6AU 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

HYUNDAI D6AU - Βλάβη

ΙVECO 8061 SRI 26 0,09 Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Νοέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αντικυθήρων

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,031 0,029 0,027 0,028 0,027 0,029 0,026 0,022 0,021 0,023 0,024 0,034 0,031 0,028 0,024 0,022 0,022 0,029 0,032 0,036 0,039 0,037 0,034 0,037 0,69

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

HYUNDAI D6AU 0,09 Διαθέσιμη

HYUNDAI D6AU 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

HYUNDAI D6AU - Βλάβη

ΙVECO 8061 SRI 26 0,09 Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Νοέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αντικυθήρων

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,030 0,029 0,029 0,029 0,028 0,032 0,026 0,024 0,029 0,025 0,023 0,025 0,023 0,025 0,024 0,027 0,022 0,028 0,033 0,031 0,034 0,029 0,030 0,030 0,66

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

HYUNDAI D6AU 0,09 Διαθέσιμη

HYUNDAI D6AU 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

HYUNDAI D6AU - Βλάβη

ΙVECO 8061 SRI 26 - Βλάβη

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αντικυθήρων

Ζήτηση (MWh)

Δευτέρα, 7 Νοέμβριος 2022

Ώρες Κατανομής



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,029 0,029 0,032 0,029 0,028 0,029 0,026 0,023 0,023 0,025 0,023 0,025 0,024 0,025 0,022 0,026 0,021 0,027 0,031 0,030 0,030 0,032 0,031 0,034 0,65

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

HYUNDAI D6AU 0,09 Διαθέσιμη

HYUNDAI D6AU 0,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

HYUNDAI D6AU - Βλάβη

ΙVECO 8061 SRI 26 - Βλάβη

Τρίτη, 8 Νοέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αντικυθήρων

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


