
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,836 0,802 0,789 0,764 0,778 0,802 0,794 0,768 0,852 0,875 0,843 0,834 0,776 0,780 0,810 0,852 0,940 1,157 1,196 1,221 1,141 1,051 0,970 0,907 21,54

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) - Βλάβη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Νοέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,860 0,802 0,790 0,774 0,784 0,815 0,818 0,792 0,841 0,861 0,854 0,860 0,870 0,896 0,895 0,959 1,037 1,221 1,293 1,199 1,173 1,078 1,002 0,931 22,40

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) - Βλάβη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Νοέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,852 0,814 0,801 0,775 0,792 0,798 0,800 0,806 0,832 0,790 0,796 0,798 0,795 0,873 0,886 0,859 0,931 1,041 1,133 1,137 1,095 1,032 0,973 0,911 21,32

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) - Βλάβη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Νοέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,827 0,784 0,767 0,773 0,783 0,776 0,819 0,800 0,856 0,882 0,835 0,809 0,846 0,905 0,908 0,926 1,046 1,168 1,225 1,223 1,232 1,090 1,019 0,907 22,21

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) - Βλάβη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,854 0,799 0,774 0,775 0,762 0,823 0,827 0,813 0,859 0,850 0,813 0,786 0,806 0,792 0,852 0,906 1,028 1,168 1,231 1,190 1,171 1,086 1,016 0,918 21,90

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) - Βλάβη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Νοέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,846 0,795 0,779 0,755 0,789 0,787 0,852 0,904 0,975 0,973 1,002 0,990 1,006 1,002 1,026 0,980 1,040 1,150 1,210 1,213 1,146 1,073 0,962 0,881 23,13

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) - Βλάβη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,850 0,797 0,776 0,765 0,776 0,805 0,839 0,858 0,917 0,911 0,907 0,888 0,906 0,897 0,939 0,943 1,034 1,159 1,221 1,201 1,158 1,080 0,989 0,899 22,52

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) - Βλάβη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


