
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,308 0,295 0,284 0,290 0,297 0,302 0,326 0,321 0,354 0,351 0,353 0,349 0,364 0,366 0,379 0,375 0,368 0,403 0,422 0,422 0,453 0,437 0,366 0,341 8,53

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σε Βλάβη

G7 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,333 0,288 0,275 0,275 0,284 0,292 0,316 0,360 0,360 0,359 0,388 0,376 0,281 0,291 0,354 0,358 0,365 0,448 0,461 0,457 0,439 0,390 0,342 0,332 8,42

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σε Βλάβη

G7 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,315 0,301 0,297 0,293 0,290 0,299 0,337 0,383 0,388 0,402 0,351 0,388 0,430 0,446 0,439 0,425 0,407 0,426 0,472 0,494 0,489 0,455 0,433 0,408 9,37

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σε Βλάβη

G7 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 26 Νοέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,376 0,357 0,351 0,347 0,348 0,332 0,343 0,330 0,370 0,444 0,459 0,438 0,378 0,371 0,370 0,357 0,358 0,426 0,418 0,431 0,420 0,390 0,359 0,332 9,11

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σε Βλάβη

G7 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Νοέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,321 0,307 0,296 0,282 0,276 0,294 0,317 0,330 0,347 0,345 0,299 0,307 0,357 0,369 0,386 0,376 0,368 0,433 0,423 0,448 0,418 0,420 0,365 0,339 8,42

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σε Βλάβη

G7 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,307 0,299 0,288 0,292 0,287 0,305 0,321 0,333 0,472 0,466 0,464 0,470 0,473 0,460 0,459 0,464 0,464 0,546 0,558 0,527 0,503 0,429 0,397 0,377 9,96

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σε Βλάβη

G7 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Τρίτη, 29 Νοέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣΥΝΟΛΟ (MWh)

0,385 0,389 0,381 0,381 0,390 0,373 0,370 0,390 0,426 0,426 0,440 0,440 0,434 0,439 0,455 0,445 0,442 0,497 0,500 0,509 0,497 0,407 0,358 0,362 10,14

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (CUMMINS VTA 28G5) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G6 (DOOSAN P158LE-2) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σε Βλάβη

G7 (DOOSAN P158LE-2) 0,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Ζήτηση (MWh)

Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ  Μεγίστης

Ώρες Κατανομής


