
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,832 0,781 0,734 0,720 0,735 0,741 0,746 0,747 0,804 0,802 0,817 0,797 0,793 0,839 0,834 0,818 0,925 1,019 1,001 0,996 0,966 0,894 0,825 0,759 19,92

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,701 0,654 0,641 0,622 0,639 0,639 0,666 0,656 0,655 0,634 0,582 0,554 0,564 0,569 0,620 0,633 0,721 0,952 1,102 1,109 1,101 1,058 0,946 0,876 17,89

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 30 Δεκέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,811 0,782 0,759 0,768 0,766 0,783 0,751 0,774 0,787 0,740 0,714 0,721 0,768 0,807 0,805 0,870 1,015 1,220 1,325 1,216 1,183 1,129 1,029 0,931 21,45

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 31 Δεκέμβριος 2022 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,857 0,788 0,772 0,770 0,764 0,766 0,775 0,767 0,764 0,766 0,780 0,738 0,785 0,874 0,837 0,833 0,878 1,006 1,077 1,118 1,116 1,056 0,989 0,947 20,82

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 1 Ιανουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,886 0,878 0,880 0,860 0,848 0,845 0,851 0,861 0,851 0,779 0,731 0,717 0,740 0,743 0,762 0,806 0,890 1,048 1,146 1,184 1,199 1,125 1,031 0,965 21,63

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Ιανουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,898 0,847 0,847 0,842 0,845 0,857 0,864 0,834 0,830 0,818 0,768 0,745 0,744 0,735 0,746 0,786 0,919 1,066 1,240 1,220 1,222 1,138 1,060 0,981 21,85

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Ιανουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,913 0,855 0,915 0,850 0,878 0,883 0,888 0,873 0,853 0,870 0,798 0,814 0,809 0,828 0,805 0,873 0,951 1,158 1,137 1,178 1,155 1,021 0,961 0,874 22,14

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Ζήτηση (MWh)

Τετάρτη, 4 Ιανουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής


