
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,797 0,765 0,745 0,741 0,735 0,753 0,769 0,745 0,760 0,745 0,783 0,789 0,783 0,751 0,745 0,814 0,901 1,049 1,286 1,265 1,247 1,163 1,087 0,991 21,21

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Ιανουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,924 0,824 0,829 0,827 0,825 0,818 0,830 0,864 0,850 0,795 0,810 0,759 0,782 0,775 0,730 0,757 0,835 0,913 1,028 1,085 1,043 0,980 0,908 0,841 20,63

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Ιανουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,789 0,753 0,723 0,710 0,706 0,719 0,723 0,712 0,744 0,684 0,683 0,657 0,640 0,644 0,620 0,669 0,792 0,981 1,071 1,055 1,067 0,981 0,919 0,827 18,87

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Ιανουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,776 0,741 0,735 0,717 0,713 0,716 0,734 0,722 0,709 0,670 0,760 0,755 0,796 0,795 0,765 0,769 0,853 1,049 1,180 1,153 1,165 1,080 1,037 0,931 20,32

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Ιανουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,885 0,822 0,815 0,811 0,827 0,829 0,842 0,870 0,886 0,831 0,807 0,795 0,808 0,752 0,789 0,857 0,892 1,088 1,230 1,216 1,249 1,159 1,069 0,979 22,11

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,900 0,862 0,848 0,842 0,833 0,839 0,875 0,899 0,896 0,899 0,952 1,023 1,041 1,077 1,052 1,051 1,022 1,060 1,135 1,149 1,054 0,965 0,875 0,794 22,94

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Ιανουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,736 0,684 0,678 0,631 0,633 0,645 0,689 0,722 0,767 0,805 0,958 0,889 0,937 0,829 0,823 1,038 1,055 1,172 1,229 1,266 1,231 1,185 1,104 1,081 21,79

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Ιανουάριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


