
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,106 0,992 0,952 0,967 0,980 1,014 1,020 1,058 1,076 1,042 1,008 0,965 0,954 0,878 0,851 0,843 0,933 1,171 1,403 1,455 1,449 1,310 1,214 1,088 25,73

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,009 0,935 0,900 0,894 0,880 0,892 0,910 0,919 0,913 0,848 0,768 0,760 0,712 0,694 0,729 0,803 0,882 1,076 1,375 1,471 1,498 1,338 1,247 1,106 23,56

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,005 0,925 0,920 0,898 0,917 0,943 1,004 0,986 1,016 0,992 0,955 0,892 0,889 0,807 0,837 0,871 0,952 1,173 1,428 1,502 1,517 1,414 1,263 1,143 25,25

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,037 0,947 0,882 0,907 0,866 0,902 0,930 0,936 0,969 0,954 0,980 0,975 0,994 1,011 0,970 0,959 1,026 1,149 1,306 1,402 1,348 1,271 1,157 1,028 24,90

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,955 0,904 0,848 0,848 0,860 0,865 0,928 0,931 0,933 0,917 0,869 0,811 0,848 0,902 0,918 0,974 1,016 1,108 1,247 1,349 1,366 1,276 1,179 1,053 23,90

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,974 0,923 0,883 0,867 0,863 0,889 0,917 0,922 0,974 0,917 0,851 0,805 0,790 0,726 0,701 0,735 0,790 0,961 1,180 1,303 1,309 1,244 1,168 1,029 22,72

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,939 0,873 0,841 0,822 0,853 0,862 0,870 0,913 0,943 0,929 0,898 0,835 0,836 0,826 0,814 0,802 0,902 0,981 1,217 1,318 1,307 1,238 1,165 1,045 23,03

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Ζήτηση (MWh)

Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής


