
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,126 0,127 0,118 0,113 0,111 0,113 0,132 0,132 0,122 0,107 0,114 0,133 0,125 0,121 0,128 0,127 0,124 0,129 0,189 0,207 0,198 0,160 0,152 0,138 3,25

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN D2566ME) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (MAN D2566ME) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G3 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 16 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι οι μονάδες G1 και G4 είναι μη διαθέσιμες λόγω έναρξης εργασιών. 



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,132 0,126 0,119 0,116 0,112 0,120 0,136 0,128 0,138 0,122 0,117 0,111 0,113 0,116 0,117 0,113 0,112 0,132 0,178 0,189 0,160 0,153 0,146 0,146 3,15

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN D2566ME) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (MAN D2566ME) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 Διαθέσιμη

G3 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι οι μονάδες G1 και G4 είναι μη διαθέσιμες λόγω έναρξης εργασιών. 



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,127 0,116 0,111 0,109 0,110 0,113 0,116 0,102 0,110 0,115 0,121 0,111 0,118 0,118 0,124 0,122 0,125 0,136 0,180 0,193 0,174 0,153 0,148 0,129 3,08

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN D2566ME) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (MAN D2566ME) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G3 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι οι μονάδες G1 και G4 είναι μη διαθέσιμες λόγω έναρξης εργασιών. 

Σάββατο, 18 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,123 0,116 0,118 0,112 0,110 0,116 0,111 0,105 0,122 0,132 0,136 0,142 0,128 0,137 0,112 0,105 0,111 0,116 0,162 0,175 0,170 0,145 0,137 0,131 3,07

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN D2566ME) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (MAN D2566ME) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G3 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι οι μονάδες G1 και G4 είναι μη διαθέσιμες λόγω έναρξης εργασιών. 

Κυριακή, 19 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,119 0,116 0,111 0,113 0,111 0,114 0,116 0,108 0,113 0,118 0,121 0,122 0,115 0,114 0,107 0,109 0,110 0,120 0,166 0,178 0,181 0,151 0,140 0,117 2,99

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN D2566ME) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (MAN D2566ME) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 Διαθέσιμη

G3 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 20 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι οι μονάδες G1 και G4 είναι μη διαθέσιμες λόγω έναρξης εργασιών. 



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,110 0,107 0,099 0,101 0,101 0,110 0,111 0,111 0,108 0,111 0,124 0,119 0,113 0,112 0,111 0,109 0,107 0,124 0,128 0,174 0,156 0,141 0,144 0,133 2,86

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN D2566ME) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (MAN D2566ME) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι οι μονάδες G1 και G4 είναι μη διαθέσιμες λόγω έναρξης εργασιών. 

Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,122 0,115 0,103 0,105 0,103 0,105 0,108 0,105 0,121 0,116 0,102 0,110 0,093 0,109 0,102 0,100 0,089 0,120 0,139 0,146 0,156 0,140 0,122 0,114 2,75

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN D2566ME) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G2 (MAN D2566ME) 0,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G3 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

G5 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 22 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αγ. Ευστρατίου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι οι μονάδες G1 και G4 είναι μη διαθέσιμες λόγω έναρξης εργασιών. Σημειώθηκε γενική διακοπή κατά το διάστημα 16:00-17:00 λόγω στιγμιαίου σφάλματος της μονάδας.


