
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,947 0,884 0,833 0,836 0,826 0,842 0,904 0,907 0,908 0,943 0,824 0,848 0,834 0,802 0,776 0,756 0,812 0,965 1,184 1,284 1,262 1,187 1,157 1,044 22,57

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,957 0,875 0,839 0,844 0,853 0,867 0,873 0,882 0,872 0,701 0,649 0,631 0,608 0,638 0,698 0,744 0,809 0,944 1,163 1,294 1,325 1,220 1,087 0,982 21,35

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,886 0,825 0,804 0,799 0,815 0,826 0,848 0,838 0,919 0,995 0,915 0,859 0,783 0,774 0,850 0,908 0,914 1,055 1,307 1,449 1,444 1,308 1,196 1,086 23,40

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,978 0,939 0,911 0,887 0,904 0,909 0,937 0,941 0,983 1,018 1,001 0,979 0,983 0,941 0,900 0,923 0,996 1,100 1,215 1,270 1,288 1,219 1,163 1,028 24,41

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,977 0,927 0,900 0,895 0,841 0,815 0,826 0,825 0,887 0,958 1,076 1,120 1,096 1,062 1,006 0,990 0,993 1,085 1,191 1,238 1,258 1,255 1,180 1,020 24,42

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,949 0,883 0,872 0,859 0,855 0,865 0,887 0,899 0,975 0,972 1,005 0,960 1,014 1,066 1,094 1,136 1,097 1,151 1,263 1,307 1,298 1,240 1,122 0,976 24,75

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,904 0,840 0,826 0,805 0,812 0,846 0,849 0,872 0,889 0,841 0,894 0,914 0,843 0,866 0,932 0,926 0,969 1,087 1,216 1,289 1,271 1,214 1,087 0,939 22,93

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


