
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,413 1,312 1,271 1,233 1,236 1,277 1,411 1,541 1,657 1,676 1,586 1,596 1,726 1,721 1,628 1,571 1,586 1,723 2,116 2,194 2,238 2,202 2,015 1,791 39,72

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,649 1,489 1,427 1,385 1,350 1,397 1,574 1,657 1,779 1,802 1,720 1,788 1,751 1,867 1,840 1,824 1,871 2,104 2,450 2,585 2,464 2,410 2,224 2,274 44,68

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,082 1,940 1,751 1,691 1,712 1,743 1,822 1,862 1,984 2,086 2,093 2,062 1,995 2,081 1,999 1,931 1,960 2,094 2,442 2,680 2,639 2,572 2,390 2,256 49,87

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 25 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,133 1,970 1,903 1,835 1,823 1,859 1,887 1,990 2,222 2,426 2,522 2,550 2,651 2,530 2,210 1,890 1,912 2,066 2,409 2,600 2,466 2,437 2,375 2,241 52,91

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 26 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,027 1,867 1,765 1,694 1,672 1,708 1,758 1,835 2,022 2,280 2,436 2,405 2,212 1,982 1,667 1,533 1,549 1,626 1,886 1,964 2,008 1,963 1,812 1,724 45,39

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 27 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,638 1,530 1,447 1,380 1,376 1,346 1,454 1,564 1,720 1,788 1,858 1,988 1,868 1,885 1,849 1,604 1,597 1,652 1,915 1,994 2,040 1,876 1,641 1,466 40,47

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 28 Φεβρουάριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,366 1,243 1,185 1,174 1,168 1,215 1,382 1,493 1,598 1,733 1,738 1,821 1,879 1,914 1,869 1,673 1,625 1,699 1,961 2,068 2,071 1,884 1,700 1,493 38,95

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Ζήτηση (MWh)

Τετάρτη, 1 Μάρτιος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής


