
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,910 0,850 0,815 0,798 0,815 0,851 0,905 0,944 0,961 1,022 1,065 1,073 0,990 0,984 0,994 0,984 1,023 1,068 1,130 1,208 1,348 1,355 1,251 1,147 24,49

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Μάιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,874 0,829 0,803 0,795 0,814 0,848 0,899 0,940 0,964 0,978 0,971 0,967 0,965 0,968 0,977 0,983 1,020 1,071 1,140 1,230 1,378 1,406 1,329 1,241 24,39

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Μάιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,875 0,836 0,810 0,802 0,819 0,848 0,895 0,930 0,947 0,965 0,964 0,960 0,960 0,969 0,979 0,986 1,026 1,075 1,147 1,241 1,398 1,451 1,402 1,325 24,61

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Μάιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,893 0,848 0,817 0,805 0,813 0,839 0,883 0,910 0,923 0,932 0,926 0,914 0,906 0,907 0,916 0,931 0,972 1,027 1,110 1,221 1,387 1,442 1,394 1,306 24,02

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Μάιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,892 0,842 0,830 0,805 0,797 0,820 0,863 0,899 0,911 0,913 0,900 0,888 0,878 0,872 0,874 0,900 0,936 0,978 1,063 1,178 1,353 1,414 1,363 1,268 23,44

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Μάιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,874 0,820 0,784 0,768 0,779 0,805 0,853 0,886 0,885 0,877 0,863 0,849 0,837 0,832 0,835 0,844 0,874 0,921 0,998 1,112 1,298 1,377 1,324 1,220 22,52

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Μάιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,164 1,077 1,024 0,987 0,999 0,994 1,038 1,054 1,076 1,135 1,165 1,176 1,184 1,205 1,197 1,158 1,192 1,209 1,244 1,315 1,436 1,409 1,298 1,157 27,89

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 11 Μάιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής


