
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,78 0,66 0,63 0,62 0,62 0,62 0,65 0,70 0,73 0,72 0,71 0,78 0,91 0,88 0,79 0,66 0,61 0,76 0,90 0,98 1,05 1,11 0,94 0,86 18,67

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

MITSUBISHI S16R-PTA - Συντήρηση

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 8 Ιούνιος 2023 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,74 0,67 0,66 0,63 0,60 0,63 0,67 0,70 0,78 0,75 0,65 0,67 0,65 0,67 0,64 0,65 0,70 0,78 0,92 1,03 1,07 1,10 1,01 0,85 18,21

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

MITSUBISHI S16R-PTA - Συντήρηση

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 9 Ιούνιος 2023 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,72 0,77 0,67 0,68 0,64 0,63 0,65 0,73 0,73 0,73 0,72 0,69 0,68 0,73 0,68 0,73 0,72 0,78 0,90 0,98 1,02 1,05 0,98 0,78 18,38

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

MITSUBISHI S16R-PTA - Συντήρηση

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 10 Ιούνιος 2023 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,73 0,69 0,62 0,65 0,60 0,63 0,60 0,50 0,40 0,76 0,71 0,69 0,76 0,76 0,67 0,62 0,66 0,75 0,95 0,97 0,97 1,07 0,98 0,83 17,57

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

MITSUBISHI S16R-PTA - Συντήρηση

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 07:28-11:49 υπήρξε προγραμματισμένη γενική διακοπή.

Κυριακή, 11 Ιούνιος 2023 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,72 0,71 0,65 0,61 0,62 0,63 0,63 0,70 0,70 0,66 0,62 0,64 0,66 0,72 0,66 0,63 0,74 0,80 0,92 1,06 1,07 1,11 1,08 0,92 18,27

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

MITSUBISHI S16R-PTA - Συντήρηση

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 12 Ιούνιος 2023 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,78 0,77 0,69 0,69 0,65 0,67 0,70 0,76 0,79 0,79 0,79 0,76 0,76 0,76 0,69 0,68 0,66 0,76 0,98 1,08 1,12 1,16 1,07 0,89 19,44

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

MITSUBISHI S16R-PTA - Συντήρηση

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 13 Ιούνιος 2023 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,77 0,76 0,71 0,70 0,68 0,64 0,67 0,76 0,76 0,75 0,78 0,73 0,71 0,72 0,70 0,63 0,65 0,76 0,90 1,05 1,13 1,17 1,07 0,91 19,08

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

MITSUBISHI S16R-PTA - Συντήρηση

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

MITSUBISHI S16R-PTA 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 14 Ιούνιος 2023 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


