
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,184 1,086 1,028 1,001 0,988 1,008 1,046 1,107 1,158 1,207 1,241 1,282 1,323 1,356 1,394 1,410 1,459 1,498 1,567 1,603 1,627 1,611 1,526 1,385 31,10

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,262 1,151 1,084 1,051 1,045 1,065 1,107 1,178 1,251 1,329 1,384 1,439 1,504 1,555 1,603 1,624 1,670 1,712 1,771 1,799 1,806 1,762 1,676 1,546 34,37

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 17 Ιούνιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,558 1,414 1,327 1,281 1,276 1,304 1,366 1,481 1,596 1,721 1,822 1,917 2,013 2,090 2,154 2,184 2,230 2,263 2,307 2,313 2,289 2,189 2,087 1,940 44,12

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 18 Ιούνιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,592 1,483 1,399 1,332 1,288 1,275 1,297 1,375 1,455 1,561 1,648 1,734 1,822 1,901 1,964 1,983 2,027 2,058 2,122 2,126 2,103 2,012 1,925 1,797 41,28

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 19 Ιούνιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,546 1,441 1,363 1,309 1,271 1,269 1,294 1,339 1,414 1,505 1,582 1,664 1,748 1,829 1,897 1,922 1,965 1,996 2,057 2,051 2,010 1,894 1,806 1,682 39,85

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 20 Ιούνιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,576 1,468 1,385 1,319 1,275 1,262 1,285 1,361 1,441 1,545 1,632 1,717 1,803 1,882 1,944 1,963 2,006 2,038 2,101 2,084 2,082 1,992 1,906 1,779 40,84

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 21 Ιούνιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,530 1,427 1,349 1,296 1,258 1,256 1,281 1,326 1,399 1,490 1,566 1,647 1,730 1,811 1,878 1,902 1,946 1,976 2,037 2,030 1,990 1,875 1,788 1,665 39,45

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 22 Ιούνιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής


