
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,928 1,735 1,570 1,463 1,430 1,431 1,408 1,524 1,610 1,762 1,946 2,113 2,125 2,116 2,134 2,093 2,188 2,286 2,337 2,350 2,478 2,617 2,542 2,367 47,56

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,119 1,923 1,791 1,750 1,677 1,596 1,565 1,615 1,717 1,791 1,927 2,057 2,127 2,124 2,154 2,107 2,122 2,200 2,293 2,370 2,409 2,398 2,192 2,031 48,05

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,817 1,621 1,493 1,477 1,462 1,386 1,378 1,430 1,530 1,661 1,814 1,980 2,061 2,133 2,102 2,068 2,030 2,020 2,132 2,212 2,314 2,407 2,245 2,098 44,87

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,833 1,601 1,513 1,503 1,466 1,486 1,487 1,565 1,612 1,807 1,944 1,985 2,075 2,080 2,125 2,089 2,082 2,124 2,261 2,309 2,381 2,438 2,288 2,078 46,13

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,815 1,641 1,522 1,497 1,492 1,504 1,504 1,585 1,700 1,856 1,913 1,963 1,971 1,985 2,037 2,021 2,024 2,074 2,194 2,305 2,315 2,419 2,241 2,040 45,62

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,811 1,609 1,450 1,393 1,373 1,363 1,364 1,486 1,649 1,794 1,885 1,992 1,994 2,013 2,013 1,917 1,925 1,955 2,022 2,119 2,187 2,265 2,074 1,877 43,53

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,662 1,459 1,373 1,354 1,361 1,343 1,332 1,423 1,524 1,668 1,813 1,853 1,891 1,966 2,010 1,983 1,982 2,026 2,090 2,198 2,243 2,325 2,152 1,938 42,97

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής


