
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,819 1,758 1,623 1,560 1,537 1,565 1,545 1,770 2,023 2,146 2,241 2,307 2,275 2,358 2,227 2,095 1,996 2,050 2,146 2,359 2,393 2,483 2,257 2,056 48,59

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 7 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,912 1,693 1,604 1,546 1,527 1,508 1,488 1,557 1,710 1,802 1,896 1,913 2,017 2,212 2,231 2,001 1,880 1,889 1,929 2,007 2,345 2,380 1,914 1,887 44,85

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 8 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,591 1,524 1,504 1,512 1,481 1,480 1,475 1,527 1,690 1,851 1,985 1,992 2,022 2,035 1,987 1,831 1,771 1,849 1,968 2,088 2,215 2,281 2,075 1,865 43,60

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 9 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,786 1,532 1,513 1,495 1,482 1,475 1,512 1,579 1,837 2,030 2,058 2,144 2,110 2,075 1,993 1,899 1,801 1,789 2,043 2,151 2,359 2,426 2,192 1,914 45,20

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,747 1,522 1,515 1,504 1,520 1,556 1,577 1,630 1,863 2,054 2,125 2,120 2,165 2,184 2,092 1,882 1,821 1,857 2,090 2,200 2,272 2,370 2,133 1,934 45,73

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 11 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,743 1,518 1,495 1,483 1,474 1,484 1,561 1,640 1,850 1,921 2,054 2,115 2,041 2,174 2,032 1,774 1,694 1,811 2,033 2,230 2,291 2,362 2,168 1,921 44,87

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 12 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,820 1,612 1,547 1,516 1,503 1,517 1,525 1,624 1,828 1,923 2,101 2,093 2,133 2,211 2,079 1,794 1,815 1,903 2,143 2,270 2,361 2,414 2,235 1,985 45,95

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 13 Ιούλιος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής


