
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,206 0,184 0,169 0,164 0,167 0,177 0,163 0,174 0,216 0,217 0,237 0,236 0,224 0,248 0,235 0,248 0,232 0,237 0,265 0,300 0,286 0,295 0,285 0,247 5,41

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN 2566ΜΕ) 0,06 Διαθέσιμη

G2 (MAN 2566ΜΕ) - Βλάβη

G3 (MAN 2566ΜΕ) 0,06 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI D6AU) 0,08 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1341GE) 0,18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (VOLVO TAD1341GE) 0,16 Διαθέσιμη

G7 (SCANIA S550E5) 0,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 29 Ιούλιος 2023

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ερείκουσας



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,207 0,189 0,177 0,172 0,167 0,182 0,171 0,193 0,226 0,248 0,244 0,245 0,262 0,255 0,265 0,267 0,245 0,243 0,241 0,271 0,300 0,313 0,287 0,259 5,63

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN 2566ΜΕ) 0,06 Διαθέσιμη

G2 (MAN 2566ΜΕ) - Βλάβη

G3 (MAN 2566ΜΕ) 0,06 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI D6AU) 0,08 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1341GE) 0,18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (VOLVO TAD1341GE) 0,16 Διαθέσιμη

G7 (SCANIA S550E5) 0,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 30 Ιούλιος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ερείκουσας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,221 0,198 0,190 0,186 0,181 0,197 0,182 0,192 0,202 0,221 0,230 0,225 0,221 0,247 0,234 0,238 0,236 0,235 0,246 0,267 0,256 0,276 0,268 0,241 5,39

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN 2566ΜΕ) 0,06 Διαθέσιμη

G2 (MAN 2566ΜΕ) - Βλάβη

G3 (MAN 2566ΜΕ) 0,06 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI D6AU) 0,08 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1341GE) 0,18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (VOLVO TAD1341GE) 0,16 Διαθέσιμη

G7 (SCANIA S550E5) 0,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 31 Ιούλιος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ερείκουσας

Ζήτηση (MWh)

Ώρες Κατανομής



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,208 0,186 0,181 0,184 0,181 0,194 0,178 0,199 0,206 0,233 0,245 0,241 0,231 0,246 0,238 0,239 0,225 0,214 0,241 0,257 0,251 0,271 0,281 0,247 5,38

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MAN 2566ΜΕ) 0,06 Διαθέσιμη

G2 (MAN 2566ΜΕ) - Βλάβη

G3 (MAN 2566ΜΕ) 0,06 Διαθέσιμη

G4 (HYUNDAI D6AU) 0,08 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (VOLVO TAD1341GE) 0,18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (VOLVO TAD1341GE) 0,16 Διαθέσιμη

G7 (SCANIA S550E5) 0,28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 1 Αύγουστος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ερείκουσας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


