
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,763 2,593 2,468 2,398 2,355 2,267 2,193 2,253 2,422 2,580 2,574 2,571 2,581 2,569 2,557 2,526 2,567 2,628 2,748 2,863 2,978 2,979 2,859 2,687 61,98

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,4 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,428 2,237 2,137 2,109 2,048 1,976 1,945 2,012 2,187 2,342 2,372 2,391 2,390 2,424 2,402 2,406 2,448 2,489 2,603 2,796 2,935 2,935 2,718 2,531 57,26

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,4 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,4 Διαθέσιμη

Σάββατο, 5 Αύγουστος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,256 2,074 1,972 1,947 1,899 1,856 1,841 1,942 2,111 2,233 2,273 2,350 2,394 2,424 2,389 2,329 2,387 2,482 2,573 2,757 2,881 2,908 2,711 2,530 55,52

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,4 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,4 Διαθέσιμη

Κυριακή, 6 Αύγουστος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,426 2,246 2,138 2,074 2,006 1,946 1,910 2,002 2,195 2,358 2,402 2,402 2,433 2,423 2,422 2,391 2,444 2,512 2,645 2,826 2,947 2,918 2,698 2,564 57,33

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,4 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,4 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 7 Αύγουστος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,293 2,075 1,997 1,938 1,861 1,818 1,809 1,913 2,138 2,301 2,357 2,367 2,451 2,470 2,430 2,359 2,410 2,527 2,671 2,826 2,962 2,924 2,701 2,586 56,19

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,4 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,4 Διαθέσιμη

Τρίτη, 8 Αύγουστος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,343 2,119 2,025 1,975 1,924 1,875 1,859 1,938 2,151 2,336 2,402 2,441 2,511 2,513 2,491 2,427 2,495 2,570 2,729 2,886 2,993 2,992 2,845 2,669 57,51

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,4 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 9 Αύγουστος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,353 2,145 2,025 1,957 1,919 1,877 1,863 1,945 2,139 2,340 2,446 2,514 2,573 2,555 2,555 2,471 2,562 2,599 2,770 2,976 3,005 3,011 2,951 2,750 58,30

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,4 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 10 Αύγουστος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


