
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,420 2,226 2,128 1,984 1,903 1,909 1,884 1,964 2,107 2,335 2,459 2,650 2,713 2,792 2,809 2,683 2,752 2,763 2,877 3,048 3,163 3,130 2,814 2,573 60,09

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) - Βλάβη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 18 Αύγουστος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,365 2,174 2,064 1,924 1,844 1,848 1,831 1,924 2,021 2,242 2,458 2,563 2,650 2,693 2,727 2,594 2,599 2,624 2,758 3,007 3,231 3,243 2,984 2,678 59,05

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) - Βλάβη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 19 Αύγουστος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,488 2,265 2,148 2,000 1,884 1,900 1,892 1,977 2,074 2,285 2,508 2,662 2,696 2,796 2,829 2,701 2,649 2,833 2,976 3,124 3,235 3,250 3,036 2,678 60,89

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) - Βλάβη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 20 Αύγουστος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,498 2,289 2,185 2,051 1,925 1,959 1,939 2,039 2,182 2,436 2,691 2,860 2,905 2,917 2,899 2,895 2,872 2,975 3,181 3,271 3,445 3,363 3,151 2,916 63,84

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) - Βλάβη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,606 2,398 2,330 2,206 2,088 2,097 2,050 2,140 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,929 2,844 2,825 2,946 3,068 3,236 3,441 3,465 3,174 2,993 61,80

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) - Βλάβη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Διαθέσιμη

Τρίτη, 22 Αύγουστος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,681 2,512 2,370 2,198 2,089 2,077 2,010 2,104 2,248 2,468 2,692 2,810 2,918 3,060 3,064 2,992 3,091 3,108 3,172 3,335 3,420 3,444 3,235 3,083 66,18

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) - Βλάβη

G4 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,3 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 23 Αύγουστος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,617 2,430 2,327 2,180 2,100 2,066 2,010 2,101 2,182 2,291 2,402 2,460 2,513 2,584 2,967 2,889 2,928 2,997 3,089 3,253 3,328 3,368 3,173 3,008 63,26

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) - Βλάβη

G4 (MWM TBD603V12) 0,27 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,26 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 0,85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 24 Αύγουστος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής


