
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,421 0,390 0,365 0,357 0,360 0,349 0,331 0,330 0,372 0,412 0,439 0,461 0,485 0,480 0,511 0,479 0,450 0,454 0,462 0,475 0,519 0,530 0,510 0,480 10,42

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) - Βλάβη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 24 Αύγουστος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,450 0,409 0,374 0,371 0,367 0,361 0,339 0,320 0,348 0,385 0,421 0,435 0,411 0,437 0,442 0,406 0,395 0,405 0,392 0,396 0,445 0,456 0,425 0,392 9,58

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) - Βλάβη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 25 Αύγουστος 2023

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,381 0,347 0,317 0,309 0,303 0,297 0,286 0,297 0,327 0,364 0,384 0,415 0,455 0,464 0,440 0,444 0,417 0,430 0,430 0,426 0,480 0,478 0,450 0,430 9,37

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) - Βλάβη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Ζήτηση (MWh)

Σάββατο, 26 Αύγουστος 2023

Ώρες Κατανομής

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,384 0,354 0,333 0,318 0,314 0,317 0,305 0,301 0,321 0,345 0,363 0,402 0,435 0,444 0,429 0,377 0,370 0,375 0,380 0,393 0,466 0,462 0,414 0,385 8,99

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) - Βλάβη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 27 Αύγουστος 2023

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,334 0,298 0,283 0,278 0,266 0,274 0,255 0,258 0,276 0,320 0,350 0,361 0,372 0,395 0,363 0,342 0,327 0,323 0,337 0,360 0,420 0,388 0,358 0,321 7,86

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) - Βλάβη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 28 Αύγουστος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,290 0,273 0,251 0,255 0,257 0,255 0,257 0,264 0,287 0,328 0,376 0,395 0,397 0,401 0,373 0,351 0,360 0,362 0,361 0,403 0,448 0,444 0,408 0,372 8,17

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) - Βλάβη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 29 Αύγουστος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης

Ζήτηση (MWh)

Ώρες Κατανομής



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,346 0,319 0,296 0,285 0,272 0,260 0,252 0,265 0,270 0,301 0,359 0,365 0,363 0,389 0,393 0,356 0,347 0,335 0,360 0,408 0,436 0,408 0,395 0,356 8,14

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (HYUNDAI KD8AX) 0,2 Διαθέσιμη

G2 (VOLVO TAD1241GE) 0,2 Διαθέσιμη

G3 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (VOLVO TAD740GEA) - Βλάβη

G5 (VOLVO TAD1345GE) 0,25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 30 Αύγουστος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


