
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,077 1,912 1,818 1,747 1,691 1,650 1,628 1,713 1,916 2,044 2,132 2,178 2,206 2,186 2,181 2,141 2,218 2,266 2,331 2,488 2,678 2,529 2,364 2,194 50,29

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Σεπτέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

2,046 1,888 1,814 1,762 1,697 1,653 1,633 1,749 1,908 1,962 2,134 2,091 2,140 2,118 2,170 2,128 2,216 2,237 2,322 2,464 2,621 2,520 2,340 2,162 49,77

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Σεπτέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,966 1,846 1,777 1,735 1,700 1,649 1,636 1,763 1,903 1,968 2,031 1,984 2,016 2,026 2,081 2,009 2,022 2,064 2,115 2,363 2,541 2,453 2,257 2,074 47,98

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Σεπτέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,954 1,777 1,718 1,661 1,609 1,588 1,579 1,676 1,827 1,932 2,019 2,021 2,046 2,024 2,046 2,050 2,119 2,141 2,305 2,444 2,522 2,391 2,215 2,083 47,75

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Σεπτέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,835 1,664 1,601 1,579 1,562 1,535 1,525 1,639 1,812 1,911 1,935 1,925 1,929 1,943 1,948 1,959 1,961 1,965 2,208 2,367 2,449 2,327 2,119 1,984 45,68

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Σεπτέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,853 1,700 1,594 1,587 1,605 1,550 1,527 1,644 1,851 1,942 1,949 1,940 1,948 2,087 2,097 2,118 2,060 2,062 2,210 2,329 2,498 2,368 2,194 2,044 46,76

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,895 1,752 1,644 1,625 1,658 1,605 1,582 1,686 1,854 1,970 1,955 1,944 1,968 2,230 2,262 2,278 2,154 2,162 2,232 2,309 2,478 2,334 2,208 2,059 47,84

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


