
 
 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 
 

Ο ΔΕΔΔΗΕ σε συνέχεια της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα προβλήματα 
ηλεκτροδότησης που παρουσιάστηκαν χθες Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019 
περίπου στις 21:40 σε κάποιες περιοχές της Σκιάθου, διευκρινίζει ότι τα συνεργεία 
του εντόπισαν βλάβη σε γραμμή Μέσης Τάσης στο χερσαίο υπόγειο δίκτυο του 
νησιού σε σημείο πλησίον του Ξενοδοχείου Skiathos Palace και άμεσα 
απομόνωσαν τη βλάβη και ξεκίνησαν την επανηλεκτροδότηση των πελατών που 
επηρεάστηκαν, από τη δεύτερη γραμμή τροφοδοσίας Μέσης Τάσης  του νησιού.  

 
Με την άμεση κινητοποίησή τους, έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα 
επανηλεκτροδοτήθηκε το τμήμα της χώρας του νησιού που επηρεάστηκε και έως 
τη 1:20 ξημερώματα της 17ης Αυγούστου, η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί 
και στις υπόλοιπες περιοχές. 
 

Οι εργασίες των συνεργείων της Εταιρίας συνεχίζονται πυρετωδώς μέχρι αυτή 
την ώρα, προκειμένου να έχει αποκατασταθεί η βλάβη που προέκυψε στη 

γραμμή Μέσης Τάσης μέχρι τις απογευματινές ώρες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 

η δυνατότητα διαρκούς εφεδρικής τροφοδοσίας. 

  
Αθήνα, 17 Αυγούστου 2019                                  Από το Γραφείο Τύπου 
 

 


