
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,768 0,745 0,738 0,746 0,738 0,722 0,729 0,760 0,840 0,812 0,823 0,807 0,827 0,760 0,657 0,611 0,610 0,759 0,919 1,053 1,045 0,947 0,908 0,782 19,11

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Οκτώβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,703 0,690 0,676 0,666 0,635 0,627 0,650 0,680 0,725 0,700 0,686 0,672 0,690 0,664 0,645 0,606 0,651 0,756 0,904 0,931 0,942 0,889 0,777 0,731 17,30

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Οκτώβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,683 0,704 0,705 0,696 0,607 0,593 0,592 0,591 0,635 0,642 0,647 0,642 0,691 0,650 0,632 0,654 0,693 0,793 0,834 0,861 0,853 0,864 0,803 0,741 16,81

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Οκτώβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,667 0,648 0,642 0,627 0,590 0,592 0,616 0,612 0,712 0,686 0,657 0,695 0,664 0,598 0,582 0,590 0,610 0,722 0,846 0,972 1,049 0,971 0,889 0,778 17,02

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Οκτώβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,667 0,660 0,654 0,643 0,625 0,615 0,650 0,646 0,660 0,611 0,569 0,559 0,557 0,579 0,554 0,595 0,646 0,756 0,923 0,999 0,951 0,891 0,814 0,744 16,57

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,698 0,695 0,646 0,634 0,624 0,611 0,644 0,636 0,665 0,714 0,689 0,606 0,570 0,588 0,625 0,531 0,570 0,731 0,862 0,922 0,902 0,837 0,764 0,702 16,47

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,689 0,684 0,656 0,645 0,631 0,619 0,654 0,647 0,669 0,669 0,648 0,600 0,580 0,601 0,607 0,580 0,626 0,766 0,902 0,970 0,936 0,916 0,797 0,730 16,82

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


