
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,556 0,533 0,507 0,522 0,507 0,492 0,535 0,525 0,579 0,548 0,459 0,500 0,459 0,422 0,389 0,408 0,499 0,567 0,660 0,730 0,712 0,679 0,619 0,547 12,95

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Οκτώβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,522 0,496 0,474 0,464 0,476 0,459 0,480 0,485 0,562 0,563 0,475 0,438 0,445 0,462 0,460 0,442 0,478 0,587 0,679 0,753 0,705 0,654 0,595 0,588 12,74

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Οκτώβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,550 0,548 0,509 0,550 0,527 0,506 0,507 0,489 0,511 0,491 0,480 0,514 0,436 0,459 0,401 0,405 0,470 0,564 0,626 0,714 0,697 0,705 0,607 0,563 12,83

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,534 0,512 0,497 0,505 0,502 0,490 0,523 0,506 0,542 0,563 0,445 0,455 0,502 0,476 0,487 0,490 0,507 0,584 0,693 0,796 0,817 0,726 0,668 0,632 13,45

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Οκτώβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,579 0,563 0,531 0,530 0,513 0,505 0,561 0,550 0,531 0,491 0,445 0,506 0,494 0,425 0,377 0,405 0,431 0,594 0,709 0,728 0,716 0,658 0,606 0,570 13,02

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,532 0,556 0,495 0,503 0,503 0,496 0,514 0,509 0,531 0,481 0,491 0,425 0,404 0,455 0,462 0,489 0,469 0,556 0,695 0,797 0,781 0,708 0,653 0,571 13,08

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Οκτώβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,550 0,554 0,508 0,511 0,503 0,496 0,532 0,524 0,526 0,481 0,463 0,461 0,444 0,435 0,438 0,443 0,465 0,569 0,695 0,755 0,741 0,676 0,623 0,565 12,96

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Οκτώβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


