
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,040 0,992 1,007 1,004 0,953 0,981 1,040 1,128 1,268 1,241 1,333 1,454 1,485 1,501 1,375 1,218 1,134 1,409 1,537 1,591 1,470 1,386 1,254 1,149 29,95

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 9 Νοέμβριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,036 0,991 0,946 0,942 0,947 1,002 1,074 1,160 1,279 1,349 1,272 1,259 1,286 1,341 1,353 1,248 1,289 1,458 1,532 1,506 1,557 1,436 1,302 1,181 29,75

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 10 Νοέμβριος 2023

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,057 1,069 0,997 0,996 0,993 1,009 1,077 1,147 1,250 1,254 1,263 1,300 1,418 1,340 1,396 1,306 1,293 1,502 1,600 1,536 1,502 1,376 1,275 1,160 30,12

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 11 Νοέμβριος 2023

Ώρες Κατανομής

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,057 1,001 0,976 0,997 0,997 0,992 1,031 1,065 1,235 1,296 1,157 1,165 1,173 1,179 1,167 1,122 1,173 1,313 1,444 1,445 1,371 1,303 1,209 1,129 28,00

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ ΣκύρουΚυριακή, 12 Νοέμβριος 2023

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,049 0,974 0,957 0,964 0,955 1,025 1,107 1,150 1,323 1,426 1,436 1,466 1,543 1,491 1,312 1,256 1,257 1,426 1,514 1,567 1,621 1,442 1,302 1,134 30,69

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 13 Νοέμβριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,051 0,991 1,014 0,968 0,984 0,995 1,073 1,211 1,399 1,319 1,288 1,289 1,235 1,252 1,235 1,200 1,192 1,496 1,646 1,624 1,580 1,450 1,279 1,163 29,93

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,076 0,994 0,973 0,978 0,970 1,015 1,088 1,120 1,275 1,170 1,144 1,191 1,204 1,257 1,175 1,150 1,192 1,379 1,509 1,510 1,484 1,454 1,281 1,147 28,74

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 15 Νοέμβριος 2023 Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


