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ΕΡΓΟ:

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΛΙΜAKA ΣΧΕΔ.:ΜΕΓΕΘ. ΧΑΡΤ.(mm):

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ:ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ-ΑΡΧΕΙΟ:
ΔΕΕΔ / ΚΓ / ΤΣΚΓΥΤ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

CTB:

ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ: ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ:

ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ

Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ

ΗΜ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 01-00-22

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΝΟΝΕ.ctb

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ:      SERVER / ΚΓ ΥΤ 150kV / ΚΓ ΥΤ 150kV XLPE /
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ / ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150KV
/ ΚG-37196-00-01_01

Α3

Α   Ν   Α   Θ   Ε   Ω   Ρ   Η   Σ   Ε   Ι   Σ

/A Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Μ Ε Ρ.Μ Ε Λ Ε Τ Η Θ.Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ. Ε Λ Ε Γ Χ. Ε Γ Κ Ρ Ι Θ.

0.

2.

3.

A

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

-00- 01/01
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΝΑΘΕΩΡ. ΦΥΛΛΑ

KG-37196

4.

Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
I.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ

1.

Β.ΠΑΣΑΔΕΛΛΗ

ΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΛΑΤΟΥΣ 60 cm

ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV

Β.ΑΤΣΑΒΕΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ
          ΔΕΕΔ
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ΚΥΤ AΧΑΡΝΩΝ - (Για την όδευση εντός του ΚΥΤ βλέπε σχέδιο 37171-00-01/01)

1
1
.0

0

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).

Κράσπεδο

Όριο Ασφάλτου

Σκάλες - σκαλιά

Βεράντα

Αναβαθμοί

Μάντρα - Τεχνικό

Κτίριο - Διαχωριστικό Ορόφων

Χωματόδρομος

Αποτύπωμα σκαμμένου

Φρύδι Πρανούς

Κάγκελο

Πόδι Πρανούς

Σιδηροδρομική Γραμμή

Συρματόπλεγμα

Δέντρο

Σηματοδότης

Κολόνα ΔΕΗ

Κολόνα ΔΕΗ - Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική διπλή

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα ΟΤΕ

Πυροσβεστικός Κρουνός

Πινακίδα

Προβολέας

Πινακίδα Φυσικού Αερίου

Στάση

Τηλεφωνικός θάλαμος

Φρεάτιο

Φρεάτιο

Αλλαγή Καλλιέργειας

Kτήριο

Σημείο Πολυγωνομετρίας

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1Ε/Π/Κ : Αρ. Ορόφων/Ελενίτ/Πλακοσκεπή/Κεραμοσκεπή
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S100
476507.447 4216524.868 218.308

S101
476506.571 4216469.806 212.561

S102
476513.420 4216428.184 211.343

S103
476468.036 4216421.839 211.300

S104
476467.184 4216388.558 210.001

S105
476435.878 4216376.810 209.525

S106
476365.193 4216385.203 209.466

S107
476325.657 4216374.231 209.334

S108
476293.946 4216377.928 209.119

S109
476243.657 4216393.159 209.473

S110
476191.974 4216385.426 209.632

Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999607

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500

Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''
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Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S111
476193.267 4216321.174 206.906

S112
476193.636 4216252.365 204.344

S113
476185.322 4216191.542 202.188

S114
476188.223 4216126.792 199.961

S115
476182.048 4216050.145 197.504

S116
476176.704 4215983.311 195.131

S117
476129.031 4215978.063 194.628

S118
476115.541 4215915.429 192.642

S119
476099.626 4215882.431 191.549

S120
476103.761 4215840.656 190.412

S121
476094.300 4215797.268 189.287

S122
476097.343 4215752.474 187.989

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).
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Βεράντα

Αναβαθμοί

Μάντρα - Τεχνικό

Κτίριο - Διαχωριστικό Ορόφων

Χωματόδρομος

Αποτύπωμα σκαμμένου

Φρύδι Πρανούς

Κάγκελο

Πόδι Πρανούς

Σιδηροδρομική Γραμμή

Συρματόπλεγμα

Δέντρο

Σηματοδότης

Κολόνα ΔΕΗ
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ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΝΕΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 150 kV

"KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ", No 1 & No 2

               ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ
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Κ. ΚΑΝΤΟΥΝΑ

37167 2/18

401x1701

AutoCAD SHX Text
J2

AutoCAD SHX Text
613

AutoCAD SHX Text
613



S123

186.982

 

S124

185.397

 

S125

184.838

 

S126

184.998

 

S127

184.489

 

S128

184.571

 

S129

183.885

 

S130

183.119

 

3Π

2Π

beton

2Π

4Κ

χ
ώ

μ
α

 
-
 
δ

έ
ν
τ
ρ

α

χέρσο

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
.

2Π

π
λ
ά

κ
ε
ς
 
π

ε
ζ
.
 
 
-
 
 
δ

έ
ν
τ
ρ

α

χώμα - δέντρα

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

χ

ώ

μ

α

 
-

 
δ

έ

ν

τ

ρ

α

αδόμητο

2Π

3Π

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

χέρσο

χώμα - δέντρα

πυκνή βλάστηση

4Π

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

b
e
t
o
n
 
-
 
δ

έ
ν
τ
ρ

α

καφάο

ΟΤΕ

καφάο

χώμα

3Π

4Π

1Κ

π
λάκες π

εζοδρομίου

b
e
t
o
n
 
-
 
δ
έ
ν
τ
ρ

α

χώμα - δέντρα

αδόμητο

2Κ

2Κ

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
ο
δ
ρ

ο
μ

ίο
υ

καφάο

ΔΕΗ

Ο

Δ
Ο

Σ
 
 
Θ

Η
Β

Ω
Ν

ά
σ

φ
α

λ
τ
ο
ς

Ο
Δ

Ο
Σ

  Σ
ΙΝ

Ω
Π

Η
Σ

ά
σ

φ
α

λ
το

ς

Ο
Δ

Ο
Σ

  Α
Γ
.  Ε

ΙΡ
Η

Ν
Η

Σ

ά
σ

φ
α

λ
το

ς

ΟΔΟΣ  Μ.  ΚΑΤΡΑΚΗ

χώμα

ΟΔΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

άσφαλτος

Ο

Δ

Ο

Σ

 
 
Θ

Η

Β

Ω

Ν

ά

σ

φ

α

λ

τ

ο

ς

Ο
ΔΟ

Σ  ΑΜ
ΑΣΕΙΑΣ

άσφαλτος

χώμα - δέντρα

χώμα - δέντρα

2Π

σχάρα

σχάρα

π
λάκες π

εζοδρομίου

b
e
t
o
n

1Π

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

χ
ώ

μ
α

χέρσο

3Π

2Κ

2Π

1Π

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

χώ
μα

χέρσο

χώ
μα - δέντρα

b
e
t
o
n

beton

π
λάκες π

εζοδρομίου  -  δέντρα

1Λ

c
o
n
t
a
i
n
e
r

πλάκες πεζοδρομίου

beton

χέρσο

4Λ

4Λ

3Π

3Π

3Π

3Π

3Κ

3Π

χ
ώ

μ
α

 -
 δ

έ
ν
τ
ρ

α

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
ο
δ
ρ

ο
μ

ίο
υ
  
- 

 δ
έ
ν
τ
ρ

α

χ
ώ

μ
α

 -
 δ

έ
ν
τ
ρ

α

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
ο
δ
ρ

ο
μ

ίο
υ
  
- 

 δ
έ
ν
τ
ρ

α

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
ο
δ
ρ

ο
μ

ίο
υ
  
- 

 δ
έ
ν
τ
ρ

α
 -

 π
α

ρ
τ
έ
ρ

ια

π

λ

ά

κ

ε

ς

 
π

ε

ζ

ο

δ

ρ

ο

μ

ί
ο

υ

 
 
-
 
 
δ

έ

ν

τ

ρ

α

χώμα

χώμα

χώμα

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

πλ. πεζ.

γήπεδο

basket

καφάο

χ
ώ

μ
α

 
-
 
δ
έ
ν
τ
ρ

α

χ
ώ

μ
α

 -
 δ

έν
τρ

α

χώμα

π

λ

.

 

π

ε

ζ

.

2Π

5ο Γυμνάσιο

Αχαρνών

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
ο
δ
ρ

ο
μ

ίο
υ

beton

ΟΔΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

άσφαλτος

Α
Ν

Ω

Ν

Υ
Μ

Η

 
 
Ο

Δ
Ο

Σ

ά
σ

φ
α

λ
τ
ο
ς

άσφαλτος

ά
σ

φ
α

λ
τ
ο
ς

όριο

κρασπέδου

Ο

Δ

Ο

Σ

 
 
Α

Γ

.
 
Δ

Ι
Ο

Ν

Υ

Σ

Ι
Ο

Υ

ά

σ

φ

α

λ

τ

ο

ς

Ο

Δ

Ο

Σ
 
 
Χ

Ι
Λ

Ι
Ο

Μ

Ο

Δ

Ι
Ο

Υ

ά
σ

φ
α

λ
τ
ο
ς

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
ο
δ
ρ

ο
μ

ίο
υ
  
- 

 δ
έ
ν
τρ

α

2Π

1Λ

χ
ώ

μ
α

 -
 δ

έ
ν
τρ

α

1Π

υπό κατ.

1Π

1Π

1Π

1Κ

2Π

υπό κατ.

χέρσο

χ
ώ

μ
α

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
. 
 -

  
δ
έ
ν
τρ

α

piller

δ
έ
ν
τρ

α
 -

 π
α

ρ
τέ

ρ
ια

b
.-

δ
έ
ν
τ.

-π
α

ρ
τ.

1Π

χέρσο

χέρσο

χέρσο

χώμα - δέντρα

Ο

Δ
Ο

Σ
 
 
Χ

Ι
Μ

Ο

Δ
Ι
Ο

Υ

ά
σ

φ
α

λ
τ
ο
ς

Ο
Δ

Ο
Σ

 
 
Π

Α
Ν

Α
Γ
Ι
Α

Σ
 
 
Τ

Η
Ν

Ο
Υ

ά
σ

φ
α

λ
τ
ο
ς

Ο
Δ

Ο
Σ

  
Θ

Ε
Σ

Σ
Α

Λ
ΙΑ

Σ

ά
σ

φ
α

λ
το

ς

όριο

κρασπέδου

όριο

κρασπέδου

όριο

κρασπέδου

όριο

κρασπέδου

ΕΥΔΑΠ

beton

καφάο

καφάο

Ο3

Ο4

X
=

4
7

5
5

5
0

Y=4215700

X
=

4
7

5
5

5
0

Y=4215650

X
=

4
7

5
5

5
0

Y=4215600

X
=

4
7

5
5

5
0

Y=4215550

X
=

4
7

5
6

0
0

Y=4215550

X
=

4
7

5
6

5
0

Y=4215550

X
=

4
7

5
7

0
0

Y=4215550

X
=

4
7

5
7

5
0

Y=4215550

X
=

4
7

5
8

0
0

Y=4215550

X
=

4
7

5
8

5
0

Y=4215550

X
=

4
7

5
9

0
0

Y=4215550

X
=

4
7

5
9

5
0

Y=4215550

X
=

4
7

6
0

0
0

Y=4215550

X
=

4
7

6
0

5
0

Y=4215550

X
=

4
7

6
1

0
0

Y=4215550

Ο
5

Ο
6

ΔΙΑΒΑΣΗ ΔΕΗ

TYΠΟY  Χ

4
6
.6

0

Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Π10

Π11

Π12

Π13

Π14

Π15

Π16

Π17

Π18

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S123
476082.463 4215707.610 186.982

S124
476089.417 4215649.936 185.397

S125
476005.308 4215624.242 184.838

S126
475933.592 4215640.754 184.998

S127
475865.563 4215628.392 184.489

S128
475807.833 4215637.776 184.571

S129
475747.270 4215622.840 183.885

S130
475652.963 4215614.173 183.119

Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999607

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500

Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).

Κράσπεδο

Όριο Ασφάλτου

Σκάλες - σκαλιά

Βεράντα

Αναβαθμοί

Μάντρα - Τεχνικό

Κτίριο - Διαχωριστικό Ορόφων

Χωματόδρομος

Αποτύπωμα σκαμμένου

Φρύδι Πρανούς

Κάγκελο

Πόδι Πρανούς

Σιδηροδρομική Γραμμή

Συρματόπλεγμα

Δέντρο

Σηματοδότης

Κολόνα ΔΕΗ

Κολόνα ΔΕΗ - Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική διπλή

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα ΟΤΕ

Πυροσβεστικός Κρουνός

Πινακίδα

Προβολέας

Πινακίδα Φυσικού Αερίου

Στάση

Τηλεφωνικός θάλαμος

Φρεάτιο

Φρεάτιο

Αλλαγή Καλλιέργειας

Kτήριο

Σημείο Πολυγωνομετρίας

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1Ε/Π/Κ : Αρ. Ορόφων/Ελενίτ/Πλακοσκεπή/Κεραμοσκεπή
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΝΕΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 150 kV

"KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ", No 1 & No 2
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Κ. ΚΑΝΤΟΥΝΑ
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S131
475513.647 4215603.293 182.094

S132
475424.402 4215579.054 180.475

S133
475360.372 4215587.383 183.436

S134
475401.414 4215569.488 182.674

S135
475420.650 4215509.127 181.732

S136
475432.470 4215436.891 180.605

S137
475450.671 4215303.852 176.895

S138
475445.535 4215264.235 176.588

S139
475479.999 4215173.073 173.510

S140
475492.418 4215099.323 173.367

Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Π10

Π11

Π12

Π13

Π14

Π15

Π16

Π17

Π18

Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999607

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500

Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).

Κράσπεδο

Όριο Ασφάλτου

Σκάλες - σκαλιά

Βεράντα

Αναβαθμοί

Μάντρα - Τεχνικό

Κτίριο - Διαχωριστικό Ορόφων

Χωματόδρομος

Αποτύπωμα σκαμμένου

Φρύδι Πρανούς

Κάγκελο

Πόδι Πρανούς

Σιδηροδρομική Γραμμή

Συρματόπλεγμα

Δέντρο

Σηματοδότης

Κολόνα ΔΕΗ

Κολόνα ΔΕΗ - Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική διπλή

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα ΟΤΕ

Πυροσβεστικός Κρουνός

Πινακίδα

Προβολέας

Πινακίδα Φυσικού Αερίου

Στάση

Τηλεφωνικός θάλαμος

Φρεάτιο

Φρεάτιο

Αλλαγή Καλλιέργειας

Kτήριο

Σημείο Πολυγωνομετρίας

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1Ε/Π/Κ : Αρ. Ορόφων/Ελενίτ/Πλακοσκεπή/Κεραμοσκεπή
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ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΝΕΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 150 kV
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S141
475516.530 4215038.980 171.230

S142
475561.573 4214958.073 170.049

S143
475655.098 4214958.614 169.779

S144
475757.912 4214975.806 166.696

S145
475815.822 4214899.428 166.342

S146
475871.827 4214872.835 166.259

S147
475907.702 4214861.638 166.048

S148
475889.096 4214781.977 164.290

S149
475886.701 4214725.104 162.956

S150
475882.887 4214682.027 162.078

Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999607

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500

Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).

Κράσπεδο

Όριο Ασφάλτου

Σκάλες - σκαλιά

Βεράντα

Αναβαθμοί

Μάντρα - Τεχνικό

Κτίριο - Διαχωριστικό Ορόφων

Χωματόδρομος

Αποτύπωμα σκαμμένου

Φρύδι Πρανούς

Κάγκελο

Πόδι Πρανούς

Σιδηροδρομική Γραμμή

Συρματόπλεγμα

Δέντρο

Σηματοδότης

Κολόνα ΔΕΗ

Κολόνα ΔΕΗ - Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική διπλή

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα ΟΤΕ

Πυροσβεστικός Κρουνός

Πινακίδα

Προβολέας

Πινακίδα Φυσικού Αερίου

Στάση

Τηλεφωνικός θάλαμος

Φρεάτιο

Φρεάτιο

Αλλαγή Καλλιέργειας

Kτήριο

Σημείο Πολυγωνομετρίας

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1Ε/Π/Κ : Αρ. Ορόφων/Ελενίτ/Πλακοσκεπή/Κεραμοσκεπή
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CTB:
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ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:
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1.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ:   KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ.DWG

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΕΕΔ/ Κ.Γ

ΗΜΕΡΟΜ.ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΝΕΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 150 kV

"KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ", No 1 & No 2

               ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ
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Φ. ΤΡΕΣΣΟΣ
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Κ. ΚΑΝΤΟΥΝΑ
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Π1

Π2
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Π5
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Π8
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Π10

Π11

Π12

Π13
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Π18

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S150
475882.887 4214682.027 162.078

S151
475871.466 4214635.334 161.224

S152
475871.977 4214527.839 159.101

S153
475863.148 4214488.068 160.280

S154
475861.868 4214419.578 158.793

S155
475843.042 4214393.182 158.308

S156
475842.293 4214333.612 157.564

S157
475842.940 4214293.794 157.426

S158
475805.086 4214284.221 157.356

S159
475804.750 4214218.744 154.793

S160
475871.095 4214167.948 153.043

Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999607

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500

Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).
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Χωματόδρομος

Αποτύπωμα σκαμμένου
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Κάγκελο

Πόδι Πρανούς

Σιδηροδρομική Γραμμή

Συρματόπλεγμα
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Κολόνα Φωτιστική διπλή
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Πυροσβεστικός Κρουνός

Πινακίδα

Προβολέας

Πινακίδα Φυσικού Αερίου

Στάση

Τηλεφωνικός θάλαμος

Φρεάτιο

Φρεάτιο

Αλλαγή Καλλιέργειας

Kτήριο

Σημείο Πολυγωνομετρίας
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S160
475871.095 4214167.948 153.043

S161
475848.063 4214083.076 154.700

S162
475839.473 4214035.081 153.911

S163
475824.998 4213932.496 148.839

S164
475807.546 4213877.463 147.521

S165
475786.155 4213740.569 144.538

S166
475685.464 4213776.836 145.165

Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Π10

Π11

Π12

Π13

Π14

Π15

Π16

Π17

Π18

Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999607

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500

Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).

Κράσπεδο

Όριο Ασφάλτου

Σκάλες - σκαλιά

Βεράντα

Αναβαθμοί

Μάντρα - Τεχνικό

Κτίριο - Διαχωριστικό Ορόφων

Χωματόδρομος

Αποτύπωμα σκαμμένου

Φρύδι Πρανούς

Κάγκελο

Πόδι Πρανούς

Σιδηροδρομική Γραμμή

Συρματόπλεγμα

Δέντρο

Σηματοδότης

Κολόνα ΔΕΗ

Κολόνα ΔΕΗ - Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική διπλή

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα ΟΤΕ

Πυροσβεστικός Κρουνός

Πινακίδα

Προβολέας

Πινακίδα Φυσικού Αερίου

Στάση

Τηλεφωνικός θάλαμος

Φρεάτιο

Φρεάτιο

Αλλαγή Καλλιέργειας

Kτήριο

Σημείο Πολυγωνομετρίας

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1Ε/Π/Κ : Αρ. Ορόφων/Ελενίτ/Πλακοσκεπή/Κεραμοσκεπή
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ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΝΕΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 150 kV
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S167
475564.717 4213796.962 145.279

S168
475551.530 4213765.146 145.046

S169
475500.027 4213780.163 145.539

S170
475454.506 4213734.525 143.979

S171
475431.067 4213646.773 143.343

S172
475388.992 4213547.145 143.921

S173
475361.072 4213510.616 143.739

S174
475349.401 4213462.794 142.265

S175
475326.196 4213410.128 141.326

S176
475298.617 4213364.860 141.145

S177
475276.068 4213338.011 141.057

Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999607

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500

Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).

Κράσπεδο

Όριο Ασφάλτου

Σκάλες - σκαλιά

Βεράντα

Αναβαθμοί

Μάντρα - Τεχνικό

Κτίριο - Διαχωριστικό Ορόφων

Χωματόδρομος

Αποτύπωμα σκαμμένου

Φρύδι Πρανούς

Κάγκελο

Πόδι Πρανούς

Σιδηροδρομική Γραμμή

Συρματόπλεγμα

Δέντρο

Σηματοδότης

Κολόνα ΔΕΗ

Κολόνα ΔΕΗ - Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική διπλή

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα ΟΤΕ

Πυροσβεστικός Κρουνός

Πινακίδα

Προβολέας

Πινακίδα Φυσικού Αερίου

Στάση

Τηλεφωνικός θάλαμος

Φρεάτιο

Φρεάτιο

Αλλαγή Καλλιέργειας

Kτήριο

Σημείο Πολυγωνομετρίας

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1Ε/Π/Κ : Αρ. Ορόφων/Ελενίτ/Πλακοσκεπή/Κεραμοσκεπή
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Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999608

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500

Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S178
475195.306 4213366.024 148.953

S179
475147.010 4213379.640 151.016

S180
475049.954 4213420.973 152.948

S181
475025.066 4213290.537 151.670

S182
475028.391 4213229.560 150.594

S183
475026.855 4213166.451 149.605

S184
475044.765 4213110.299 148.244

S185
475056.118 4213067.688 146.518

S186
475066.079 4213029.350 144.825

S187
475072.911 4213002.963 144.166

S188
475077.285 4212963.845 143.106

S189
475096.027 4212916.287 141.011

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).

Κράσπεδο

Όριο Ασφάλτου

Σκάλες - σκαλιά

Βεράντα

Αναβαθμοί

Μάντρα - Τεχνικό

Κτίριο - Διαχωριστικό Ορόφων

Χωματόδρομος

Αποτύπωμα σκαμμένου

Φρύδι Πρανούς

Κάγκελο

Πόδι Πρανούς

Σιδηροδρομική Γραμμή

Συρματόπλεγμα

Δέντρο

Σηματοδότης

Κολόνα ΔΕΗ

Κολόνα ΔΕΗ - Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική διπλή

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα ΟΤΕ

Πυροσβεστικός Κρουνός

Πινακίδα

Προβολέας

Πινακίδα Φυσικού Αερίου

Στάση

Τηλεφωνικός θάλαμος

Φρεάτιο

Φρεάτιο

Αλλαγή Καλλιέργειας

Kτήριο

Σημείο Πολυγωνομετρίας

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1Ε/Π/Κ : Αρ. Ορόφων/Ελενίτ/Πλακοσκεπή/Κεραμοσκεπή
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)
KOD X Y H
S190 475113.536 4212837.188 138.896

S191 475003.608 4212853.647 143.944

S192 474936.731 4212854.416 142.737

S193 474820.651 4212858.093 139.017

S194 474804.301 4212781.633 137.555

S195 474744.549 4212721.707 139.350

Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Π10

Π11

Π12

Π13

Π14

Π15Π16
Π17

Π18

Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική
Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999608
Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500
Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-
   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά
   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.
2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων
   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από
    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 
      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση
      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :
      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.
      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .
      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-
      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο
   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις
   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).
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ΝΕΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 150 kV
"KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ", ΜΗΚΟΥΣ 2 x 11,8 km

               ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

    Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ     Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ι. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Φ. ΤΡΕΣΣΟΣ

    Δ. ΝΙΩΤΗΣ Κ. ΚΑΝΤΟΥΝΑ

    37167 10/18

561x1701

AutoCAD SHX Text
J10

AutoCAD SHX Text
800

AutoCAD SHX Text
800



S
1

9
6

1
3

5
.
4

7
4

 

S
1

9
7

1
3

3
.
2

4
8

 

S
1

9
8

1
3

1
.
9

7
7

 

S
1

9
9

1
3

0
.
8

5
2

 

S
2

0
0

1
2

9
.
3

0
6

 

S
2

0
1

1
2

7
.
7

4
3

 

S
2

0
2

1
2

6
.
5

7
7

 

S
2

0
3

1
2

4
.
3

3
9

 

Ο
Τ

Ε

χ
ώ

μ
α

ό
ρ

ι
ο

α
σ

φ
ά

λ
τ
ο

υ

b
e
t
o
n

ό
ρ

ι
ο

κ
ρ

α
σ

π
έ
δ

ο
υ

ό
ρ

ι
ο

α
σ

φ
ά

λ
τ
ο

υ

3
Π

4
Π

S
u
p
e
r
m

a
r
k
e
t
 
Σ

κ
λ
α

β
ε
ν
ί
τ
η
ς

πλάκες πεζ.

b
e
t
o
n

πλ. πεζ.

b
e
t
o
n

beton

3
Π

1
Λ

πλάκες πεζ.

άσφαλτος

Ο
ΔΟ

Σ  Φ
ΥΛΗΣ

χ
ώ

μ
α

3
Π

4
Π

2
Π

2
Π

1
Π

1
Π

1
Π 1

Π

1
Π

5
Π

beton

πλάκες πεζοδρομίου

κ
α

φ
ά

ο

σ
τ
ά

σ
η

b
e
t
o
n

πλάκες πεζοδρομίου

b
e
t
o
n

κ
α

φ
ά

ο

6
Π

2
Π

2
Π

2
Π

3
Π

3
Π

1
Π

3
Π

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
ο
δ
ρ

ο
μ

ίο
υ

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
ο
δ
ρ

ο
μ

ίο
υ

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
ο
δ
ρ

ο
μ

ίο
υ

Ο
Τ

Ε

Ο
Τ

Ε

Ο
Τ

Ε

Ο
Τ

Ε

π
λ
ά

κ
ε
ς
 
π

ε
ζ
ο
δ

ρ
ο
μ

ί
ο
υ
 
 
-
 
 
δ

έ
ν
τ
ρ

α

πλάκες πεζοδρομίου

5
Λ

3
Π

4
Π

1
Π

3
Π

3
Π

M
y
M

a
r
k
e
t

ό
ρ

ι
ο

α
σ

φ
ά

λ
τ
ο

υ

ό
ρ

ι
ο

κ
ρ

α
σ

π
έ
δ

ο
υ

ό
ρ

ι
ο

κ
ρ

α
σ

π
έ
δ

ο
υ

b

e

t
o

n

πλάκες πεζοδρομίου

1
3

η
 
Α

σ
β

ε
σ

τ
ο

κ
α

μ
ί
ν
η

ς

σ
τ
ά

σ
η

1
3

η
 
Α

σ
β

ε
σ

τ
ο

κ
α

μ
ί
ν
η

ς

b
e
t
o
n

5
Π

1
Π 5
Π

5
Π

2
Π

χ
ώ

μ
α

 
-
 
δ

έ
ν
τ
ρ

α

b
e
t
o
n

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
ο
δ
ρ

ο
μ

ίο
υ

5
Π

π

λ

ά

κ

ε

ς

 

π

ε

ζ

ο

δ

ρ

ο

μ

ί
ο

υ

χώμα - δέντρα

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
ο
δ
ρ

ο
μ

ίο
υ

κ
α

φ
ά

ο

ό
ρ

ι
ο

α
σ

φ
ά

λ
τ
ο

υ

ό
ρ

ι
ο

κ
ρ

α
σ

π
έ
δ

ο
υ

ό
ρ

ι
ο

κ
ρ

α
σ

π
έ
δ

ο
υ

W
I
N

D

π
ε
ρ

ί
π

τ
ε
ρ

ο

σ
τ
ά

σ
η

Δ
η

μ
α

ρ
χ
ε
ί
ο

b
e
t
o
n

πλάκες πεζ.

p
a
r
k
i
n

g

χ
ώ

μ
α

1
Π

κ
α

φ
ά

ο

Ο
Τ

Ε

π
λ
.
 
π

ε
ζ
.

χ
ώ

μ
α

 
-
 
δ

έ
ν
τ
ρ

α

πλάκες πεζοδρομίου

Ο
Τ

Ε

b
.

ό
ρ

ι
ο

κ
ρ

α
σ

π
έ
δ

ο
υ

ό
ρ

ι
ο

κ
ρ

α
σ

π
έ
δ

ο
υ

ό
ρ

ι
ο

α
σ

φ
ά

λ
τ
ο

υ

Ο
Τ

Ε

W
I
N

D

3
Π

5
Π

5
Π

b

e

t
o

n

1
Κ

Γ
ρ

η
γ
ό
ρ

η
ς

1
Π

1
Ε

ό
ρ

ι
ο

α
σ

φ
ά

λ
τ
ο

υ

ό
ρ

ι
ο

κ
ρ

α
σ

π
έ
δ

ο
υ

ό
ρ

ι
ο

κ
ρ

α
σ

π
έ
δ

ο
υ

κ
α

φ
ά

ο

σ
τ
ά

σ
η

Δ
η

μ
α

ρ
χ
ε
ί
ο

π
λ
ά

κ
ες

 π
εζ.

b
e
to

n

1
Π

1
Π

1
Π

1
Π

π
λ
ά

κ
ες

 π
εζο

δ
ρ

ο
μ

ίο
υ

1
Π

s
u
p
e
r
m

a
r
k
e
t
 
A

B

1
Π

τ
ρ

ά
π

ε
ζ
α

 
Π

ε
ι
ρ

α
ι
ώ

ς

Ε
θ
ν
ι
κ
ή
 
τ
ρ

ά
π

ε
ζ
α

2
Π

1
Π

ό
ρ

ι
ο

α
σ

φ
ά

λ
τ
ο

υ

3
Π

3
Π

4
Π

κ
α

φ
ά

ο

Ο
Τ

Ε

3
Π1
Π

1
Π

3
Κ

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
ο
δ
ρ

ο
μ

ίο
υ

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
ο
δ
ρ

ο
μ

ίο
υ

1
Π

π
λ
ά

κ
ες

 π
εζο

δ
ρ

ο
μ

ίο
υ

1
Π

2
Π

2
Π

π
λ
ά

κ
ε
ς
 π

ε
ζ
ο
δ
ρ

ο
μ

ίο
υ

b
e
t
o
n

ό
ρ

ι
ο

κ
ρ

α
σ

π
έ
δ

ο
υ

π

λ

ά

κ

ε

ς

 

π

ε

ζ

ο

δ

ρ

ο

μ

ί
ο

υ

 

 

-

 

 

δ

έ

ν

τ

ρ

α

κ
α

φ
ά

ο

1
Π

ε
ι
κ
ο

ν
ο

σ
τ
ά

σ
ι

πλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζ.

beton

beton

π
ρ

α
τ
ή
ρ

ι
ο
 
υ
γ
ρ

ώ
ν

κ
α

υ
σ

ί
μ

ω
ν
 
Ε

Τ
Ε

Κ
Α

ά
σ

φ
α

λ
τ
ο
ς

Ο
Δ

Ο
Σ

 
 
Κ

Ι
Θ

Α
Ι
Ρ

Ω
Ν

Ο
Σ

Ο

Δ

Ο

Σ

 
 
Σ

Α

Ρ

Α

Ν

Τ

Α

Π

Ο

Ρ

Ο

Υ

ά

σ

φ

α

λ

τ
ο

ς

Ο

Δ

Ο

Σ

 
 
Κ

Λ

Ε

Ι
Σ

Θ

Ε

Ν

Ο

Υ

Σ

ά

σ

φ

α

λ

τ

ο

ς

Ο

Δ

Ο

Σ

 

 

Κ

Ο

Λ

Ο

Κ

Ο

Τ

Ρ

Ω

Ν

Η

Ο
Δ

Ο
Σ

 
 
2
8
η
ς
 
 
Ο

Κ
Τ

Ω
Β

Ρ
Ι
Ο

Υ

π
λ
α

κ
ό
σ

τ
ρ

ω
σ

η

ά

σ

φ

α

λ

τ

ο

ς

Ο

Δ

Ο

Σ

 

 

Β

Α

Σ

.

 

 

Γ

Ε

Ω

Ρ

Γ

Ι

Ο

Υ

 

 

Β

'

ά
σ

φ
α

λτο
ς

Ο
Δ

Ο
Σ

  Φ
Υ

Λ
Η

Σ

ά
σ

φ
α

λ
τ
ο
ς

Ο
Δ

Ο
Σ

  Φ
Υ

Λ
Η

Σ

π
ε
ρ

ί
π

τ
ε
ρ

ο

Ο
1

9

Ο
2

0

Ο
2

1
Ο

2
2

X=474650

Y
=

4
2

1
2

0
5

0

X=474700

Y
=

4
2

1
2

0
5

0

X=474750

Y
=

4
2

1
2

0
5

0

X=474800

Y
=

4
2

1
2

0
5

0

X=474800

Y
=

4
2

1
2

0
5

0

X=474800

Y
=

4
2

1
2

1
0

0

X=474800

Y
=

4
2

1
2

1
5

0

X=474800

Y
=

4
2

1
2

2
0

0

X=474800

Y
=

4
2

1
2

2
5

0

X=474800

Y
=

4
2

1
2

3
0

0

X=474800

Y
=

4
2

1
2

3
5

0

X=474800

Y
=

4
2

1
2

4
0

0

X=474800

Y
=

4
2

1
2

4
5

0

X=474800

Y
=

4
2

1
2

5
0

0

X=474800

Y
=

4
2

1
2

5
5

0

X=474800

Y
=

4
2

1
2

6
0

0

23.60

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S196
474764.162 4212592.180 135.474

S197
474739.650 4212511.105 133.248

S198
474755.189 4212446.791 131.977

S199
474738.751 4212385.625 130.852

S200
474757.673 4212320.530 129.306

S201
474747.018 4212248.504 127.743

S202
474758.685 4212182.834 126.577

S203
474730.265 4212089.866 124.339

Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Π10

Π11

Π12

Π13

Π14

Π15

Π16

Π17

Π18

Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999608

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500

Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''
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1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).
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ΟΔΟΣ  ΜΙΛΗΤΟΥάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΨΗΛΟΡΕΙΤΗάσφαλτος
ΟΔΟΣ  ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΣΙΝΩΠΗΣ άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΑΓ.  ΕΙΡΗΝΗΣ άσφαλτοςΟΔΟΣ  Μ.  ΚΑΤΡΑΚΗχώμα

ΟΔΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΘΗΒΩΝάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΑΜΑΣΕΙΑΣάσφαλτος

χώμα - δέντρα

χώμα - δέντρα

2Π

σχάρα
σχάρα

πλάκες πεζοδρομίουbeton

1Π
πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα χώμα

χέρσο

3Π

2Κ2Π1Π

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραχώμα

χέρσο
χώμα - δέντρα betonbetonπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

1Λ container

πλάκες πεζοδρομίουbeton

χέρσο4Λ4Λ3Π3Π3Π

3Π3Κ3Π χώμα - δέντραπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα χώμα - δέντρα πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα - παρτέρια

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

χώμαχώμαχώμαπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραπλ. πεζ.
γήπεδοbasket

καφάο

χώμα - δέντρα

χώμα - δέντρα

χώμα

πλ. πεζ.

2Π5ο ΓυμνάσιοΑχαρνώνπλάκες πεζοδρομίουbeton

ΟΔΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣάσφαλτος ΑΝΩΝΥΜΗ  ΟΔΟΣ
άσφαλτος

άσφαλτοςάσφαλτος

όριοκρασπέδου
όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

ΟΔΟΣ  ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥάσφαλτος

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα2Π1Λχώμα - δέντρα1Πυπό κατ.1Π1Π1Π 1Κ 2Πυπό κατ.χέρσοχώμα πλάκες πεζ.  -  δέντρα piller δέντρα - παρτέριαb.-δέντ.-παρτ.2Κ1Λ3Ππλάκες πεζοδρομίουχώμα πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραχέρσο

χώμα - δέντρα
πλάκες πεζοδρομίου

2Π

3Π 1Π1Λ 1Πχέρσο
χέρσο χέρσο χέρσο χέρσοχώμα - δέντρα ΟΔΟΣ  ΧΙΜΟΔΙΟΥάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΤΗΝΟΥάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ
άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣάσφαλτος

pillar
1Π

beton - δέντραχώμα - δέντραόριοκρασπέδουόριοασφάλτου

όριοκρασπέδου όριοκρασπέδου όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου1Κ 1Κ
1Κ

2Π3Πχώμα
πλάκες πεζοδρομίου

όριοασφάλτου

όριοκρασπέδουχέρσο
χέρσο

χέρσο
Υ/ΣΔΕΗχαλίκιS133183.436 S134182.674 

S135181.732 

S136180.605 

S137176.895 
S138176.588 

S139173.510 

S140

173.367 

S141171.230 

S142170.049 S143169.779 S144166.696 

S145166.342 

S146166.259 

S147166.048 

S148
164.290 

S149
162.956

 
S150162.078 

S151161.224 
S152159.101 

S153160.280 
S154158.793 

S155158.308 

S156157.564  
S157157.426 

S158157.356 

όριοκρασπέδου όριοασφάλτου
όριοκρασπέδου

χέρσο

χώμα - δέντραόριοκρασπέδουόριοασφάλτου

1Λ1Πασκεπέςερείπιοχώμα

χώμα

2Κ
2Κπλάκες πεζοδρομίου 2Κ

2Κ
2Κ

2Κ
+182.98πλάκες πεζοδρομίου

φρεάτιοΔΕΗ

ΟΔΟΣ  ΗΡΑΣάσφαλτος ΟΔΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥάσφαλτος

πυλώναςΔΕΗ
1Λ

χώμα - δέντρα

1Π1Λχώμα

2Κ
φρεάτιοΔΕΗ

φρεάτιοΔΕΗ

πλάκες πεζοδρομίου

χώμα - δέντρα
2Κ

χώμα - δέντρα

πλάκες πεζοδρομίουπλάκες πεζοδρομίου

χώμα - δέντρα

3Π17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΔΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥάσφαλτος

2Π2Κπλάκες πεζοδρομίου πλ. πεζ. - δέντρα

ΟΔΟΣ  ΦΕΡΕΚΥΔΟΥάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ άσφαλτος
3Ππλ. πεζ. - δέντραbeton χέρσοχωματόδρομος

3Κ

beton - παρτέρια χέρσοόριοασφάλτουόριο
κρασπέδου

όριοκρασπέδου

χωματόδρομοςχέρσο
3Π

χώμα - δέντρα
b.χώμα

3Ππλάκες πεζοδρομίου1Ε
beton

χώμα - δέντρα
1Κ1Λbeton - δέντρα

χώμα - δέντρα
1Λ1Κ1Λ

1Π

πλάκες  Καρύστου - δέντρα χωματόδρομοςχώμα - δέντρα1Π1Λβοτσαλόπλακες - δέντρα

χώμα - δέντρα

χώμα - δέντρα 2Π

χώμα - δέντρα 3Πbeton

πλάκες πεζοδρομίουπλάκες πεζοδρομίουχώμα - φυτά

χώμα - δέντραπλάκες πεζοδρομίουπλάκες πεζοδρομίου

στάσηπλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίου

χώμα - δέντρα

χώμα - δέντρα

άσφαλτοςχώμα - δέντρα2Κ 2Κ 2Κ

πυλώναςΔΕΗ

πυλώναςΔΕΗ
χώμα - δέντρα

πυλώναςΔΕΗχώμα - δέντρα

καφάοΔΕΗΟΤΕχώμα - δέντρα βοτσαλόπλακες - δέντραόριοκρασπέδουόριοασφάλτου
άσφαλτοςχώμα - δέντραχώμα - δέντρα όριο

ασφάλτουΟΔΟΣ  ΠΥΡΣΟΥbeton όριοκρασπέδουβοτσαλόπλακες

ΟΔΟΣ  ΕΘΝ.  ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΜΕΛΠΟΜΕΝΟΥάσφαλτος ΟΔΟΣ  ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΟΔΟΣ  ΤΡΙΚΟΥΠΗ  Χ.
ΟΔΟΣ  ΑΒΥΡΩΝάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΣΤΟΙΧΟΣάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥάσφαλτος ΟΔΟΣ  ΔΙΛΟΦΟΥάσφαλτοςΟΔΟΣ  ΕΘΝ.  ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΑΘΗΝΑΣ  ΥΓΕΙΑΣάσφαλτος καφάο 2Ππλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίουκαφάοχώμα - δέντρα

πλάκες πεζοδρομίου - δέντραπλ. πεζ.
πλ. πεζ.πλ. πεζ.

beton 2Π

2Κπλ. πεζ.χώμα

1Πbetonχέρσο4Κπλ. πεζοδρομίου
1Π

3Π

υπό κατασκευή

χώμα
χώμα

2Λbeton
1Πbeton

χώμα
2Λ3Λ

1Λ2Πbeton

1Κ1Π1Λ
1Λ

2Π
b.

χώμα - δέντρα πλ. πεζ. - δέντρα

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

χώμα

2Πbeton - δέντρα
3Π2Π

χώμα
πλ. πεζ. - δέντρα

2Π
3Π3Π

1Π

4Πχώμα
χώμα

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα
πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

ΟΔΟΣ  ΕΘΝ.  ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΣΑΓΓΑΡΙΟΥάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΝΕΑΣ  ΣΑΝΤΑΣάσφαλτος
beton - δέντρα

πλάκες πεζοδρομίου ΟΔΟΣ  ΕΥΚΛΕΙΔΟΥάσφαλτος
3Π

3Ππλάκες πεζοδρομίου
χέρσο

χωματόδρομος
καλλιέργεια

καλλιέργεια
χώμα

χώμα
χώμα - δέντρα

πλάκες πεζοδρομίου
3Ππλάκες πεζοδρομίου

χωματόδρομος
χώμα - δέντρα

όριοασφάλτουόριοκρασπέδουόριοκρασπέδουχώμα - δέντρα
2Ππλάκες πεζοδρομίουχέρσο

3Πυπό κατασκευή 1Π
beton

beton - δέντρα
χώμα

χώμα - δέντραΟΔΟΣ  ΠΟΤΑΜΙΑΣχωματόδρομος όριοασφάλτουόριοκρασπέδουόριοκρασπέδου 3Π3Πχώμα - δέντραπλάκες πεζοδρομίου2Π
1Πχώμα1Πbeton

1Π3Κ

2Π

3Π3Π
beton - δέντρα4Κ

4Κ
beton - δέντρα

1Κ2Π
πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

ΟΔΟΣ  ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣάσφαλτος
ΟΔΟΣ  ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ

ΟΔΟΣ  ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΕΥΚΛΕΙΔΟΥάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΣΟΧΟΥΜΗ άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΝΑΖΛΙΟΥάσφαλτος

1Π πλάκες πεζοδρομίουπλάκες πεζοδρομίουχώμα
2Π3Π

ΟΔΟΣ  ΑΪΒΑΛΙΟΥάσφαλτος
3Π

beton
πλάκες πεζοδρομίου

χώμα - δέντρα
2Π

3Πυπό κατασκευή
2Π

πλάκες πεζοδρομίου
3Π

4Κπλάκες πεζοδρομίου
beton

beton - δέντρα

1Πbeton - δέντρα

χώμα

3Π
2Π1Π beton

αδόμητοχώμα
beton - δέντρα

3Π
beton

χώμα3Ππλάκες πεζ.2Ππλάκες πεζ.betonκαφάοΔΕΗχώμαχώμα - δέντραbeton

πλάκες πεζοδρομίου

ΟΤΕ

ΟΔΟΣ  ΣΟΧΟΥΜΗ
άσφαλτος

1ΚΙ.Ν. betonbetonπλ. πεζ.πλ. πεζ. - δέντρα4Κπλάκες πεζοδρομίου ΟΔΟΣ  ΑΓ.  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥάσφαλτος ΟΔΟΣ  ΛΙΟΣΙΩΝάσφαλτος

vodafone όριοασφάλτουόριοκρασπέδου1Λ1Λ
ΟΔΟΣ  ΠΕΡΑΝάσφαλτος

beton
πλάκες πεζοδρομίου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου
όριοκρασπέδου

όριο
κρασπέδου

όριοκρασπέδου
όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριο
κρασπέδου

όριοκρασπέδουόριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

S159154.793 

S160153.043 

S161154.700 

S162153.911 
S163148.839 

S164147.521 
S165144.538 

S166145.165 S167145.279 
S168145.046 

S169145.539 

S170143.979 

S171143.343 

S172143.921 

S173143.739 
S174142.265 

S175141.326 

S176141.145 

S177141.057 

S178148.953 

S179151.016  

S180152.948 

S181151.670 
S182150.594 

2Π1Λχώμα χώμα - δέντρα2Ππλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραχώμα

2Π

όριοκρασπέδου1Π

1Πχώμα - δέντρα

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραbeton - δέντρα

χώμα - δέντρα

1Ε 3Κπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραΟΔΟΣ  ΜΟΡΝΟΥάσφαλτοςΟΔΟΣ  ΤΑΥΡΩΠΟΥάσφαλτοςΟΔΟΣ  ΚΥΚΛΩΠΩΝάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΤΑΡΣΟΥάσφαλτος
ΟΔΟΣ  ΛΟΥΝΤΕΜΗ  Ν.άσφαλτος1Ε 1Π

beton

χώμα

πλάκες πεζοδρομίου

3Π
χώμα - δέντρα

beton4Π πλακάκιαπλακάκια
3Ππλακάκιαχώμαχέρσο

3Π1Κbeton - δέντραπλάκ.  Καρύστου - δέντρα

όριοασφάλτουόριοκρασπέδου
πλάκες πεζοδρομίου

χώμα
χώμα

πλάκες πεζοδρομίου 1ΚΣχολείο

πλάκες πεζοδρομίου1Κ3Κπλάκες πεζ.  -  δέντρα
1Π2Πbeton - δέντρα

χέρσο

2Π

1Π1Κ
1Λ

betonπλάκες πεζοδρομίου

χώμαbeton - δέντρα

1Κ2Π1Λ
χώμα

πλάκες πεζοδρομίου

2Π
πλάκες πεζοδρομίου

χέρσο
2Κχώμα

3ΚΒαμβακάρειο

χώμα

χώμα πλάκες πεζοδρομίου

3Κ2Λ

πλάκες πεζοδρομίου

1Κ1Κ
όριοασφάλτουόριοκρασπέδου

2Κ
1Λ1Λχώμα

2Κ

betonπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

betonβάση
καφάοχέρσο

πλάκες πεζοδρομίουbeton

ΟΔΟΣ  ΕΝΕΠΙΚΙΔΟΥ άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΜΑΤΣΟΥΚΑάσφαλτοςΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΣ

ΟΔΟΣ  ΚΑΤΣΑΡΜΑ  Ν.άσφαλτος
ΟΔΟΣ  ΚΟΖΙΑΚΑάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΣΑΜΑΡΙΝΑΣάσφαλτος

2Π
πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραbeton

1Κ
2Κπλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίουχώμα
1Λ

3Π1Λ

πλάκες  Καρύστου - δέντρα

πλάκες πεζοδρομίου

καφάοπλάκες πεζοδρομίουχώμα

χώμαπλάκες πεζοδρομίου

2Πυπό κατασκευή

1Ε

πλάκες πεζοδρομίου

1Π1Κπλάκες πεζοδρομίου

χώμα

2Π1Π1Κ

ΟΔΟΣ  ΔΡΥΜΟΥάσφαλτος

ΟΔΟΣ  17ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥάσφαλτος

άσφαλτος
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΣάσφαλτοςΟΔΟΣ  ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝάσφαλτοςΟΔΟΣ  ΙΛΙΣΟΥ

ΟΔΟΣ  ΛΟΥΝΤΕΜΗ  Ν.άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΛΟΥΝΤΕΜΗ  Ν.άσφαλτοςbeton2Λ1Π2Π

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα1Π1Π2Π1Π1Κ1Π

1Κ

ρέμα
ρέματεχνικόέργο

πλάκες πεζοδρομίου
τεχνικόέργο

1Κ2Κ1Π1Κ1Κbeton1Λbeton πλάκες πεζοδρομίου
χώμα

χώμα2Π

2Π

beton - δέντραπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα1ΠΣχολείο

πλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

χώμαπλακάκια
χώμα - δέντρα 1Π

1Λ
beton

χώμα

όριοκρασπέδου
όριοκρασπέδου1Περείπιοχώμα

χώμα
3Π

πλάκες πεζοδρομίου
χώμα

2Περείπιο

χώμα - δέντρα3Πυπό κατασκευή

betonχώμα
1Κ1Κ1Ππλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα χώμα - δέντρα

1Π1Π1Πbeton όριοκρασπέδου
όριοκρασπέδουχώμαχώμα

1Πbeton1Π beton

χώμα - δέντρα

beton

beton

beton

καφάο

όριοκρασπέδου

2Λ1Πχώμα1Π1Πχώμα - δέντρα
1Κχώμα 1Π

1Π
χώμα - δέντρα

πλάκες πεζοδρομίου2Π1Π
υπό κατασκευή

πλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζ.2Λ1Λ

2Ε

2Λbeton 1Επλάκες πεζοδρομίου
χώμα

2Π2Ππλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα χώμα - δέντρα

beton - δέντρα1Λ2Πbetonπλάκες πεζοδρομίου

beton - δέντρα

1Λ
1Π1Π

2Πόριοκρασπέδουχώμα2Π
όριοκρασπέδου πλάκες πεζοδρομίου

χώμα
όριοκρασπέδουόριοασφάλτουχώμαχώμα - δέντρα

2Π

όριοασφάλτου

όριοασφάλτουχώμα

χώμα

1Π1Λbetonχώμα χώμα

3Π1Π

πλάκες πεζοδρομίου2Π αδόμητοχέρσοχώμα - δέντρα

1Λ χώμα - δέντρα

όριοασφάλτου

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣάσφαλτοςΟΔΟΣ  ΒΥΡΩΝΟΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΒΥΡΩΝΟΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΒΥΡΩΝΟΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΒΥΡΩΝΟΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΚΟΜΝΗΝΟΥ  Δ.

άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΕΙΡΗΝΗΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΔΟΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ

άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΚΑΛΒΟΥ  ΑΝ.άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΠΟΡΟΥάσφαλτοςΟΔΟΣ  ΠΟΡΟΥ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΟΥΓΚΩ  ΒΙΚΤΩΡΟΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΑΓ.  ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΣΤΟΥΡΝΑΡΑάσφαλτοςΟΔΟΣ  ΒΑΡΝΑΛΗ  Κ.

άσφαλτοςΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΣ

2Π

3Π3Πυπό κατασκευή2Ππλάκες πεζοδρομίουb.πλάκες πεζοδρομίουχώμα3Ππλάκες πεζοδρομίου

πλ. πεζ.  -  δέντρα

4Π2Π

3Π 3Π3Π3Πχώμαπλάκες πεζοδρομίουχέρσοαδόμητοχώμα

πλάκες πεζοδρομίου

1ΚΙερός Ναός

2Π 1Πbeton πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρακαφάο

χώμα - δέντρα

πλ. πεζ. - δέντραχώμα

ΠΛΑΤΕΙΑπλάκες πεζοδρομίου πλάκες πεζοδρομίου3Κ1Π
3Π

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

betonbeton - δέντρα2Λ2Λ χώμα3Π1Π
1Λ

πλάκες πεζοδρομίουbeton - δέντρα2Π
1Π

1Π
1Π

πλάκες πεζοδρομίου
ΣΤΟΑ

1Π

πλάκες πεζοδρομίουbetonχώμα όριοκρασπέδουΟΤΕ
ράμπαΑΜΕΑχώμα - δέντρα1Π

1ΛΣταθμός Ζεφύρι παγκάκιbeton
jersey

χώμα

jersey

στάσηΟΣΕΤ11003
beton

αέριοΟΤΕ
GAZ

GAZ3Κ

πλάκες πεζοδρομίου

beton
ράμπαΑΜΕΑ

1Π

1Λχώμαπλάκες πεζοδρομίου
beton1Κόριοκρασπέδου

1ΛΣταθμός Ζεφύρι
χώμα - δέντραjersey 

αγωγός καυσίμουαεροδρομίου
στάση

παγκάκιbetonbetonπλάκες πεζοδρομίου
beton3Π

1Πχώμα
χώμα

beton

περίπτεροκαφάο
pillerΧώρος Πρασίνου

GAZGAZ
GAZGAZ

2Ππλάκες πεζοδρομίου

S183149.605 

S184
148.244

 
S185146.518 

S186144.825 
S187144.166 

S188143.106 

S189141.011 
S190138.896 

S191143.944 S192142.737 S193139.017 
S194137.555 

5Π
1Ππλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

πλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα
pillerΧώρος Πρασίνου

Χώρος Πρασίνου

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα
2Π3Ππλάκες πεζοδρομίου

2Πχώμαπλάκες πεζοδρομίου

3Κχέρσοπλάκες πεζοδρομίου

2Π1Κπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραπλακόστρωτο3Πχώμαπλάκες πεζοδρομίου
3Π2Π 1Π

πλάκες πεζοδρομίουχώμα

2Π

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΣΟΛΩΜΟΥ  Δ.άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΤΟΛΣΤΟΪ  Λ.άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΓΡΗΓΟ
ΡΟΥΣΗΣ άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΒΑΡΝΑΛΗ  Κ.

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΔΙΑΚΟΥ  ΑΘ.

πλακόστρωτοΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΣ

πλακόστρωτοΟΔΟΣ  ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΟΥ

άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΦΙΛΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

άσφαλτος
ΟΔΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ άσφαλτοςΟΔΟΣ  17ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ  Ν.

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΝΑΥΠΛΙΟΥΟΔΟΣ  24ης  ΙΟΥΛΙΟΥ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΜΑΚΑΡΙΟΥ

περίπτερο 

b.

όριοκρασπέδου

2Πbeton

4Π

1Ε beton

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα ΕΥΔΑΠ
2Π2Π2Π

2Π

πλάκες πεζοδρομίου

4Π1ο Δημοτικό & 1ο Νηπιαγωγείο ΖεφυρίουΕΥΔΑΠ4Π2Π 4Πχώμαπλάκες πεζοδρομίου3Π4Π3Π3Π betonπλ. πεζοδρομίου  -  δέντραπλάκες  Καρύστου

2ΠSupermarket Σκλαβενίτηςb.

betonbetonπλάκες πεζοδρομίου χώμαπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

2Π
3Π2Π

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα χώμα2Πbeton
3Π2Ππλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

μνημείο
χώρος πρασίνουπαιδική χαράπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

3Π4Π3Ππλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα
1Κ3Πbeton - δέντρα4Π

2Π

3Π3Ππλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραχώμα

TELLAS

χώρος parkingbetonχώρος parkingbeton

2ΠΛύκειο Ζεφυρίουpiller

καφάοπλακόστρωσηπάρκο Κ. Λιάρος

πλάκες πεζοδρομίου

καφάο

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΦΙΛΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΜΙΑΟΥΛΗ  ΑΝ.

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΣΑΡΑΦΗ  Σ. άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΒΥΡΩΝΟΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑάσφαλτος
ΟΔΟΣ  ΠΕΤΡΟΥΛΑ  Σ.

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣάσφαλτοςΟΔΟΣ  ΕΛΛΗ  Π.

άσφαλτος
ΟΔΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ  ΓΡΗΓΟ

ΡΟΥΣΗΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ όριοασφάλτουόριοασφάλτουόριοκρασπέδου όριοκρασπέδου όριο
κρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριο
κρασπέδου

όριοκρασπέδου
όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου
όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

ΟΤΕ

5Π3Π

2Π3Π4Π

πλ. πεζοδρομίουκαφάοΟΤΕ στάσηΠαναγίας Γρ.
στάση πάρκοΚ. Λιάρος

πλ. πεζ.  -  δέντρακαφάοκαφάο
χώμαπλάκες πεζοδρομίουbetonόριοκρασπέδουΟΤΕ πλάκες πεζοδρομίουόριοασφάλτουάσφαλτοςόριοκρασπέδουbeton betonχώμα - δέντρα

1Π

πλάκες πεζοδρομίου

χώμαCYTA
όριοκρασπέδουόριοασφάλτουχώμα

S195139.350 
S196135.474 

S197133.248 

S198
131.977

 

S199130.852 

S200129.306 
S201127.743 

S202126.577 

S203124.339 
S204121.948 

S205120.539 
S206118.555 

S207+115.506 
S208+114.095 

S209+113.390 
S210+112.125 

S211+110.325 

S212109.871 

S213107.783 

S214104.913 

S215103.035 

S216101.566 

S217100.672 
S218100.519 

S219100.202 
S22099.421 

S22197.230 
S22295.931 

S22394.709 

S22492.702 
S225

91.526
 

S22690.138 
S22789.217 

S22888.104 

S22985.822 

S23085.363 

S23185.111 

S23286.183 

S23387.645  

S23489.252 S23589.477 S236
89.081 

S23790.025 

S23891.645 S23994.469 

S247+86.421 
S248+85.435 

S249+84.767 

S250+83.767 
S251+83.859 

S252+84.079 
S253+84.700 

S254+84.660 

S255+84.544 

S256+84.651 
S257+84.659 

S258+84.090 S259+82.807 

S260+77.777  S261+74.263 

S262+77.483 
S263+73.975 

S264+70.118 

S249A82.764 

S268
85.779

 

S26985.730 
S27085.376 

S27184.336 

S27283.465 
S27382.838 

S26577.697 S26682.494 S26784.752 

S24095.697 

S24196.504 

S24298.207 
S24396.937 

S24494.054 

S24590.898 
S24689.139 

χώμα1Λ
2Λ1Λ

betonόριοασφάλτου όριοκρασπέδουόριοκρασπέδουόριοασφάλτου

2Λ
2Λ beton

πλάκες πεζοδρομίουbeton
beton

ΟΤΕ

όριοκρασπέδου

ΟΤΕ
χώμα

χώμα
χώμα

όριοασφάλτου

3Π
χώμα όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου
πλάκες πεζοδρομίουbeton όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου
όριοασφάλτου

3Π

4ΠSupermarket Σκλαβενίτης πλάκες πεζ.
beton

πλ. πεζ.betonbeton
3Π

1Λ
πλάκες πεζ.

άσφαλτοςΟΔΟΣ  25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ

άσφαλτος

ΟΔΟΣ  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥάσφαλτοςΟΔΟΣ  ΦΥΛΗΣ

άσφαλτοςΛΕΩΦΟΡΟΣ  ΚΑΜΑΤΕΡΟ
Υ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΦΥΛΗΣχώμα
3Π4Π

2Π2Π
1Π

1Π1Π
1Π1Π5Πbeton

πλάκες πεζοδρομίου
καφάοστάση

betonπλάκες πεζοδρομίου
betonκαφάο6Π

2Π2Π2Π
3Π3Π

1Π3Π

πλάκες πεζοδρομίουπλάκες πεζοδρομίουπλάκες πεζοδρομίου

ΟΤΕ
ΟΤΕ

ΟΤΕ
ΟΤΕπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

πλάκες πεζοδρομίου
5Λ

3Π4Π
1Π

3Π3ΠMyMarket

όριοασφάλτουόριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

beton
πλάκες πεζοδρομίου

13η Ασβεστοκαμίνης

στάση13η Ασβεστοκαμίνηςbeton
5Π

1Π5Π
5Π2Π

χώμα - δέντρα
beton

πλάκες πεζοδρομίου
5Ππλάκες πεζοδρομίου χώμα - δέντρα

πλάκες πεζοδρομίουκαφάο

όριοασφάλτου
όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου
WIND

περίπτεροστάσηΔημαρχείο betonπλάκες πεζ.
parking

χώμα

1ΠκαφάοΟΤΕπλ. πεζ.χώμα - δέντραπλάκες πεζοδρομίουΟΤΕb.
όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδουόριοασφάλτουΟΤΕ
WIND3Π

5Π
5Π

beton
1Κ

Γρηγόρης
1Π1Ε

όριοασφάλτουόριοκρασπέδου
όριοκρασπέδουκαφάοστάσηΔημαρχείοπλάκες πεζ.

beton1Π1Π1Π1Π
πλάκες πεζοδρομίου1Πsupermarket AB

1Π
τράπεζα Πειραιώς

Εθνική τράπεζα2Π
1Π

όριοασφάλτου

3Π
3Π

4Π
καφάοΟΤΕ

3Π
1Π1Π3Κ

πλάκες πεζοδρομίου
πλάκες πεζοδρομίου

1Π
πλάκες πεζοδρομίου

1Π
2Π2Ππλάκες πεζοδρομίουbeton

όριοκρασπέδουπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα
καφάο

1Π1Πεικονοστάσι

πλάκες πεζοδρομίου
πλάκες πεζ.

1Π
2Π

5Π2Π
3Π3Π

5Π

άσφαλτος

πλάκες πεζοδρομίου

ΟΠΑΠ

beton
πλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίου
ΟΤΕΟΤΕ

χώμα - δέντραόριοασφάλτου
beton

betonπλάκες πεζοδρομίου
betonbetonπρατήριο υγρώνκαυσίμων ΕΤΕΚΑ

betonbeton
beton

4Κ2Π

2Π
3Π3Π3Π

1Π

4Π4Ππλάκες πεζοδρομίου
πλάκες πεζοδρομίου

beton

betonbetonbetonπλακάκια πλάκες πεζοδρομίου
ΕΥΔΑΠ

ΕΥΔΑΠΟΤΕκαφάο2Πbetonπλ. πεζ.χώμα - δέντρα
καφάοχώμα

4Π4Π
3Π

τράπεζα Eurobank
τράπεζα Alphabank

πλακόστρωση
ΔΕΗχώμαπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

πλάκες πεζοδρομίου

1Π
1Π

1Π
1Ε

καφάο

χώμα - δέντρα όριοασφάλτου
όριοκρασπέδου

betonπλάκες πεζοδρομίουbeton

beton
πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

στάση11η ΜΑΝΑΡΑκαφάο

1Κπρατήριο υγρώνκαυσίμων ΕΚΟ
1Π

5Π πλάκ. πεζ.

betonόριοασφάλτου

ΟΤΕ

άσφαλτοςόριοασφάλτου
ΟΤΕ

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

χώμα
betonπερίπτερο

στάση11η ΜΑΝΑΡΑ

πλ. πεζ.

χώμαbetonόριοασφάλτου
όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

τεχνικόέργο
2Π

1Πbeton

χώμα
όριοκρασπέδουόριοασφάλτου καφάο

χώμα - δέντραbetonόριοασφάλτουΟΤΕ

1Ππλάκες πεζοδρομίουbeton

containerχώμαπλάκες πεζοδρομίου
χώμα όριοασφάλτου

όριοκρασπέδου

ΟΤΕ

1Κ
1Π

1Π2Λ

betonparkingπλάκες πεζοδρομίουparkingπλάκες πεζοδρομίου

ΟΤΕ

1Π2Π
1Π

beton
χώμα

betonπλ. πεζ.
καφάο

2Ππλ. Καρ.

εργοτάξιο

χώμα

beton

beton
όριοασφάλτου

2Π
2Π

3Ππλ. πεζ.

pillerbeton στάση10η Φυλής

Vodafone

χώμα

beton

beton

χώμα

1Π
3Π

χώμα
beton

betonparking betonΟΔΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣάσφαλτος

betonχώμα - δέντρα1Π
1Λ1Π1Π

1Π 1Π

beton
beton

στάση10η Φυλής

beton

χώμα

χώμα

ΟΤΕ

στάση9η Φυλής ΟΤΕ1ΛΙ. ΚΤΕΟ ΠΗΓΑΣΟΣ

1Λ2Π
betonάσφαλτος

άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝάσφαλτος πλάκες πεζοδρομίουχώμαχώμα

beton
beton

ΕΥΔΑΠ

ΕΥΔΑΠ

πλατείαpillerχώμα
2Π

2Π1Π

1Λ

container

beton

καφάο

ΟΤΕχώμα
όριοασφάλτουόριοκρασπέδου

ράμπαΑΜΕΑ
betonκαφάοOTEπλάκες πεζοδρομίουpiller

πλάκες πεζ.betonστάση9η Φυλής

ΟΔΟΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ άσφαλτος

ΟΤΕΟΤΕ

όριοασφάλτου

όριο
ασφάλτουόριοασφάλτου

όριοασφάλτου

όριοασφάλτου

όριοκρασπέδου

όριοασφάλτου

όριοκρασπέδου

χώμα

όριο
κρασπέδου

όριοασφάλτου
χώμα

καφάο

2Π μεταλλικόπλάκες πεζοδρομίου
χώμα - δέντρα

χώμαπλάκες πεζοδρομίου

καφάοπλάκες πεζοδρομίουχώμα - δέντρα όριοασφάλτου
όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου
όριοκρασπέδου

ΕΥΔΑΠΟΤΕ
στάση8η Αναπήρων

τεχνικόέργο
πλάκες πεζοδρομίουΟΤΕπλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίου

αέριοαέριο
1Π1Π

1Π1Λ3Π πλάκες πεζοδρομίουπλάκες πεζοδρομίου
pillerbetonχώμα - δέντρα

betonχώμα
όριο

ασφάλτου1Π1Π
beton

χώμα - δέντρα
στάση8η Αναπήρωνπλάκες πεζ.χώμαπλάκες πεζοδρομίουbeton

καφάοκαφάοπλάκες πεζ.χώμα

πρόσβασηΑΜΕΑ

πλάκες πεζοδρομίου
χώμαχώμα - δέντρα

χώμα - δέντρα
χώμα - δέντρα

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

στάση7η Χασιάς
καφάοΟΤΕ

πλ. πεζ.
πλ. πεζ.ΟΤΕ

γκαζόν - δέντρα
πλ. πεζ.πρόσβασηΑΜΕΑ

γκαζόν - δέντρα

πλάκες πεζ.
ΟΤΕ

όριοασφάλτουόριοκρασπέδου

ΟΔΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥχωματόδρομος beton

1Επλάκες πεζοδρομίου

3Π
2Π

1Π

πλ. Καρ.parking
WIND

2Π1Π1Λ
3Π

3Κ

beton

πλάκες πεζοδρομίου

χώμα άσφαλτος
όριο

ασφάλτουόριοκρασπέδου
όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου
όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδουόριο

κρασπέδου

όριοκρασπέδου
όριοκρασπέδου

όριοκρασπέδου

beton
beton

πλάκες πεζοδρομίουστάση7η Χασιά
πρόσβασηΑΜΕΑπλάκες πεζοδρομίου

1Π

1Π

πρατήριο υγρώνκαυσίμων BP

χώμαχώμα - δέντραπλάκες πεζοδρομίου2Π

πρόσβασηΑΜΕΑπρόσβασηΑΜΕΑπλάκες πεζοδρομίου
ΕΥΔΑΠ

2Ππλάκες πεζοδρομίουπρόσβασηΑΜΕΑ2Π2Ππλάκες πεζοδρομίουπρόσβασηΑΜΕΑ

πρόσβασηΑΜΕΑ

πρόσβασηΑΜΕΑ1ΠΟΔΟΣ  ΓΑΣΤΟΥΝΗΣπλάκες πεζοδρομίουπλάκες πεζοδρομίουκαφάο

πρόσβασηΑΜΕΑ

πρόσβασηΑΜΕΑ2Π
3Π

1Π
b.

πλάκες πεζοδρομίουbeton
χώμα

ΟΔΟΣ  ΚΑΛΥΜΝΟΥάσφαλτος 2Π2Π
1Πbeton πρόσβασηΑΜΕΑ

πλάκες πεζοδρομίου πρόσβασηΑΜΕΑ

ΟΔΟΣ  ΚΑΡΠΑΘΟΥάσφαλτος

WIND
πλάκες πεζ.

γκαζόν - δέντρα
ΟΤΕ

ΟΤΕ
καφάο ΟΤΕ

πλάκες πεζοδρομίου

πρόσβασηΑΜΕΑΕΥΔΑΠκαφάο
στάση6η Χασιάς

πλάκες πεζοδρομίου

χώμα - δέντρα

χώμα - δέντρα

πλ. πεζ.πρόσβαση
ΑΜΕΑπλάκες πεζοδρομίουχώμα - δέντρα3Π

καφάοWINDεικονοστάσι

πρόσβασηΑΜΕΑ
στάση6η Χασιάςparkingπλακάκια πλάκες πεζοδρομίου

1Κ2Πbeton - δέντρα πρόσβασηΑΜΕΑ
πρόσβασηΑΜΕΑπλάκες πεζοδρομίουχώμα - δέντραπλ. πεζ. betonΟΔΟΣ  ΣΠΟΡΑΔΩΝάσφαλτος

πρόσβασηΑΜΕΑ
πρόσβασηΑΜΕΑ

1Π

χώμαπλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραπλάκες πεζοδρομίου

ΟΔΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝάσφαλτος

πρόσβασηΑΜΕΑκαφάο χώμαπλάκες πεζοδρομίου πλάκες πεζοδρομίουπρόσβασηΑΜΕΑ

ΟΔΟΣ  ΚΑΣΟΥάσφαλτος

πρόσβασηΑΜΕΑπλάκες πεζοδρομίου
1Π

πρόσβασηΑΜΕΑπρόσβαση ΑΜΕΑπλάκες πεζοδρομίουχώμα

2Π2Π
2Π2Π

beton
betonπλάκες πεζοδρομίου πλάκες πεζοδρομίου

beton
πρόσβασηΑΜΕΑ

πλ. πεζ.
γκαζόν - δέντρα

στάση5η Χασιάς
ΟΤΕ

γκαζόν - δέντραπρόσβασηΑΜΕΑπλ. πεζ.

χώμα - δέντραπλάκες πεζοδρομίουπλάκες πεζοδρομίου

πρόσβασηΑΜΕΑάσφαλτος

άσφαλτος

χώμα - δέντρα

πλάκες πεζοδρομίου
πρόσβασηΑΜΕΑ

στάση5η Χασιάς
πλάκες πεζοδρομίου

ΟΔΟΣ  ΚΟΡΩΝΗΣ άσφαλτος

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ

ΟΔΟΣ  ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ
άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΟΔΟΣ  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ πλακόστρωση
άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΒΑΣ.  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Β'

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΖΟΡΜΠΑ  Ν.

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ
άσφαλτοςΛΕΩΦΟΡΟΣ  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΚΑΡΥΤΑΙΝΗΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΓΟΥΝΑΡΗ  Δ.

ΟΔΟΣ  ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ άσφαλτος
ΛΕΩΦΟΡΟΣ  ΘΗΒΩΝάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΧΑΣΙΑΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΦΥΛΗΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΦΥΛΗΣ

άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΦΥΛΗΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΦΥΛΗΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΦΥΛΗΣ
άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΦΥΛΗΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΧΑΣΙΑΣ

ΟΔΟΣ  ΓΡΙΒΑ  Γ.άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΕΛΑΙΩΝ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ

ΟΔΟΣ  ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΑΞΙΟΥ άσφαλτος

άσφαλτος
ΟΔΟΣ  ΧΑΣΙΑΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΧΑΣΙΑΣ
άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΧΑΣΙΑΣ

pillerVodafone

καφάο

vodafone

ΟΕΚΟΕΚ
ΟΕΚΟΕΚ

1Π1Λ 1Ε2Π

2Π2Π πρόσβασηΑΜΕΑπλάκες πεζοδρομίου

πλάκες  Καρύστουbetonbeton

2Π2Π

2Π2Π

3Κ2Π 1Λ1Λ

3Κ 1Λ1Π
2Π

πλάκες πεζοδρομίου b.πρόσβασηΑΜΕΑπλάκες πεζοδρομίουbetonπλάκες πεζοδρομίου
betonπλάκες πεζοδρομίου

πλ. πεζ.
χώμα

καφάοΟΤΕ

πλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίουστάσηραδιοφωνία

όριοασφάλτου

όριοκρασπέδου
πρόσβασηΑΜΕΑ

1Π
2Π

2Ππλάκες πεζοδρομίου
πλάκες πεζοδρομίουbetonπρόσβασηΑΜΕΑ

ΕΥΔΑΠΟΤΕ
καφάο

b.
πρόσβασηΑΜΕΑ

1Π1Π
1Πbeton

πλάκες πεζοδρομίου

1Ππρατήριο υγρώνκαυσίμων SHELL

πρόσβαση

ΑΜΕΑπρόσβασηΑΜΕΑπλάκες πεζοδρομίου
άσφαλτος

2Π
λαμαρίνα ΕΥΔΑΠ

πρόσβασηΑΜΕΑπλάκες πεζοδρομίου

πρόσβασηΑΜΕΑκαφάο

πλάκες πεζοδρομίουbeton

beton

καφάο πρόσβαση
ΑΜΕΑ

χώμα - δέντρα

πρόσβασηΑΜΕΑπρόσβασηΑΜΕΑ1Π1ο & 2ο ΕΠΑΛ

2Π
πλάκες πεζοδρομίου

ΟΔΟΣ  ΚΑΠΕΤΑΝ  ΒΕΡΑάσφαλτος

πρόσβασηΑΜΕΑπλάκες πεζοδρομίουστάσηπεύκο γήπεδο 5x5πλάκες πεζοδρομίουπρόσβασηΑΜΕΑ
beton - δέντραπρόσβασηΑΜΕΑ

πρόσβασηΑΜΕΑ
άσφαλτος

άσφαλτος χώμα - δέντρα

χώμα - δέντραπλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίου
χώμα - δέντρα

πρόσβασηΑΜΕΑ
πρόσβασηΑΜΕΑχώμα - δέντραb.χώμα

πλ. πεζ.

γκαζόν - δέντρα
πρόσβασηΑΜΕΑπλ. πεζ.πλ. πεζ.

γκαζόν - δέντρα
πρόσβασηΑΜΕΑχώμα - δέντρα

άσφαλτος
πλάκες πεζοδρομίου

χώμα - δέντρα
χώμα - δέντρα

χώμα - δέντρα
στάση4η Χασιάς

πλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίου
πλ. πεζ.

καφάο
καφάοεικονοστάσι

γκαζόν - δέντρα

γκαζόν - δέντρα

τεχνικό έργο

beton

1Π1Ε
1Ε 1Λ1Λ 1Λbeton

πλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίου

χώμαχώμα - δέντραπλάκες πεζοδρομίου beton

beton1Π1Ε1Ε1Ε2Λ1Εχώμαπλάκες πεζοδρομίουbetonbetonχώμα2Π 1Π1Ππλάκες πεζοδρομίουΟΔΟΣ  ΛΕΛΑΣ  ΚΑΡΑΓ. ΟΔΟΣ  ΑΓ.  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝάσφαλτος

άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΦΛΕΒΑΣ  ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ άσφαλτοςχώμα - δέντρα

3Πκαφάοαδόμητοχώμαπλάκες πεζοδρομίουΟΔΟΣ  ΚΑΠΕΤΑΝ  ΑΓΡΑ άσφαλτος2Π2Λ2Π πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα1Πbetonπλάκες πεζοδρομίουΟΔΟΣ  ΠΑΠΑΓ.  Ε.
άσφαλτος3Π1Πυπό κατασκευή 2Κ2Π2Π

πλάκες  Καρύστου

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραbetonχώμαΟΔΟΣ  ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥάσφαλτος

χώμα - δέντρα

γκαζόν - δέντραχώμα πλάκες πεζοδρομίου

ΟΔΟΣ  ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ άσφαλτος

πλ. πεζ.

χώμα - δέντραπλάκες πεζοδρομίου 2Π γήπεδο 5x5γήπεδο 5x5

1Πξύλινη εξέδραπλακόστρωσηπλακόστρωση

πλάκες πεζοδρομίου1Π1Κνηπιαγωγείονηπιαγωγείο5Π5Π5Π πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

ΟΔΟΣ  3ης  ΟΡ.  ΤΑΞ.

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΠΗΝΕΛΟΠΗΣάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΕΚΑΒΗΣπλάκες πεζοδρομίου

χώμα - δέντρα

χώμα - δέντρα1Π 1Π1Λbeton2Π1Π3Π

1Π

2Πχώμαεκσκαφήκαφάο πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραΟΔΟΣ  ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣάσφαλτος1Π1Π1Κ χώμαbeton - δέντραπλάκες πεζ.  -  δέντρα πλάκες πεζοδρομίουWINDκαφάοΟΤΕΟΤΕΟΤΕκαφάοWIND χώμα - δέντραπλ. πεζ.3Π2Π2Πυπό κατασκευή2Π χώμαπλάκες πεζοδρομίου πλάκες πεζ.  -  δέντρα

ΟΔΟΣ  ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΚΑΠΕΤΑΝ  ΒΕΡΑάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΚΑΠΕΤΑΝ  ΒΕΡΑάσφαλτοςΟΔΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΗΣάσφαλτος2Π2Πbeton

πλάκες πεζοδρομίου

πλάκες πεζοδρομίουΟΔΟΣ  ΝΑΥΣΙΚΑΣάσφαλτοςπλάκες πεζοδρομίου2Π2Π1ΠστάσηΕρμιόνηχώμαπλ. πεζ.όριοασφάλτουόριοκρασπέδου beton - δέντρα

ΟΔΟΣ  ΑΙΑΚΟΥάσφαλτος

ΕΥΔΑΠ 5Ππλάκες πεζοδρομίου1Π3Κ4Ππλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα χώμα - δέντραόριοασφάλτου όριοκρασπέδουbetonόριοκρασπέδου
3Π

3Λ2Π3Π χώμαπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραπλάκες πεζοδρομίου3Π
2Π3Π

πλάκες πεζοδρομίουbeton - δέντρα

χώμα

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα3Π πλάκες πεζοδρομίου
4Ππλάκες πεζοδρομίουbeton

6Π 3Π3Π1Π
πλάκες πεζ.  -  δέντρα

χώμαpillerχώμα - δέντρα
beton

5Π

5Π
b.πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

πλάκες πεζοδρομίουπλ. πεζ.

1Λ
3Κ

2Π

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

5Π4Κ
2Ππλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

1Κ2Κ
5Π πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

2Π
3Π

χέρσοπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

5Π

2Π

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

ΟΔΟΣ  ΕΥΡΥΔΙΚΗΣάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ άσφαλτος
ΟΔΟΣ  ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣάσφαλτος 6Π
6Ππλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

6Π
5Π2Π

3Π
πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

beton

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

ΟΤΕ

3Π
1Λ3Π2Π

1Π

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα
καφάο

ΟΔΟΣ  ΑΝ.  ΜΑΝΑΚΗ άσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΕΚΤΟΡΟΣάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΑΧΙΛΛΕΩΣάσφαλτος

2Π

2Π

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα χώμα
ΕΥΔΑΠ1Π1Π

4Π3Π
5Π6Κ

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραbeton - δέντραόριοασφάλτουbeton
πρόσβασηΑΜΕΑ

b.

πλάκες πεζοδρομίου

1Κ

1Κ

Σχολείο

Σχολείοπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

ΟΔΟΣ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΝΕΣΤΟΥάσφαλτος
άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΧΑΣΙΑΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΧΑΣΙΑΣ

άσφαλτοςΟΔΟΣ  ΧΑΣΙΑΣ

3Π
1Κ

ποδηλατόδρομος

ποδηλατόδρομος

ποδηλατόδρομος

Σχολείο

πλακόστρωση
καφάοκαφάο

2Π
5Π

πλακόστρωση - δέντρα

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

ΟΔΟΣ  ΦΙΛΟΚΤΗΤΟΥ άσφαλτος

Ιερός Ναός

πυλώναςΔΕΗκαφάο
πλακόστρωση - δέντρα

πλατείαγκαζόν - δέντραπρόσβασηΑΜΕΑπλακόστρωσηπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα
καφάο

πρόσβασηΑΜΕΑ

3Π1Λ

3ΠΕθνική Τράπεζα

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

4Π
1Κ

πλακόστρωσηπλάκες πεζοδρομίου  -  δέντρα

beton

χέρσο

ΟΔΟΣ  ΑΛ.  ΠΑΝΑΓΟΥΛΗάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΑΙΑΚΟΥάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΑΙΑΚΟΥάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΑΙΑΚΟΥάσφαλτος

2Π2Π
πλάκες πεζοδρομίου

πλακόστρωση

ΟΔΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ άσφαλτος
ΟΔΟΣ  ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥάσφαλτος

ΟΔΟΣ  ΑΙΑΚΟΥάσφαλτος

4Π
3Πτράπεζα Alphabank

πλακόστρωση πρόσβασηΑΜΕΑ

πλάκες πεζοδρομίου  -  δέντραπρόσβασηΑΜΕΑ καφάοΔΕΗπρόσβαση ΑΜΕΑ4Π
πλακόστρωση
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Κ/Γ 150kV ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
 - ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΗ ΔΕΗTYΠΟY  Χ

Κ/Γ 150kV ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ
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χέρσο
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ΔΙΑΒΑΣΗ ΔΕΗTYΠΟΣ  X

ΔΙΑΒΑΣΗ ΔΕΗTYΠΟΣ  X ΔΙΑΒΑΣΗ ΔΕΗTYΠΟΣ  X ΔΙΑΒΑΣΗ ΔΕΗTYΠΟΣ  X

ΔΙΑΒΑΣΗ ΔΕΗTYΠΟΣ  X
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ΔΙΑΒΑΣΗ ΔΕΗTYΠΟΣ  X
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ΔΙΑΒΑΣΗ ΔΕΗTYΠΟΣ  X

ΔΙΑΒΑΣΗ ΔΕΗ TYΠΟΣ  X
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ΔΙΑΒΑΣΗ ΔΕΗTYΠΟΣ  XΔΙΑΒΑΣΗ ΔΕΗTYΠΟΣ  X

ΔΙΑΒΑΣΗ ΔΕΗTYΠΟΣ  X

ΔΙΑΒΑΣΗ ΔΕΗTYΠΟΣ  X

ΚΥΤ AΧΑΡΝΩΝ -  (Για την όδευση εντός του ΚΥΤ βλέπε σχέδιο 37171-00-01/01)
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Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999608

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500

Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S204
474732.167 4212011.838 121.948

S205
474737.656 4211946.511 120.539

S206
474713.537 4211889.810 118.555

S207
474710.356 4211790.193 +115.506

S208
474694.019 4211692.155 +114.095

S209
474750.540 4211589.468 +113.390

S210
474756.476 4211520.706 +112.125

S211
474787.613 4211448.809 +110.325
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A
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A
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ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΠΟΣΥΡΣΗΟΠΩΣ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ: ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ: ΦΥΛΛΑ

1:500
ΚΛΙΜAKA ΣΧΕΔ.:ΜΕΓΕΘ. ΧΑΡΤ.(mm):ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ:ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ-ΑΡΧΕΙΟ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΗΜ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

Α Π Ο Τ Υ Π Ω Θ Η Κ Ε

CTB:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

-00-

ΑΝΑΘ.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

zzCADsdt_00500.ctb

1.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ:   KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ.DWG

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΕΕΔ/ Κ.Γ

ΗΜΕΡΟΜ.ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
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1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).

Κράσπεδο

Όριο Ασφάλτου

Σκάλες - σκαλιά

Βεράντα

Αναβαθμοί

Μάντρα - Τεχνικό

Κτίριο - Διαχωριστικό Ορόφων

Χωματόδρομος

Αποτύπωμα σκαμμένου

Φρύδι Πρανούς

Κάγκελο

Πόδι Πρανούς

Σιδηροδρομική Γραμμή

Συρματόπλεγμα

Δέντρο

Σηματοδότης

Κολόνα ΔΕΗ

Κολόνα ΔΕΗ - Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική διπλή

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα ΟΤΕ

Πυροσβεστικός Κρουνός

Πινακίδα

Προβολέας

Πινακίδα Φυσικού Αερίου

Στάση

Τηλεφωνικός θάλαμος

Φρεάτιο

Φρεάτιο

Αλλαγή Καλλιέργειας

Kτήριο

Σημείο Πολυγωνομετρίας

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1Ε/Π/Κ : Αρ. Ορόφων/Ελενίτ/Πλακοσκεπή/Κεραμοσκεπή
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S212
474876.966 4211318.536 109.871

S213
474914.006 4211200.311 107.783

S214
474913.721 4211092.598 104.913

S215
474913.473 4210961.074 103.035

Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Π10

Π11

Π12

Π13

Π14

Π15

Π16

Π17

Π18

Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ:   KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ.DWG

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΕΕΔ/ Κ.Γ

ΗΜΕΡΟΜ.ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΝΕΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 150 kV

"KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ", No 1 & No 2

               ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

    Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

    Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Ι. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Φ. ΤΡΕΣΣΟΣ

    Δ. ΝΙΩΤΗΣ

Κ. ΚΑΝΤΟΥΝΑ

    37167 13/18

401x1701

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).

Κράσπεδο

Όριο Ασφάλτου

Σκάλες - σκαλιά

Βεράντα

Αναβαθμοί

Μάντρα - Τεχνικό

Κτίριο - Διαχωριστικό Ορόφων

Χωματόδρομος

Αποτύπωμα σκαμμένου

Φρύδι Πρανούς

Κάγκελο

Πόδι Πρανούς

Σιδηροδρομική Γραμμή

Συρματόπλεγμα

Δέντρο

Σηματοδότης

Κολόνα ΔΕΗ

Κολόνα ΔΕΗ - Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική διπλή

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα ΟΤΕ

Πυροσβεστικός Κρουνός

Πινακίδα

Προβολέας

Πινακίδα Φυσικού Αερίου

Στάση

Τηλεφωνικός θάλαμος

Φρεάτιο

Φρεάτιο

Αλλαγή Καλλιέργειας

Kτήριο

Σημείο Πολυγωνομετρίας

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1Ε/Π/Κ : Αρ. Ορόφων/Ελενίτ/Πλακοσκεπή/Κεραμοσκεπή
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S216
474917.895 4210827.414 101.566

S217
474894.085 4210740.524 100.672

S218
474906.611 4210678.053 100.519

S219
474917.367 4210582.333 100.202

S220
474920.839 4210537.083 99.421

S221
474933.476 4210466.030 97.230

S222
474935.763 4210406.457 95.931

S223
474928.218 4210337.748 94.709
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Π14
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Π16

Π17

Π18

Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999608

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500

Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ:   KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ.DWG

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΕΕΔ/ Κ.Γ

ΗΜΕΡΟΜ.ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΝΕΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 150 kV

"KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ", No 1 & No 2

               ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

    Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

    Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Ι. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Φ. ΤΡΕΣΣΟΣ

    Δ. ΝΙΩΤΗΣ

Κ. ΚΑΝΤΟΥΝΑ

    37167 14/18

401x1701

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).

Κράσπεδο

Όριο Ασφάλτου

Σκάλες - σκαλιά

Βεράντα

Αναβαθμοί

Μάντρα - Τεχνικό

Κτίριο - Διαχωριστικό Ορόφων

Χωματόδρομος

Αποτύπωμα σκαμμένου

Φρύδι Πρανούς

Κάγκελο

Πόδι Πρανούς

Σιδηροδρομική Γραμμή

Συρματόπλεγμα

Δέντρο

Σηματοδότης

Κολόνα ΔΕΗ

Κολόνα ΔΕΗ - Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική διπλή

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα ΟΤΕ

Πυροσβεστικός Κρουνός

Πινακίδα

Προβολέας

Πινακίδα Φυσικού Αερίου

Στάση

Τηλεφωνικός θάλαμος

Φρεάτιο

Φρεάτιο

Αλλαγή Καλλιέργειας

Kτήριο

Σημείο Πολυγωνομετρίας

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1Ε/Π/Κ : Αρ. Ορόφων/Ελενίτ/Πλακοσκεπή/Κεραμοσκεπή
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)
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Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ:   KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ.DWG

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΕΕΔ/ Κ.Γ

ΗΜΕΡΟΜ.ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΝΕΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 150 kV

"KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ", No 1 & No 2

               ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

    Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

    Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Ι. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Φ. ΤΡΕΣΣΟΣ

    Δ. ΝΙΩΤΗΣ

Κ. ΚΑΝΤΟΥΝΑ

    37167 15/18

401x1701

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).

Κράσπεδο

Όριο Ασφάλτου

Σκάλες - σκαλιά

Βεράντα

Αναβαθμοί

Μάντρα - Τεχνικό

Κτίριο - Διαχωριστικό Ορόφων

Χωματόδρομος

Αποτύπωμα σκαμμένου

Φρύδι Πρανούς

Κάγκελο

Πόδι Πρανούς

Σιδηροδρομική Γραμμή

Συρματόπλεγμα

Δέντρο

Σηματοδότης

Κολόνα ΔΕΗ

Κολόνα ΔΕΗ - Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική διπλή

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα ΟΤΕ

Πυροσβεστικός Κρουνός

Πινακίδα

Προβολέας

Πινακίδα Φυσικού Αερίου

Στάση

Τηλεφωνικός θάλαμος

Φρεάτιο

Φρεάτιο

Αλλαγή Καλλιέργειας

Kτήριο

Σημείο Πολυγωνομετρίας
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1Ε/Π/Κ : Αρ. Ορόφων/Ελενίτ/Πλακοσκεπή/Κεραμοσκεπή
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S231
474758.109 4209757.491 85.111

S232
474684.076 4209780.990 86.183

S233
474629.368 4209798.017 87.645

S234
474553.015 4209835.061 89.252

S235
474490.989 4209823.298 89.477

S236
474434.811 4209820.671 89.081

S237
474353.569 4209825.100 90.025

S238
474296.306 4209812.364 91.645

S239
474244.430 4209795.915 94.469

S240
474250.209 4209729.761 95.697

Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Π10

Π11

Π12

Π13

Π14

Π15

Π17

Π18

Π16

Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999608

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500

Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''
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1.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ:   KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ.DWG

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΕΕΔ/ Κ.Γ

ΗΜΕΡΟΜ.ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΝΕΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 150 kV

"KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ", No 1 & No 2

               ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

    Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

    Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Ι. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Φ. ΤΡΕΣΣΟΣ

    Δ. ΝΙΩΤΗΣ

Κ. ΚΑΝΤΟΥΝΑ

    37167 16/18

401x1701

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).

Κράσπεδο

Όριο Ασφάλτου

Σκάλες - σκαλιά

Βεράντα
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H
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Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999608

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500

Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''
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1.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ:   KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ.DWG

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΕΕΔ/ Κ.Γ

ΗΜΕΡΟΜ.ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΝΕΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΠΛΗ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 150 kV

"KΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ", No 1 & No 2
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1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).
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ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ  ΚΟΡΥΦΩΝ  ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ  (ΕΓΣΑ '87)

KOD X Y H

S250
474378.475 4209076.545 +83.767

S251
474383.579 4209020.522 +83.859

S252
474400.103 4208964.446 +84.079

S253
474403.348 4208917.230 +84.700

S254
474416.408 4208881.502 +84.660

S255
474422.339 4208853.142 +84.544

S256
474425.535 4208794.594 +84.651

S257
474433.811 4208740.851 +84.659

S258
474438.230 4208716.885 +84.090

S259
474499.957 4208708.844 +82.807

S260
474569.379 4208689.289 +77.777

S261
474604.800 4208687.011 +74.263

S262
474583.277 4208727.076 +77.483

S263
474596.675 4208653.982 +73.975

S264
474663.386 4208669.580 +70.118

S265
474586.569 4208768.602 77.697

S266
474550.950 4208767.881 82.494

S267
474496.450 4208758.899 84.752

S268
474482.836 4208811.853 85.779

S269
474479.290 4208862.951 85.730

S270
474462.295 4208932.118 85.376

S271
474454.136 4208975.784 84.336

S272
474449.033 4209032.893 83.465

S273
474439.394 4209086.516 82.838

Π1

Π2

Π3

Π4

Π5

Π6

Π7

Π8

Π9

Π10

Π11

Π12

Π13

Π14

Π15

Π17

Π18

Π16

Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α= 6378137 m, 1/f= 298.257222101)

ΕΓΣΑ '87  Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική

Κεντρικός Μεσημβρινός λο= 24°00'00'' με kο= 0.999608

Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500

Γεωγραφικό πλάτος Αναφοράς: 0°00'00''

Κράσπεδο

Όριο Ασφάλτου

Σκάλες - σκαλιά

Βεράντα

Αναβαθμοί

Μάντρα - Τεχνικό

Κτίριο - Διαχωριστικό Ορόφων

Χωματόδρομος

Αποτύπωμα σκαμμένου

Φρύδι Πρανούς

Κάγκελο

Πόδι Πρανούς

Σιδηροδρομική Γραμμή

Συρματόπλεγμα

Δέντρο

Σηματοδότης

Κολόνα ΔΕΗ

Κολόνα ΔΕΗ - Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα Φωτιστική διπλή

Κολόνα Φωτιστική

Κολόνα ΟΤΕ

Πυροσβεστικός Κρουνός

Πινακίδα

Προβολέας

Πινακίδα Φυσικού Αερίου

Στάση

Τηλεφωνικός θάλαμος

Φρεάτιο

Φρεάτιο

Αλλαγή Καλλιέργειας

Kτήριο

Σημείο Πολυγωνομετρίας

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

1Ε/Π/Κ : Αρ. Ορόφων/Ελενίτ/Πλακοσκεπή/Κεραμοσκεπή

Dxxx

x.xx

 

1. Οι θέσεις και τα βάθη των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠΑ,ΕΥΔΑΠ) καθορίστηκαν με τους υπό-

   ψη φορείς και  δεν είναι απολύτως ακριβή, γι'αυτό πρέπει ο ανάδοχος του έργου πριν την έναρξη και κατά

   τη διάρκεια των εργασιών να προβεί σε δοκιμαστικές τομές κατά την κρίση του.

2. Στο σχέδιο δεν αναφέρονται ιδιωτικές παροχετεύσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΑ, κλπ.).

   πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αντιστήριξης ή διαρρύθμισης σύμφωνα και με τις οδηγίες των αντίστοιχων

   Oργανισμών.  Πλησίον στύλων τα καλώδια  150 kV θα προστατεύονται με πρόσθετες τσιμεντόπλακες κά-

 Γενικά  θα  εφαρμόζεται  η περίπτωση εγκατάστασης  καλωδίων 150 kV με άξονα 0,40μ από

    το ρείθρο του πεζοδρομίου εκτός από ειδικές περιπτώσεις ( παράλληλη όδευση με άλλα δίκτυα κ.λ.π.) και η

4. Διαστάσεις χαντακιού, διάταξη καλωδίων 150 kV και καλωδίου πιλότ  όπως το  σχετικό σχέδιο. 

 4.2. Όδευση σε ειδικές διαβάσεις ή διασταύρωση με υφιστάμενα ή μελλοντικά δίκτυα ενέργειας όπου πρέπει

 4.1. Διασταύρωση με υφιστάμενα εμπόδια (σωληνώσεις, δίκτυα τηλ/νιών, ενέργειας κλπ.) όπου τα καλώδια

με  διαστάσεις πλάτους Πο=0,60μ εως 0,80μ αναλόγως με τον τρόπο τοποθέτησης των 

      150 kV και το καλώδιο πιλότ θα  διέρχονται γενικά κάτω απ'αυτά, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται 

      στο σχέδιο, οπότε το βάθος του χαντακιού θα μεταβάλλεται στο σημείο διασταύρωσης και μόνο για τήρηση 

   καλωδίων (τριγωνικό ή επίπεδο) και βάθους Βο=1,50μ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις :

   περίπτωση   εγκατάστασης   καλωδίων  150  kV  και καλωδίου  πιλότ  μέσα σε   "τυπικό  χαντάκι"   

3. Όταν πλησίον  της εκσκαφής υπάρχουν τοίχοι, στύλοι, υπόγεια  δίκτυα ενέργειας ή δίκτυα άλλων εταιρειών

      γράφου 4.1.

      φέρεται  στο παρόν σχέδιο σε τμήμα της διαδρομής ή και σημειακά. Τούτο θα πρέπει κατά περίπτωση

      να μεταβληθεί εφόσον τεχνικοί λόγοι το επιβάλλουν και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις της παρα-

 4.3. Το βάθος των καλωδίων νοείται ως μετρούμενο :

      α. Από  την  υφιστάμενη  στάθμη  δρόμων  και πεζοδρομίων για την περί-

      πτωση οριστικά διαμορφούμενων καταστάσεων.

      β.  Από την στάθμη εδάφους για την περίπτωση αδιαμόρφωτων δρόμων

      10 % .

      Γενικά η αλλαγή  βάθους χαντακιού θα εκτελείται προοδευτικά με κλίση από το σημείο μεταβολής το πολύ

      (ερυθρά) μετά την διαμόρφωση του δρόμου.

      ντας υπόψη και το ύψος αυτού, για την περίπτωση  όδευσης των καλω-

      δίων σε αδιαμόρφωτους δρόμους ή πεζοδρόμια με ελάχιστο βάθος χαντα-

      γ.  Από  τη στάθμη εγκεκριμένων διαμορφωμένων κράσπεδων λαμβάνο-

      κιού 1,50 μ.

      ώστε να προκύψει το επιθυμητό βάθος χαντακιού από την τελική στάθμη

      γής χώματος θα προβλέπεται και αύξηση των διαστάσεων του χαντακιού, προς τήρηση της προδιαγραφό-

5. Τα συνολικά μήκη ανά τύπο χαντακιού θα δύναται να αυξομειωθούν μετά από έγκριση της επίβλεψης κατά

7. Τα μήκη των σωληνώσεων διαβάσεων θα δύναται να αυξομειωθούν όπου τούτο απαιτείται αλλά με έγκριση

8. Όπου ο τύπος σωληνώσεων διαβάσεων δεν αναφέρεται στο σχέδιο θα καθορισθεί επί τόπου του έργου από

   την εκτέλεση του έργου.

   της επίβλεψης κατά την εκτέλεση του έργου.

      μενης ικανότητας μεταφοράς των καλωδίων μετά από συνεννόηση με την επίβλεψη.

   την επίβλεψη. Επίσης η επίβλεψη δύναται ν'αλλάξει στο σχέδιο των σωληνώσεων τον αναγραφόμενο τύπο

   διαβάσεων εφ'όσον το κρίνει απαραίτητο.

 4.4. Φτωχή θερμοαγωγιμότητα εδάφους ή μεγάλο βάθος εγκατάστασης όπου πλεον της απαιτούμενης αλλα-

      να τηρείται συγκεκριμένη  κατακόρυφη απόσταση. Στην  προκειμένη περίπτωση το βάθος χαντακιού ανα-

6. Οι διαβάσεις θα μπορούν να αντικατασταθούν από διατρήσεις σε περιπτώσεις που αυτό απαιτηθεί από τις

   Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών εσκαφής.

                                        Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

   θετες προς τις πλάκες επικάλυψης.

     των απαιτούμενων ελάχιστων κατακόρυφων αποστάσεων (σχετικό σχέδιο).
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ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ (Ω)

ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:

HM.ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΔΙΠΛΗ Υ/Γ  150kV  ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ  

Τ. ΚΑΛ. ΓΡΑΜ. Υ.Τ.

      Δ Ε Ε Δ / Κ Γ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 2
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΛΥΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΟΛΥΒΔΙΝΩΝ

ΜΑΝΔΥΩΝ (LINK  BOX)

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ

ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ

(ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ) ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1χ50 mm²

Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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Link Box (3A)

Link Box (3B)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΟ:

ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΚΛΙΜAKA ΣΧΕΔ.:ΜΕΓΕΘ. ΧΑΡΤ.(mm):

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ:ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ-ΑΡΧΕΙΟ:
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / ΔEEΔ / K.Γ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ
ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: CTB:

-00- 02/02

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ: ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ: ΑΝΑΘΕΩΡ. ΦΥΛΛΑ

ΑΡΧΙΚΟ - ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ:

K-H1-37157

Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ

ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

ΗΜ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ:

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΣXEΔΙΑΣΤΗΚΕ

Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ι.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Α   Ν   Α   Θ   Ε   Ω   Ρ   Η   Σ   Ε   Ι   Σ

A

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Μ Ε Ρ Ο Μ.Μ Ε Λ Ε Τ Η Θ Η Κ ΕΣ Χ Ε Δ Ι Α Σ Τ Η Κ Ε Ε Λ Ε Γ Χ Θ Η Κ Ε Ε Γ Κ Ρ Ι Θ Η Κ Ε

1.

2.

3.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ:      TEAMWORK / PPCDKSD / ΚΓ ΥΤ 150kV / ΚΓ ΥΤ 150kV XLPE /

1320-450 NONE.ctb

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΥΠΕΥΘ.ΣΧEΔΙΟΥ:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΡ.B

ΜΗΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ( m)

ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ (Ω)

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

100(2x50)

100(2x50)

ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ:

HM.ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΔΙΠΛΗ Υ/Γ  150kV  ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΔ ΙΛΙΟΥ  

Τ. ΚΑΛ. ΓΡΑΜ. Υ.Τ.

      Δ Ε Ε Δ / Κ Γ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΛΥΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΟΛΥΒΔΙΝΩΝ

ΜΑΝΔΥΩΝ (LINK  BOX)

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ

ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ

(ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ) ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1χ50 mm²

Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Δ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
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100(2x50)
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Link Box (16A)

Link Box (16B)
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Link Box (17B)

Link Box (17A)

Link Box (18A)
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Link Box (18B)
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