
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,675 0,643 0,605 0,610 0,601 0,628 0,665 0,703 0,665 0,671 0,676 0,786 0,788 0,686 0,690 0,726 0,851 1,030 1,064 1,011 0,969 0,926 0,842 0,780 18,29

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,662 0,623 0,601 0,598 0,560 0,579 0,576 0,627 0,608 0,611 0,624 0,675 0,676 0,630 0,639 0,682 0,863 1,053 1,053 1,003 0,966 0,897 0,803 0,682 17,29

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,681 0,631 0,611 0,605 0,533 0,556 0,504 0,567 0,559 0,545 0,614 0,630 0,646 0,631 0,635 0,690 0,840 0,989 1,005 0,996 0,973 0,874 0,801 0,662 16,78

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,650 0,607 0,584 0,590 0,585 0,610 0,662 0,692 0,621 0,623 0,615 0,659 0,662 0,608 0,607 0,662 0,855 1,043 1,079 1,060 1,024 0,965 0,867 0,773 17,70

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,674 0,625 0,595 0,606 0,599 0,625 0,693 0,728 0,668 0,688 0,717 0,717 0,751 0,777 0,775 0,813 0,942 1,075 1,120 1,108 1,074 1,005 0,869 0,780 19,02

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,709 0,673 0,626 0,631 0,621 0,643 0,723 0,758 0,753 0,772 0,768 0,819 0,851 0,835 0,917 0,915 0,994 1,100 1,136 1,086 1,048 0,992 0,857 0,770 20,00

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,720 0,685 0,634 0,638 0,626 0,646 0,732 0,760 0,757 0,758 0,738 0,796 0,810 0,761 0,838 0,857 0,983 1,093 1,136 1,085 1,046 0,990 0,856 0,764 19,71

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 14 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής


