
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,482 0,474 0,429 0,426 0,411 0,408 0,432 0,439 0,400 0,439 0,421 0,469 0,522 0,635 0,679 0,594 0,661 0,772 0,805 0,795 0,727 0,659 0,606 0,546 13,23

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,488 0,453 0,425 0,418 0,400 0,415 0,438 0,442 0,420 0,369 0,445 0,553 0,623 0,643 0,746 0,728 0,731 0,792 0,744 0,700 0,680 0,734 0,645 0,583 13,62

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,530 0,496 0,455 0,443 0,439 0,433 0,460 0,414 0,444 0,424 0,398 0,434 0,435 0,414 0,445 0,492 0,548 0,663 0,688 0,682 0,679 0,667 0,589 0,520 12,19

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,478 0,442 0,454 0,452 0,445 0,448 0,495 0,550 0,569 0,517 0,500 0,489 0,456 0,425 0,488 0,555 0,639 0,708 0,786 0,804 0,769 0,788 0,724 0,626 13,61

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,526 0,492 0,462 0,462 0,453 0,458 0,496 0,474 0,441 0,410 0,385 0,449 0,474 0,451 0,510 0,583 0,684 0,790 0,786 0,712 0,699 0,678 0,632 0,560 13,07

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,501 0,461 0,441 0,431 0,438 0,449 0,467 0,449 0,431 0,360 0,316 0,307 0,365 0,386 0,436 0,474 0,557 0,699 0,739 0,734 0,706 0,662 0,630 0,578 12,02

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,519 0,482 0,456 0,451 0,450 0,458 0,487 0,466 0,440 0,389 0,354 0,382 0,424 0,422 0,478 0,534 0,627 0,752 0,770 0,730 0,709 0,676 0,637 0,575 12,67

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


