
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,254 1,181 1,137 1,108 1,101 1,133 1,272 1,373 1,481 1,551 1,585 1,647 1,679 1,742 1,689 1,617 1,638 1,832 1,867 1,870 1,840 1,768 1,648 1,455 36,47

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,344 1,253 1,214 1,189 1,167 1,221 1,321 1,390 1,561 1,660 1,752 1,895 1,871 1,930 1,874 1,758 1,784 1,948 1,967 2,013 1,986 1,826 1,661 1,477 39,06

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,351 1,285 1,246 1,200 1,193 1,231 1,301 1,370 1,529 1,649 1,708 1,817 1,821 1,807 1,722 1,636 1,683 1,849 1,920 1,940 1,904 1,777 1,584 1,417 37,94

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,292 1,180 1,157 1,139 1,121 1,179 1,285 1,423 1,580 1,680 1,773 1,847 1,823 1,855 1,826 1,735 1,693 1,915 1,946 2,016 2,018 1,893 1,710 1,508 38,59

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,320 1,213 1,161 1,150 1,142 1,184 1,316 1,471 1,630 1,710 1,725 1,656 1,636 1,624 1,614 1,576 1,579 1,865 1,934 1,988 2,000 1,872 1,668 1,463 37,50

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,321 1,234 1,179 1,164 1,176 1,209 1,340 1,491 1,603 1,647 1,565 1,541 1,536 1,553 1,556 1,492 1,561 1,823 1,907 1,957 1,941 1,784 1,602 1,405 36,59

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,290 1,196 1,171 1,159 1,176 1,211 1,325 1,496 1,561 1,584 1,482 1,595 1,616 1,699 1,713 1,549 1,616 1,825 1,917 1,991 1,951 1,755 1,581 1,388 36,85

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής


