
7,3 7,3 3,5 3,5 3,5 5,8 12 10,65 1,1

20/12/23 0:00 12,84 β 1 1 1 1

20/12/23 1:00 11,98 β 1 1 1 1

20/12/23 2:00 11,72 β 1 1 1 1

20/12/23 3:00 11,53 β 1 1 1 1

20/12/23 4:00 11,21 β 1 1 1 1

20/12/23 5:00 11,53 β 1 1 1 1

20/12/23 6:00 12,36 β 1 1 1 1

20/12/23 7:00 13,40 β 1 1 1 1 1

20/12/23 8:00 14,49 β 1 1 1 1 1

20/12/23 9:00 15,20 β 1 1 1 1 1

20/12/23 10:00 15,42 β 1 1 1 1 1

20/12/23 11:00 15,58 β 1 1 1 1 1

20/12/23 12:00 16,02 β 1 1 1 1 1

20/12/23 13:00 15,45 β 1 1 1 1 1

20/12/23 14:00 15,93 β 1 1 1 1 1

20/12/23 15:00 15,67 β 1 1 1 1 1

20/12/23 16:00 16,63 β 1 1 1 1 1

20/12/23 17:00 18,07 β 1 1 1 1 1

20/12/23 18:00 18,87 β 1 1 1 1 1

20/12/23 19:00 18,81 β 1 1 1 1 1

20/12/23 20:00 18,46 β 1 1 1 1 1

20/12/23 21:00 17,66 β 1 1 1 1 1

20/12/23 22:00 16,24 β 1 1 1 1 1

20/12/23 23:00 14,73 β 1 1 1 1 1

Τετάρτη

G6 G8 G30

20/12/2023

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση.

- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. 

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

 Παρατηρήσεις: 

 Τ
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ά
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G29
Η/Ζ

(x16)
Ημέρα  Χρονική στιγμή 

 Πρόβλεψη Μέσου 

Ωριαίου Φορτίου (MW) 
G1 G2 G3 G4

ΗΣ ΘΗΡΑΣ

 Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) 

Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα


