
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,996 0,943 0,896 0,887 0,905 0,901 0,922 0,944 1,005 0,994 0,971 0,980 0,967 0,973 0,988 1,002 1,117 1,246 1,304 1,275 1,239 1,206 1,113 1,019 24,80

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,946 0,904 0,893 0,869 0,894 0,886 0,917 0,939 0,988 0,957 0,930 0,948 0,941 0,918 0,964 1,027 1,104 1,245 1,284 1,250 1,243 1,167 1,080 0,980 24,28

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,902 0,873 0,869 0,838 0,866 0,870 0,888 0,932 0,919 0,950 0,917 0,936 0,955 0,982 1,014 1,035 1,130 1,278 1,325 1,305 1,284 1,194 1,105 0,988 24,36

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,961 0,910 0,878 0,873 0,904 0,916 0,948 0,961 1,007 0,966 0,913 0,912 0,932 0,915 0,949 0,998 1,081 1,250 1,316 1,258 1,267 1,223 1,119 1,032 24,49

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,962 0,906 0,874 0,855 0,875 0,915 0,970 0,955 0,946 0,931 0,885 0,822 0,802 0,830 0,874 0,947 1,048 1,218 1,265 1,296 1,298 1,246 1,134 1,048 23,90

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,968 0,905 0,880 0,853 0,861 0,905 0,942 0,935 0,929 0,968 0,947 0,887 0,791 0,860 0,866 0,953 1,045 1,158 1,215 1,300 1,265 1,217 1,143 1,006 23,80

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,961 0,893 0,878 0,849 0,858 0,913 0,920 0,924 0,934 1,025 0,992 0,976 0,860 0,935 0,878 0,955 1,074 1,180 1,248 1,306 1,268 1,227 1,164 1,004 24,22

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G8 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G9 (CEGIELSKI 6AL20/24) 0,46 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αμοργού

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


