
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,624 0,571 0,558 0,551 0,562 0,583 0,659 0,673 0,650 0,627 0,622 0,604 0,760 0,750 0,777 0,808 0,919 1,027 1,061 1,043 0,963 0,904 0,826 0,746 17,87

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,681 0,596 0,593 0,576 0,571 0,588 0,689 0,687 0,612 0,520 0,497 0,443 0,427 0,452 0,497 0,560 0,713 0,844 0,953 0,917 0,879 0,837 0,759 0,674 15,57

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,649 0,604 0,569 0,558 0,559 0,585 0,651 0,648 0,560 0,474 0,430 0,409 0,425 0,434 0,490 0,543 0,716 0,858 0,916 0,853 0,832 0,780 0,721 0,665 14,93

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2023 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,630 0,578 0,566 0,558 0,550 0,544 0,604 0,569 0,526 0,519 0,539 0,522 0,482 0,414 0,389 0,460 0,579 0,727 0,787 0,787 0,747 0,718 0,672 0,623 14,09

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,592 0,548 0,539 0,534 0,543 0,537 0,565 0,576 0,513 0,448 0,439 0,460 0,638 0,553 0,524 0,641 0,715 0,794 0,833 0,824 0,775 0,751 0,668 0,613 14,62

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,603 0,572 0,546 0,535 0,526 0,572 0,623 0,617 0,588 0,529 0,480 0,490 0,510 0,533 0,594 0,588 0,676 0,805 0,906 0,924 0,849 0,795 0,702 0,636 15,20

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,604 0,566 0,548 0,540 0,540 0,560 0,600 0,602 0,556 0,510 0,520 0,530 0,580 0,548 0,565 0,621 0,702 0,808 0,878 0,900 0,820 0,781 0,692 0,631 15,20

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 4 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου

Ώρες Κατανομής


