
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,426 0,402 0,390 0,392 0,388 0,391 0,424 0,394 0,373 0,359 0,345 0,337 0,356 0,489 0,455 0,493 0,503 0,580 0,579 0,573 0,564 0,549 0,513 0,489 10,76

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,440 0,408 0,388 0,380 0,377 0,396 0,416 0,391 0,399 0,412 0,378 0,389 0,411 0,471 0,512 0,520 0,546 0,581 0,613 0,620 0,636 0,571 0,512 0,471 11,24

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,444 0,430 0,388 0,375 0,382 0,390 0,398 0,392 0,440 0,452 0,426 0,346 0,373 0,470 0,400 0,449 0,514 0,648 0,668 0,672 0,628 0,577 0,520 0,500 11,28

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,452 0,440 0,404 0,420 0,403 0,389 0,390 0,369 0,395 0,456 0,592 0,662 0,649 0,467 0,394 0,391 0,438 0,533 0,558 0,549 0,565 0,559 0,517 0,480 11,47

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,441 0,404 0,390 0,384 0,396 0,406 0,405 0,378 0,369 0,385 0,356 0,394 0,406 0,429 0,466 0,469 0,521 0,614 0,611 0,585 0,602 0,606 0,531 0,474 11,02

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,433 0,404 0,407 0,401 0,402 0,398 0,408 0,359 0,413 0,386 0,359 0,361 0,332 0,405 0,442 0,455 0,545 0,581 0,613 0,591 0,574 0,557 0,509 0,460 10,80

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,442 0,408 0,403 0,396 0,403 0,406 0,410 0,383 0,395 0,390 0,361 0,381 0,391 0,422 0,459 0,467 0,538 0,603 0,618 0,594 0,594 0,587 0,525 0,472 11,05

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


