
7,3 7,3 3,5 3,5 3,5 5,8 12 10,65 1,1

04/01/24 0:00 11,13 1 1 1

04/01/24 1:00 10,79 1 1 1

04/01/24 2:00 10,73 1 1 1

04/01/24 3:00 10,49 1 1 1

04/01/24 4:00 10,43 1 1 1

04/01/24 5:00 10,71 1 1 1

04/01/24 6:00 10,79 1 1 1

04/01/24 7:00 11,21 1 1 1

04/01/24 8:00 11,68 1 1 1 1

04/01/24 9:00 12,45 1 1 1 1 3

04/01/24 10:00 13,23 1 1 1 1

04/01/24 11:00 13,53 1 1 1 1

04/01/24 12:00 13,74 1 1 1 1

04/01/24 13:00 14,24 1 1 1 1

04/01/24 14:00 14,15 1 1 1 1

04/01/24 15:00 14,07 1 1 1 1

04/01/24 16:00 14,20 1 1 1 1

04/01/24 17:00 15,15 1 1 1 1

04/01/24 18:00 15,59 1 1 1 1

04/01/24 19:00 15,11 1 1 1 1

04/01/24 20:00 14,90 1 1 1 1

04/01/24 21:00 13,61 1 1 1 1

04/01/24 22:00 12,66 1 1 1 1

04/01/24 23:00 11,90 1 1 1 1

4/1/2024Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα Πέμπτη

G4 G6 G8 G30Ημέρα  Χρονική στιγμή 
 Πραγματικό Μέσο Ωριαίο 

Φορτίο (MW) 
G1

- 2 Η/Ζ βρίσκονται σε συντήρηση. Η λειτουργία των φορητών Η/Ζ οφείλεται στο πλύσιμο των 

υπερπληρωτών της G1.

- Ο Α/Σ Νο30 καθώς και η G2 λειτουργούν σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. 

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

 Παρατηρήσεις: 

G29
Η/Ζ
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G2 G3

ΗΣ ΘΗΡΑΣ

 Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): 


