
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,265 1,196 1,166 1,130 1,120 1,164 1,259 1,412 1,536 1,536 1,467 1,405 1,367 1,372 1,311 1,262 1,321 1,580 1,760 1,800 1,744 1,662 1,507 1,341 33,68

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,237 1,158 1,109 1,091 1,078 1,123 1,198 1,336 1,433 1,453 1,413 1,412 1,477 1,550 1,476 1,373 1,409 1,619 1,810 1,825 1,780 1,683 1,565 1,424 34,03

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,294 1,229 1,159 1,172 1,157 1,198 1,241 1,349 1,469 1,598 1,684 1,808 1,890 1,948 1,813 1,672 1,690 1,841 1,957 1,939 1,927 1,805 1,676 1,539 38,06

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,332 1,244 1,207 1,171 1,184 1,215 1,328 1,542 1,674 1,714 1,688 1,672 1,692 1,666 1,593 1,524 1,550 1,757 1,894 1,929 1,882 1,767 1,624 1,436 37,28

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,385 1,301 1,269 1,231 1,253 1,291 1,404 1,614 1,814 1,938 2,010 2,007 2,045 2,029 1,928 1,857 1,808 1,977 2,118 2,144 2,123 1,971 1,799 1,554 41,87

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,390 1,316 1,271 1,244 1,246 1,296 1,392 1,593 1,808 1,954 2,002 1,928 1,980 1,926 1,868 1,880 1,761 1,894 2,102 2,135 2,164 2,005 1,792 1,545 41,49

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

1,407 1,344 1,278 1,269 1,254 1,313 1,399 1,629 1,822 1,964 1,981 1,913 1,964 1,854 1,827 1,919 1,779 1,869 2,064 2,098 2,161 1,995 1,768 1,531 41,40

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G3 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)

Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Σκύρου

Ώρες Κατανομής


