
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,523 0,457 0,431 0,454 0,475 0,491 0,477 0,472 0,485 0,427 0,442 0,511 0,403 0,370 0,349 0,417 0,544 0,690 0,761 0,764 0,709 0,670 0,617 0,532 12,47

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 18 Ιανουάριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,478 0,426 0,410 0,392 0,404 0,424 0,458 0,436 0,490 0,495 0,461 0,384 0,301 0,315 0,382 0,418 0,496 0,583 0,638 0,627 0,664 0,655 0,589 0,533 11,46

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,475 0,454 0,480 0,468 0,445 0,424 0,488 0,516 0,550 0,507 0,428 0,421 0,441 0,438 0,494 0,571 0,646 0,752 0,871 0,942 0,926 0,872 0,733 0,633 13,98

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,548 0,493 0,472 0,464 0,464 0,477 0,508 0,514 0,579 0,572 0,545 0,569 0,542 0,600 0,608 0,771 0,863 0,907 0,911 0,879 0,872 0,822 0,724 0,608 15,31

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 23 Ιανουάριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,513 0,467 0,454 0,444 0,458 0,479 0,540 0,525 0,460 0,436 0,415 0,410 0,436 0,447 0,488 0,532 0,680 0,748 0,829 0,859 0,872 0,831 0,750 0,635 13,71

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


