
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,534 0,502 0,472 0,460 0,461 0,483 0,503 0,483 0,527 0,451 0,424 0,411 0,462 0,508 0,582 0,723 0,737 0,817 0,913 0,903 0,825 0,771 0,738 0,645 14,33

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,567 0,518 0,483 0,474 0,463 0,529 0,599 0,585 0,533 0,422 0,387 0,557 0,627 0,501 0,505 0,697 0,761 0,812 0,910 0,913 0,934 0,875 0,745 0,628 15,03

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 26 Ιανουάριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,543 0,498 0,470 0,443 0,442 0,464 0,497 0,464 0,493 0,397 0,370 0,368 0,383 0,333 0,407 0,610 0,683 0,748 0,816 0,817 0,803 0,758 0,700 0,616 13,12

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,562 0,509 0,488 0,472 0,444 0,446 0,458 0,454 0,520 0,573 0,532 0,545 0,677 0,779 0,744 0,700 0,720 0,836 0,898 0,914 0,906 0,883 0,786 0,633 15,48

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,535 0,488 0,484 0,480 0,477 0,495 0,538 0,543 0,617 0,646 0,621 0,657 0,626 0,674 0,790 0,783 0,893 0,945 1,024 1,022 1,013 0,947 0,844 0,724 16,87

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,614 0,555 0,513 0,502 0,534 0,590 0,629 0,615 0,644 0,653 0,661 0,688 0,743 0,762 0,771 0,819 0,936 1,023 1,062 1,072 1,083 0,979 0,828 0,705 17,98

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,606 0,526 0,495 0,489 0,494 0,531 0,564 0,567 0,600 0,593 0,529 0,562 0,542 0,632 0,698 0,773 0,872 0,897 1,024 1,044 1,039 0,942 0,831 0,703 16,55

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)


