
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,718 0,645 0,630 0,612 0,595 0,588 0,702 0,727 0,691 0,649 0,561 0,596 0,719 0,812 0,907 0,905 0,959 1,075 1,150 1,160 1,187 1,078 0,982 0,843 19,49

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,747 0,670 0,636 0,639 0,637 0,659 0,719 0,803 0,834 0,867 0,905 0,979 1,023 1,045 1,049 1,043 1,075 1,209 1,208 1,255 1,161 1,064 0,931 0,827 21,98

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Μάρτιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,754 0,676 0,659 0,658 0,644 0,652 0,715 0,746 0,692 0,675 0,651 0,621 0,596 0,584 0,594 0,646 0,786 0,974 1,165 1,268 1,207 1,101 1,027 0,906 19,00

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Μάρτιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,772 0,698 0,676 0,662 0,654 0,657 0,680 0,725 0,695 0,701 0,701 0,750 0,582 0,616 0,610 0,621 0,692 0,801 0,969 1,130 1,128 1,029 0,936 0,824 18,31

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Μάρτιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,712 0,656 0,632 0,634 0,617 0,671 0,722 0,745 0,634 0,598 0,487 0,518 0,487 0,563 0,681 0,675 0,750 0,944 1,111 1,226 1,236 1,135 1,043 0,930 18,41

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Μάρτιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,819 0,737 0,702 0,715 0,640 0,668 0,729 0,760 0,643 0,590 0,665 0,684 0,650 0,763 0,744 0,665 0,744 0,898 1,099 1,195 1,215 1,152 1,011 0,860 19,35

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) - Συντήρηση

G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G3 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G4 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G5 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G6 (MWM TBD603V12) 0,4 Διαθέσιμη

G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) 1,1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

Ώρες Κατανομής

Ζήτηση (MWh)

Τρίτη, 5 Μάρτιος 2024 Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Κύθνου


