
7,3 7,3 3,5 3,5 3,5 5,8 12 10,65 1,1

11/03/24 0:00 15,16 1 1 1 1 Β Β β

11/03/24 1:00 14,23 1 1 1 Β Β β

11/03/24 2:00 13,60 1 1 1 Β Β β

11/03/24 3:00 13,12 1 1 1 Β Β β

11/03/24 4:00 13,39 1 1 1 Β Β β

11/03/24 5:00 13,67 1 1 1 Β Β β

11/03/24 6:00 14,41 1 1 1 Β Β β

11/03/24 7:00 15,84 1 1 1 1 Β Β β

11/03/24 8:00 16,71 1 1 1 1 Β Β β

11/03/24 9:00 17,15 1 1 1 1 Β Β β

11/03/24 10:00 17,38 1 1 1 1 Β Β β

11/03/24 11:00 17,86 1 1 1 1 Β Β β

11/03/24 12:00 17,68 1 1 1 1 Β Β β

11/03/24 13:00 17,48 1 1 1 1 Β Β β

11/03/24 14:00 17,46 1 1 1 1 Β Β β

11/03/24 15:00 17,50 1 1 1 1 Β Β β

11/03/24 16:00 17,68 1 1 1 1 Β Β β

11/03/24 17:00 18,22 1 1 1 1 Β Β β

11/03/24 18:00 20,62 1 1 1 1 Β Β β 3

11/03/24 19:00 21,51 1 1 1 1 Β Β β 5

11/03/24 20:00 21,70 1 1 1 1 Β Β β 5

11/03/24 21:00 19,78 1 1 1 1 Β Β β 3

11/03/24 22:00 16,38 1 1 1 1 Β Β β

11/03/24 23:00 16,22 1 1 1 1 Β Β β

11/3/2024Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα Δευτέρα

G4 G6 G8 G30Ημέρα  Χρονική στιγμή 
 Πραγματικό Μέσο Ωριαίο 

Φορτίο (MW) 
G1

- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

 Παρατηρήσεις: 
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 Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): 


