
7,3 7,3 3,5 3,5 3,5 5,8 12 10,65 1,1

25/03/24 0:00 18,90 1 1 1 1 β

25/03/24 1:00 17,46 1 1 1 1 β

25/03/24 2:00 16,50 1 1 1 1 β

25/03/24 3:00 16,46 1 1 1 1 β

25/03/24 4:00 16,10 1 1 1 1 β

25/03/24 5:00 16,13 1 1 1 1 β

25/03/24 6:00 16,62 1 1 1 1 β

25/03/24 7:00 17,96 1 1 1 1 β

25/03/24 8:00 19,50 1 1 1 1 β

25/03/24 9:00 20,85 1 1 1 1 1 β

25/03/24 10:00 21,83 1 1 1 1 1 β

25/03/24 11:00 21,58 1 1 1 1 1 β

25/03/24 12:00 20,35 1 1 1 1 1 β

25/03/24 13:00 19,27 1 1 1 1 1 β β 1

25/03/24 14:00 20,28 1 1 1 1 1 β β 2

25/03/24 15:00 19,25 1 1 1 1 β β 6

25/03/24 16:00 18,99 1 1 1 1 β β 6

25/03/24 17:00 20,25 1 1 1 1 β β 7

25/03/24 18:00 22,30 1 1 1 1 1 β β 5

25/03/24 19:00 24,01 1 1 1 1 1 β β 4

25/03/24 20:00 23,22 1 1 1 1 1 β β 4

25/03/24 21:00 21,87 1 1 1 1 1 β β 3

25/03/24 22:00 20,23 1 1 1 1 1 β β 2

25/03/24 23:00 19,30 1 1 1 1 1 β β 1

ΗΣ ΘΗΡΑΣ

 Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): 

- Η G2 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ λόγω τεχνικών προβλημάτων. Η μονάδα G8 βρίσκεται σε δοκιμαστική 

λειτουργία. Γενική διακοπή στις 12:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.

 Παρατηρήσεις: 
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