
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,448 0,422 0,403 0,400 0,396 0,400 0,423 0,465 0,478 0,489 0,496 0,500 0,528 0,545 0,533 0,478 0,499 0,540 0,583 0,630 0,643 0,610 0,566 0,501 11,98

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Παρασκευή, 5 Απρίλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,418 0,409 0,408 0,405 0,398 0,401 0,384 0,396 0,383 0,408 0,453 0,451 0,473 0,469 0,486 0,499 0,531 0,580 0,602 0,617 0,592 0,545 0,503 0,459 11,27

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Σάββατο, 6 Απρίλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,441 0,419 0,413 0,408 0,403 0,385 0,389 0,394 0,404 0,394 0,425 0,495 0,505 0,508 0,473 0,468 0,462 0,497 0,548 0,519 0,549 0,553 0,517 0,461 11,03

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Κυριακή, 7 Απρίλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,437 0,403 0,386 0,391 0,392 0,390 0,412 0,423 0,476 0,465 0,472 0,464 0,466 0,473 0,479 0,453 0,524 0,559 0,544 0,546 0,633 0,640 0,600 0,548 11,58

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Δευτέρα, 8 Απρίλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,489 0,438 0,415 0,414 0,420 0,432 0,434 0,436 0,457 0,424 0,475 0,493 0,513 0,520 0,508 0,501 0,515 0,535 0,570 0,566 0,602 0,595 0,539 0,488 11,78

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τρίτη, 9 Απρίλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,448 0,424 0,407 0,402 0,411 0,414 0,421 0,415 0,435 0,416 0,437 0,505 0,514 0,566 0,533 0,473 0,464 0,515 0,538 0,530 0,586 0,569 0,537 0,471 11,43

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)



00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
ΣΥΝΟΛΟ 

(MWh)

0,458 0,422 0,403 0,402 0,408 0,412 0,422 0,425 0,456 0,435 0,461 0,487 0,497 0,520 0,507 0,476 0,501 0,537 0,550 0,547 0,607 0,602 0,558 0,502 11,60

Μονάδα
Αποδιδόμενη 

Ισχύς (MW)

G5-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Διαθέσιμη

G6-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

G7-MITSUBISHI S16-RPTA - Συντήρηση

G8-MITSUBISHI S16-RPTA 1,1 Διαθέσιμη

Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2024 Προτεινόμενος ΗΕΠ Αστυπάλαιας

Ώρες Κατανομής

Εκτίμηση ζήτησης (MWh)


